
(VA)(V) (VA) (50AF) (V)(VA) (VA)

負 荷 名 称備 考 ｺﾝｾﾝﾄ

負 荷 容 量

付属機器 電 圧 電 灯
配 線 用

遮 断 器 No
遮 断 器

配 線 用
No 負 荷 名 称 電 圧電 灯 ｺﾝｾﾝﾄ

負 荷 容 量

付属機器 備 考

150AF/125AT
ELCB3P 100mA

1φ3W 210/105V 50HZ

(50AF)

1

3

5

7

9

11

13

15

17 18

16

14

12

10

8

6

4

1 2

（AC）

19 20

21 22

23 24

25 26

200V

2

200V
ELCB2P30AT30mA200

MCCB2P20AT理科室・家庭科室 電灯1465.4100 MCCB2P20AT 理科準備室・PTA会議室 電灯 170.7 100

ELCB2P20AT30mA家庭科準備・廊下 電灯291.5100 ELCB2P20AT30mA 家庭科室ｺﾝｾﾝﾄ 300 100

ELCB2P20AT30mA 家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ ELCB2P20AT30mA 100

100

100

ELCB2P20AT30mA理科室ｺﾝｾﾝﾄ 500

100

100

100

100

100

ELCB2P20AT30mA理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ500100 500 100

理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ500100 100

100 100

ELCB2P20AT30mA理科室ｺﾝｾﾝﾄ200100 ELCB2P20AT30mA 理科準備室ｺﾝｾﾝﾄ 300 100

MCCB2P20AT100 100

MCCB2P20AT

PTA会議室ｺﾝｾﾝﾄ

100 ELCB2P20AT30mA

PTA会議室ｺﾝｾﾝﾄ

100廊下ｺﾝｾﾝﾄ

L-1A(1)

200Vは2P2E 100Vは2P1Eとする。

分岐用遮断器はJIS協約形（RC2.5KA以上）としハーフサイズブレーカーとする。

既設L-1Aより

3 4

ELCB2P30AT30mA 200

ELCB2P20AT30mA200 200
200V 200V

100

100

MCCB2P20AT

27100 28 MCCB2P20AT 100

1003029100

400 200

300

計 21.0kVA

ELCB2P20AT30mA

500

1φ200V 6,000.0VA

1φ100V 8,276.9VA

1φ100/200V to 14,276.9VA

1φ100V 6,770.7VA

1φ100/200V to 6,770.7VA

1φ200V 0.0VA

300

1003231100

予備予備

ELV保守用ｺﾝｾﾝﾄｲﾝﾀｰﾎﾝ電源

ITV架 ｺﾝｾﾝﾄELV電灯電源

家庭科準備室・廊下ｺﾝｾﾝﾄ ｻｰﾊﾞｰ用ｺﾝｾﾝﾄ

500

理科室ｺﾝｾﾝﾄ

ELCB2P20AT30mAELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

盤名称

入線方向 上方

露出自立型 上部ﾀﾞｸﾄ共(CH=2700)

L-1A(1)

33100 34 100

300 500

36 ELCB2P20AT30mA 10035ELCB2P20AT30mA100

MCCB2P20AT

100 500

ELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA100

100

家庭科室洗濯機

37 38

家庭科室給湯器

100

500

ELV駆動電源 予備

300

ELCB2P20AT30mAELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA

6000

電動水抜電源家庭科・理科室換気電源

予備予備

ELCB2P20AT30mA家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ500

ELCB2P20AT30mA家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ500

ELCB2P20AT30mA家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ700

500家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄELCB2P20AT30mA

500家庭科室作業用ｺﾝｾﾝﾄELCB2P20AT30mA

300家庭科室ｺﾝｾﾝﾄELCB2P20AT30mA

理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ

理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ500 500

500理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄ

理科室作業用ｺﾝｾﾝﾄELCB2P20AT30mA

ELCB2P20AT30mA

改訂月日 改訂内容 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 NOSCALE

図面

図面

区分

番号
A3 NOSCALE E3-01

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 電灯分電盤

改訂番号

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

特 記

1000 100

120

100 予備 ELCB2P20AT30mA 39 40 ELCB2P20AT30mA 予備 100

100

ＥＭ－ＣＥＴ６０・ＩＥ５．５

ELCB2P20AT30mA 41 42 ELCB2P20AT30mA 予備 100予備100



改訂月日 改訂内容 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 NOSCALE

図面

図面

区分

番号
A3 NOSCALE E3-02

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 空調動力分電盤

改訂番号

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

特 記

操作・制御ｽｲｯﾁ

装

置

操作・制御方式

始動方式単

位

負荷記号

負荷名称

負荷容量

回路番号 1 2 3

計 42.41kVA4P-M

4 5

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

3φ3W 200V 50Hz

225AF/225AT
MCCB3P

（AC）

ｷｭｰﾋﾞｸﾙより

50AF/30AT
ELCB3P 30mA

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

下方

屋外直付型 WP

4P-M 3Φ盤名称

入線方向

電源送り

1階 理科室

電源送り

1階 理科室

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

6

50AF/30AT
ELCB3P 30mA

電源送り

2階 少人数指導教室

ACP-3

8.86kW

予備

操作・制御ｽｲｯﾁ

装

置

操作・制御方式

始動方式単

位

負荷記号

負荷名称

負荷容量

回路番号 1 2 3

計 28.15kVA3P-M

4

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

50AF/30AT
ELCB3P 30mA

3φ3W 200V 50Hz

225AF/175AT
MCCB3P

（AC）

ｷｭｰﾋﾞｸﾙより

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

下方

屋外直付型 WP

3P-M 3Φ盤名称

入線方向

電源送り

3階 多目的室

電源送り 電源送り

8.82kW

ACP-2 ACP-2

8.82kW8.82kW

ACP-2

3階 多目的室 3階 多目的室 予備

8.82kW6.61kW

ACP-2ACP-1

電源送り

1階 家庭科室

ACP-2

8.82kW6.61kW

ACP-1

1階 家庭科室

電源送り

50AF/40AT
ELCB3P 30mA

50AF/30AT
ELCB3P 30mA

ＥＭ－ＣＥＴ１５０・ＩＥ２２×２ ＥＭ－ＣＥＴ１５０×２・ＩＥ２２×２



改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-03

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 幹線設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

ポーチ

昇降口

書庫

校長室

ポーチ

倉庫

ホール

UP

職員男子WC

職員女子WC

玄関

1112 10

4,500 4,800

X8

X7

X5

X6

ピロティ

事務室

X5

X6

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
50

0
4,

50
0

4,
00

0

▲

EXP.J

EXP.J

下足入れ

9,300

5,
30

0

廊下

6,
30

0
2,

70
0

Y1

9,300

室外機置場

防

防

PS

PS

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

靴洗い

倉庫 UP

X1

X2

X3

X4

補
強

ブ
レ

ー
ス

X2

X3

X4
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

DS

白鳥ホール

58
,8
00

27
,0

00

DN

防

2,
20

0
2,

30
0

校舎③-1

屋消 防

（調べ学習室）

防火設備撤去

解体建物

（令和７年度）

31.5㎡

PTA会議室

間仕切壁・棚新設

31.5㎡

94.5㎡
理科室

廊下

13
,5

00
13
,5

00 94.5㎡
家庭科室

防

防

室外機置場

9,300

Y1

廊下

5,
30

0

9,300

58
,8

00

4,
50
0

下足入れ

EXP.J

EXP.J

▲

DS

4,
00

0
4,

50
0

4,
50
0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00
0

9,
00

0
9,

00
0

X6

X5

X4

X3

X2

ピロティ

X6

X5

X4

X3

X2

X7

X8

X1

4,8004,500

1012 11

玄関

職員男子WC

UP

UP

ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0 家庭科準備室

理科準備室

職員女子WC

屋消

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

防 UP

Ａ０

Ａ０

既設撤去幹線設備

撤去再使用しないSS600*600*600

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

CVT60・IV60 (E 75) CUB→L-1E 撤去再使用しない

CVT38 (E 39) CUB→PL-CP 撤去再使用しない

Ａ０´

CVT38 (E 39) CUB→PL-CP 末端絶縁処理残置

CVT60・IV60 (E 75) CUB→L-1E 既設再使用

Ａ０´

L-1A(1)

A

B

Ⅳ期工事にて撤去既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽA

既設再使用SS600*600*600B

改修更新幹線設備

凡例A0´既設CVT60・IV60(L-1E)とEM-CET60・IE8既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内接続

特記事項

CVT38 (E 39) CUB→PL-CP 末端絶縁処理残置

CVT60・IV60 (E 75) CUB→L-1E 既設再使用

既設再使用SS600*600*600B

EM-CET60・IE8 天井コロガシ 新設

B

L-1A

既設電灯分電盤Ｌ－１Ａ移設

L-1A

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

分岐2P50AF/20AT×28・TM×1

主幹ELCB100AF/75AT

本体寸法 W650*H2400(上部ﾀﾞｸﾄ分含む)*D270

既設電灯分電盤L-1A 移設L-1A

EM-CET100・IE5.5 天井コロガシ 新設(既設L-1A移設用)

EM-EEF2.0-3C×28 天井コロガシ 新設(既設L-1A移設用)

既設電灯分電盤Ｌ－１Ａ移設用天井直付ＳＳ６００＊５００＊３００－Ｚ３５

α

A0´

A0´

A0 60

60

α

α



改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-04

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

ポーチ

昇降口

書庫

校長室

ポーチ

倉庫

ホール

UP

職員男子WC

職員女子WC

玄関

1112 10

4,500 4,800

X8

X7

X5

X6

ピロティ

事務室

X5

X6

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
50

0
4,

50
0

4,
00

0

▲

EXP.J

EXP.J

下足入れ

5,
30

0

廊下6,
30

0
2,

70
0

Y1

9,300

室外機置場

防

防

PS

PS

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

靴洗い

倉庫

UP

X1

X2

X3

X4

補
強

ブ
レ

ー
ス

X2

X3

X4
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

DS

白鳥ホール
58

,8
00

27
,0

00

DN

防

2,
20

0
2,

30
0

校舎③-1

防

（調べ学習室）

解体建物

31.5㎡

PTA会議室

間仕切壁・棚新設

31.5㎡

94.5㎡
理科室

廊下

13
,5

00
13
,5

00

94.5㎡
家庭科室

防

防

室外機置場

Y1

廊下

5,
30

0

9,300

58
,8

00

4,
50
0

下足入れ

EXP.J

EXP.J

▲

DS

4,
00

0
4,

50
0

4,
50
0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00
0

9,
00

0
9,

00
0

X6

X5

X4

X3

X2

ピロティ

X6

X5

X4

X3

X2

X7

X8

X1

4,8004,500

1012 11

玄関

UP

UP

ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0 家庭科準備室

理科準備室

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

D

C

C

I3

I3

Z

CCC

C

D

F2
I2

Z

Z

Z

K1 K1 K1

K1 K1 K1

C

K1 K1 K1J2

Y Y Y

Y Y Y

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

K1

K1

K1

D1
H2

H2

Ｈ８改修(照明器具)

Ｈ９改修(照明器具)

K
C

D

O

A2

DDD

K

K

K

A4 A4 A4

A4 A4 A4

D

A4 A4 A4

A3 A3 A3

D

A2III

II I

II I

II I

A2

A2

H H

I I I

A2

A2

A2

III

I I I

III

III

III

H H
R

A2

A2

A2

R

A3

A2

R

C

A3 A2

Ｚ

玄関

×２

下足入れ・倉庫

Ｄ ×１

×１Ｉ２

×１Ｆ２

ポーチ

Ｚ ×２

Ｋ１ ×６

事務室

書庫

Ｋ１ ×３

校長室

Ｙ ×６

×３６

白鳥ホール

Ｍ

×１Ｋ

Ｃ

廊下

×２

Ｃ

WC廊下

×２

Ｄ ×１

Ｉ３ ×２

Ｃ

ホール

×３

廊下・倉庫

×１

×２

×２

Ｄ１

Ｈ２

Ｋ１

Ｋ

玄関

下足入れ・倉庫

Ａ２

Ｏ

Ｃ

×２

×１

×１

×１

ポーチ

Ｋ ×２

Ａ４ ×６

事務室

ＰＴＡ会議室

Ａ４ ×３

×１５

×２

家庭科室

Ｈ

Ｉ

×１Ｒ

廊下

Ａ２ ×１１

×１Ｑ

×２

家庭科準備室・倉庫

×１

×１

Ａ３

Ｃ

Ｒ

Ｄ

ホール

×４

×１５

×２Ｈ

理科室

Ｉ

理科準備室

Ａ３ ×３

Q

防 UP

Ｒ ×１

L-1A(1)

Ｌ

３

Ｌ

３

Ｌ

Ｌ

ＷＰ

３ ３

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＲＡ

Ａ

Ｂ

職員男子WC

職員女子WC

※多目的トイレ計画図参照

３

既設撤去電灯設備

IV1.6×2 (E 19) 既設再使用

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

埋込ｽｲｯﾁ 金属製 1P 15A-1 撤去再使用しない

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

3W 15A-1 撤去再使用しない埋込ｽｲｯﾁ 金属製

2P 15A-1 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

VVF1.6-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 既設撤去再使用しない

ａ

ａ

ａ

IV2.0×2 (E 19) 既設再使用

IV2.0×3 (E 19) 既設再使用

IV2.0×6 (E 25) 撤去再使用しない

IV2.0×11 (E 25×2) 撤去再使用しない

VVF2.0-3C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C+3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF1.6-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.6-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.6-2C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.6-2C×2 天井コロガシ 既設再使用

VVF2.6-2C×6 天井コロガシ 撤去再使用しない

Ｓ

ＲＡ

Ｌ

改修更新電灯設備

EM-EEF1.6-2C 天井コロガシ 新設

親機 新設熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ

(入・切・自動) 新設熱線ｾﾝｻｰ用 操作ｽｲｯﾁ1回路

MM1A用 1個用 SWBOX 新設

EM-EEF1.6-2C (MM1A) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ共 新設

1P 15A-1 新設埋込ｽｲｯﾁ 金属製

1PL15A-1 新設埋込ｽｲｯﾁ 金属製

新設ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

EM-EEF1.6-3C(1E) 天井コロガシ 新設

EM-EEF1.6-3C 天井コロガシ 新設

EM-EEF1.6-3C×2 天井コロガシ 新設

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ 新設

特記事項

配線記載無きか所は既設再使用とする・壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

EM-EEF1.6-2C×2(1E) 天井コロガシ 新設

EM-EEF1.6-2C+3C 天井コロガシ 新設

EM-EEF1.6-3C (MM1A) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ共 新設

Ｓ 子機 新設熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ

３ 3W 15A-1 新設埋込ｽｲｯﾁ 金属製

2P15A-1E(天井付) 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｌ

EM-EEF1.6-2C×2+3C 天井コロガシ 新設

Ｅ

×２Ｄ
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※

※
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※
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※
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改修済み 改修済み
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改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-05

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 2階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

視聴覚室

14,600

防

Y1

PTA会議室

1112 10

4,500 4,800

9,
00

0

EXP.J

9,
00

0
9,
00

0
9,

00
0

2,
30
0

9,
00

0
9,

30
0

4,
00

0

4,
50

0

58
,8
00

5,
30

0

9,300

普通教室

普通教室
バ

ル
コ

ニ
ー

廊下

普通教室

まなびの教室

DN

UP

X8

X7

X3

X4

X5

X6

X1

X2

4,500

防

防

5-2

5-1

解体建物

校舎③-1

校舎③-2

UP

DN

PS

PS

女子WC

男子WC

EXP.J

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅳ期工事
（令和１０年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

下部棚

下部棚

下部棚

下部棚

下部棚

5-3

普通教室

5-4

10,955

76.685㎡

多目的室・会議室

Y1

1,000

5-1

5-2

防

防

防
X2

X1

X6

X5

X4

X3

X7

X8

UP

DN

通級教室（LD）

普通教室

少人数指導教室

廊下

バ
ル

コ
ニ
ー

普通教室

特別支援教室（情緒）

DS

9,300

5,
30

0

58
,8
00

4,
50

0

4,
00

0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

EXP.J

EXP.J

4,8004,500

1012 11

校舎③-1

校舎⑰-1

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

防
火

上
主

要
な

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

C

C

C

C

C

C

I2

I2

GG

B B

B B

B B

GG

B K1 B

B B

B B

E A2 E

FF

E E

E E

FF

E E

E E

E E

E

E

E

E

E E

FF

H2

H2

D1

D1

D1

D1

A2

A2

K1

K1

防

4,500

Ｈ８改修(照明器具)

Ｈ
９

改
修

(
照

明
器

具
)

DS

防

×２

階段室

×１

Ｉ２

Ｃ

×２Ｇ

Ｂ ×６

まなびの教室

普通教室5-2

普通教室5-1

Ａ２ ×３

×６Ｅ

普通教室5-4

普通教室5-3

Ｅ ×６

×２Ｆ

廊下

Ｃ ×３

Ｄ１ ×３

×２

階段室

×１

Ｈ２

Ｄ１

ホール

×２Ｃ

×２Ｈ

Ｉ ×９

×２Ｈ

Ｉ ×９

×２Ｈ

Ｉ ×９

×２Ｈ

Ｉ ×９

少人数指導教室

普通教室5-1

普通教室5-2

普通教室（LD）

×２Ｈ

Ｉ

特別支援教室(情緒)

×９

×２

階段室

×１

Ｏ

Ｄ

×２

階段室

×１

Ｏ

Ｄ

廊下

Ｄ ×６

Ｄ

ホール

×２

H H

I

I

I

I

I I

I

II

O

O

D

D

D

H H

I

I

I

I

I I

I

II

H H

D

I II

I

III

I I

D

I II

I

III

I I

H H

H H

D

I

I

I

I

I I

I

II

D

D

D

O

O

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

既設ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 取外再取付

改修更新電灯設備

新設ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

特記事項

配線記載無きか所は既設再使用とする・壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

EM-IE1.6×1(ED) 天井コロガシ 既設再使用

IV1.6×1(ED) 天井コロガシ 既設再使用

EM-EEF1.6-3C(1E) 天井コロガシ 新設

D

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

×２Ｆ

Ｅ ×６

Ｆ ×２

Ｂ ×６

×２Ｇ

Ｋ１ ×３

改修済み 改修済み

※

※
※

※



改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-06

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 3階校舎③-1 電灯設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

廊下

DN

普通教室

教材室

児童会室

普通教室

普通教室

6-1

6-2

屋上

EXP.J

1112 10

4,500 4,800

9,
00

0
9,
00

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
00

0

4,
50

0
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00

5,
30

0

9,300

X8

X7

X3

X4

X5

X6

X1

X2

EXP.J

防

防

RD

救助袋
バ

ル
コ
ニ

ー

Y1

校舎③-1

防

DS

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

下部棚

下部棚

下部棚

下部棚

6-3

Y1

バ
ル

コ
ニ

ー

救助袋

防

防

EXP.J
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X6

X5

X4

X3

X7

X8

9,300

5,
30

0

58
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0
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00

0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0
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00

0
9,

00
0

4,8004,500

1012 11

EXP.J

6-2

6-1

普通教室

普通教室

特別支援教室（情緒）

DS

DN

RD

校舎③-1

屋上

多目的ホール
167.4㎡

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

C

C

C

C

C

I2

I2

GG

BB

BB

BB

C

D1

GG

B

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E

E

FF

Ｈ
９

改
修

(
照

明
器

具
)

D1

H2

H2

O

D

D

I I I

I I I

I I I

H H

D
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H H

D

H H

I I I

I I I

I I I

D

O
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D

Ｈ
８

改
修

(
照

明
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具
)

×２

階段室

×１

Ｉ２

Ｃ

×２Ｇ

Ｂ ×６

普通教室6-2

×２

×６

普通教室6-1

Ｂ

Ｇ

×２Ｆ

Ｅ ×６

特別支援教室(情緒)

×２

階段室

×１

Ｈ２

Ｄ１

×２Ｃ

ホール

廊下

Ｃ ×３

×１Ｄ１

×２

階段室

×１

Ｏ

Ｄ

×２Ｈ

Ｉ ×９

普通教室6-1

×２Ｈ

Ｉ ×９

特別支援教室(情緒)

×２

階段室

×１

Ｏ

Ｄ

廊下

Ｄ ×４

Ｄ

ホール

×２

×２Ｈ

Ｉ ×９

普通教室6-2

Ｌ

３

改修更新電灯設備

MM1C用 2個用 SWBOX 新設

1PL15A-1 新設埋込ｽｲｯﾁ 金属製

新設ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

EM-EEF1.6-3C(1E) 天井コロガシ 新設

特記事項

配線記載無きか所は既設再使用とする・壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

3W 15A-1 新設埋込ｽｲｯﾁ 金属製

EM-IE1.6×1(ED) 天井コロガシ 既設再使用

２Ｃ

３

Ｂ

EM-EEF1.6-3C 天井コロガシ 新設

EM-EEF1.6-3C (MM1A) 新設

1個用 SWBOX 新設MM1A用

既設ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 取外再取付

IV1.6×1(ED) 天井コロガシ 既設再使用

※ ※

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

天井内既設ｱｰｽ接続か所へ

改修済み改修済み

B

※
※

※

※



岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 電気設備縮尺

A1 1:30

図面

図面

特 記 改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1:60

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 E3-07Ⅲ期工事 1階校舎③-1 電灯設備 更新図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（電気設備）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

既存電灯盤移設内容はE3-03参照

Ｓ
N

N

N

N

ＲＡ２

N N

NN

ＲＡ２

M

M

M

MM

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＲＡ２

ＲＡ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

埋込ｽｲｯﾁ 金属製 1P 15A-1

特記事項

壁立上り立下り配線はPF管にて保護の事・破線換気設備本体は全て機械設備工事、本工事結線のみ

熱線ｾﾝｻｰ用 操作ｽｲｯﾁ2回路 (入・切・自動)

熱線ｾﾝｻｰ用 操作ｽｲｯﾁ1回路 (入・切・自動)

親機熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ

Ａ
親機(換気扇連動制御付)熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ

熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ 子機

改修更新電灯設備

EM-EEF1.6-3C(1E) 天井コロガシ

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ

EM-EEF1.6-3C 天井コロガシ

EM-EEF1.6-2C 天井コロガシ

A

A

N N

改修平面図
Y1 12

多目的ﾄｲﾚ

掃

X8
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1,990 1,310
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職員男子WC
既存のまま

職員女子WC
既存のまま

前室

手洗い
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0

2,
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0
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改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-08

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 ｺﾝｾﾝﾄ設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

ポーチ

昇降口

書庫

校長室

ポーチ

倉庫

ホール

UP

職員男子WC

職員女子WC

玄関

1112 10

4,500 4,800

X8

X7

X5

X6

ピロティ

事務室

X5

X6

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
50

0
4,

50
0

4,
00

0

▲

EXP.J

EXP.J

下足入れ

9,300

5,
30

0

廊下
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Y1

9,300

室外機置場

防

防
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PS

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）
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31.5㎡
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間仕切壁・棚新設
31.5㎡
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理科室

廊下
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00
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防
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1012 11

玄関

職員男子WC

UP
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ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0 家庭科準備室

理科準備室

職員女子WC

屋消

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

防
UP

２

２

２

２

２ ２

２

２ＥＴ ２ＥＴ
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２
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２ＥＴ

２ＥＴ

２Ｅ ２Ｅ２Ｅ
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２

２

２
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２

２

２
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２
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２
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２ＥＴ ２ＥＴ

２

２

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２

２

ＥＴ

既設撤去ｺﾝｾﾝﾄ設備

VVF2.0-2C (MM1A) 撤去再使用しない

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

IV2.0×3 (E 19) 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 既設撤去再使用しない

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

2P 15A-1EET 撤去再使用しない

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

2P 15A-2 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

撤去再使用しない

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1個用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共

MM1A用 SWBOX1個用

A

VVF2.0-3C (MM1A) 撤去再使用しない

A

２ＥＴ 2P 15A-2EET 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 金属製 撤去再使用しない

B

撤去再使用しないMM1B用 SWBOX1個用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共B

IV2.0×2 (E 19) 撤去再使用しない

IV2.0×2 (E 19) 電線撤去再使用しない・電線管既設再使用

IV2.6×5 (E 25) 撤去再使用しない

VVF2.6-2C+3C 天井コロガシ 撤去再使用しないA

VVF2.0-3C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 既設撤去再使用しない

VVF2.6-2C+3C (MM1B) ｺｰﾅｰBOX共 既設撤去再使用しない

２

２Ｅ

２ＥＴ

改修更新ｺﾝｾﾝﾄ設備

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

EM-EEF2.0-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

2P 15A-2E 新設

EM-EEF2.0-2C 天井コロガシ 新設

2P 15A-2 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

新設MM1A用 SWBOX1個用

2P 15A-2EET 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 金属製 新設

EM-EEF1.6-2C (E 19) ｹｰﾌﾞﾙ新設・電線管既設再使用

EM-EEF2.0-3C×7天井コロガシ 新設

EM-EEF2.0-3C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

EM-EEF2.0-3C×3 (PF22×3) 新設

EM-EEF2.0-3C (PF 22) 新設

EM-EEF2.0-3C 天井コロガシ 新設

２２Ｅ ２Ｅ

２

２Ｅ ２Ｅ

EM-EEF2.0-3C×4天井コロガシ 新設

A EM-EEF2.0-3C×3天井コロガシ 新設

EM-EEF2.0-3C×4 (PF22×4) 新設

EM-EEF2.0-3C×7 (PF22×7) 新設

２Ｅ

ｂ

ｂｂ

ｃ

ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｉ

Ｇ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

２ＥＴ

２ＷＰ

Ａ

Ｈ

Ｃ

金属製ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ角共 新設MM1A用 SWBOX1個用

露出型 HIVE22 一方出 新設HIVE用 SWBOX1個用

Ａ

Ｃ

SS200*200*100 WP-V

Ｆ

EM-EEF2.0-3C (HIVE22) 新設

Ｆ１
Ｆ

Ｂ

新設MM1B用 SWBOX1個用Ｂ

EM-EEF2.0-3C×2 (MM1B) ｺｰﾅｰBOX共 新設
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改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-09

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 3階校舎③-1 ｺﾝｾﾝﾄ・電熱設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

廊下
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普通教室
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防
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女子WC

男子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

下部棚

下部棚

下部棚

下部棚
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防
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1012 11

EXP.J

6-2

6-1

普通教室

普通教室

特別支援教室（情緒）

DS

DN

RD

校舎③-1

屋上

多目的ホール

167.4㎡

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

２

２ ２

２

２

既設撤去ｺﾝｾﾝﾄ設備

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

VVF2.0-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 既設撤去再使用しない

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

2P 15A-2 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1個用

２

改修更新ｺﾝｾﾝﾄ設備

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

VVF2.0-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

EM-EEF2.0-2C 天井コロガシ 新設

2P 15A-2 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

新設MM1A用 SWBOX1個用

VVF2.0-2C 天井コロガシ 既設再使用VVF2.0-2C 天井コロガシ 既設再使用
ｂ

ｂ

Ｅ

Ｅ

L-3AL-3A

盤内ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用自動制御器 撤去再使用しない既設ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用分電盤L-3A 盤内ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用自動制御器 更新既設ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用分電盤L-3A

改修済み

※※

改修済み

※

※

b E



岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 縮尺 図面

図面

特 記 改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

２

２Ｅ

２ＥＴ ＥＴ

改修更新ﾄｲﾚ呼出設備

EM-AE1.2-2C 天井コロガシ 新設

EM-AE1.2-3C 天井コロガシ 新設

壁立上り立下り配線はPF管にて保護の事

特記事項

L-1A

Ｒ

事務室電気錠BOXへ

２

２Ｅ

ＥＴ

２ＥＴ

改修更新ｺﾝｾﾝﾄ設備

2P15A-2 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

2P15A-2E 新設

2P15A-1EET 新設

2P15A-2EET 新設

特記事項

壁立上り立下り配線はPF管にて保護の事

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ 新設

新設各種自動水栓電源接続か所

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 ｺﾝｾﾝﾄ・電熱・ﾄｲﾚ呼出設備 更新図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（電気設備）工事

A1 1:30
A3 1:60 E3-10

電気設備

L-1A

Ｔ

Ｔ

改修更新電熱設備

天井埋込形 100V 500W 新設電気暖房器 鋼板製

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ 片切 ｲﾀｽﾞﾗ防止型

特記事項

壁立上り立下り配線はPF管にて保護の事

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ

A

A

Ｔ

Ｔ

A

A

電気暖房器 鋼板製 天井埋込形 100V 500W 既設撤去更新

片切 ｲﾀｽﾞﾗ防止型 既設撤去更新ｻｰﾓｽﾀｯﾄ

ＥＴ

ＥＴＥＴ

Ａ

EM-EEF2.0-3C (PF22) 新設

新設

改修平面図
Y1 12

多目的ﾄｲﾚ

掃
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改修平面図
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改修更新図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E3-11

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 電動水抜電源設備 更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

31.5㎡

PTA会議室

間
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切
壁

・
棚

新
設

31.5㎡

94.5㎡
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新
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改修更新空調室内機電源・制御設備

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

1個用 SWBOX 新設MM1A用

VCT1.25-2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

VCT1.25-2C×2 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設 壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつり

EM-EEF2.0-3C 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

VCT1.25-2C×2 (MM1A) 新設

VCT1.25-2C (ZG16) 新設

VCT1.25-2C (F 17) 新設

VCT1.25-2C (MM1A) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ共 新設

VCT1.25-2C×2 (MM1A) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ共 新設

VCT(G)

VCT(F)

VCT(M)

新設ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

L=150・H=50 新設ﾀｲﾔ再生基礎ﾌﾞﾛｯｸ

新設SS2000*200*100 WP-SUS

本工事結線のみ

本工事結線・MM1A用 2個用SWBOX電動水抜操作部(本体機械設備)

電動水抜駆動部(本体機械設備)

ＪＫ
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改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺
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Ⅲ期工事 R階校舎③-1 電熱設備 撤去・更新図
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水槽室平面図
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RD

DH15

RD

水分

T

RD
DH15

RD
DH15

RD
DH15

DH7

ｅ

ｅ

3.5

既設撤去電熱設備

CV3.5-3C (E 25) 撤去再使用しない

特記事項

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

電熱線本体 コロガシ 撤去再使用しない

CV3.5-3C (E 25) 撤去再使用しない

ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ単独型 7m 撤去再使用しない

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

CV3.5-3C×2 (E 25×2) 撤去再使用しない 電熱電源

CVVS1.25-4C (E 25) 撤去再使用しない 水分ｾﾝｻｰ

CVVS1.25-2C (E 31) 既設再使用 ｻｰﾓ

CV3.5-3C×2 (E 25×2) 既設再使用 電熱電源

CVVS1.25-4C 既設再使用 水分ｾﾝｻｰ

SS150*150*100WP-Z35 撤去再使用しない

DH7

撤去再使用しないﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ単独型 15mDH15

水分 撤去再使用しないﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用 水分ｾﾝｻｰ

T 撤去再使用しないﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用 ｻｰﾓｾﾝｻｰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ製基礎ﾌﾞﾛｯｸ L=150・H=70 撤去再使用しない

CV3.5-3C×2 (E 25×2) 撤去再使用しない

3.5

既設撤去電熱設備

EM-CE3.5-3C (ZG22) 新設

電熱線本体 コロガシ 撤去再使用しない

EM-CE3.5-3C (ZG22) 新設

EM-CE3.5-3C×2 (ZG22×2) 新設 電熱電源

EM-CEES1.25-4C (ZG22) 新設 水分ｾﾝｻｰ

CVVS1.25-2C (E 31) 既設再使用 ｻｰﾓ

CV3.5-3C×2 (E 25×2) 既設再使用 電熱電源

CVVS1.25-4C 既設再使用 水分ｾﾝｻｰ

DH7

DH15

水分

T

EM-CE3.5-3C×2 (ZG22×2) 撤去再使用しない

L=150・H=50 新設ﾀｲﾔ再生基礎ﾌﾞﾛｯｸ

新設SS150*150*100WP-SUS

新設ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用 ｻｰﾓｾﾝｻｰ PB加工取付

新設

新設ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ単独型 15m 100V 525W

ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ用 水分ｾﾝｻｰ

新設ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ単独型 7m 100V 245W
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改修更新図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺
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図面
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番号
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第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録
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ｴﾚﾍﾞｰﾀ電源・弱電・入退室管理設備 更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記
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第Ⅲ期工事
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電気錠BOX

以降E2-11参照
B

L-1A(1)

ＩＩ

Ｉ

1F

2F

100V

100V

100V

事務室

職員室

※

屋外

来客者他、屋外ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機ｶﾒﾗより来客者確認、1F事務室or2F職員室電気錠操作釦で開錠or施錠を行う

※建築建具内2線化アダプターを示す

出勤時入室(最初の開錠)はシリンダー錠での開錠
電気錠利用方法概要図

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

特記事項

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ(立下保護管MM1A)

EM-AE1.2-2C 天井コロガシ(立下保護管MM1A)

EM-AE1.2-4C 天井コロガシ(立下保護管MM1A)

EM-AE1.2-4C (MM1A)

EM-EEF2.0-3C+EM-AE1.2-2C×2 (MM1B)

EM-AE1.2-2C×2 天井コロガシ

EM-AE1.2-4C 天井コロガシ

改修 入退室管理設備

EM-AE1.2-4C 天井コロガシ

EM-AE1.2-2C 天井コロガシ

MM1A用 1個用 SWBOX

樹脂製 ｶﾊﾞｰ付O,BOXB

機械はつり 壁厚100～150 Φ50㎜ 共防火区画貫通処理 50Φ

Ｉ

AC100V (50/60Hz)定 格

待機時 約2.3 W、動作時 約8 W消費電力

約410 g（壁掛け金具有り）
質 量

約3.5 型カラー液晶ディスプレイ画面表示

ホワイト外観色調

約375 g（壁掛け金具無し）

電気錠設用テレビドアホン 親機

(株)ゴール モータ ー錠(玄関用) EV・EVD・PXE・PXKE

美和ロック(株) 瞬時通電錠(玄関用) ALA3N・ANS3N

美和ロック(株) モータ ー錠(玄関用) AL3M3N

接続可能電気錠

錠動作時：１．５A以下

消費電流 待機時 ：５０mA以下

錠動作時：DC21～29V
定格

２線入出力 動作電圧範囲 待機時 ：DC11～17V

電気錠操作器(1回路)(露出型) 電気錠BOX内

０℃～＋４０℃

適合スイッチボックス １個用スイッチボックス

待機時:６Ｗ以下 最大負荷時：40W以下

９５％以下

約５分

消費電力

使用周囲温度

使用周囲湿度

警報保持時間

形状

電気錠接続用２線化変換アダプター 建築建具内

電源電圧 AC100V 50/60Hｚ定格

Ｉ

待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA

待機時：DC 約5 V、 動作時：DC 約20 V(ドアホン親機より供給)電源電圧

消費電流

約180 g質 量

電気錠設用テレビドアホン 子機

メタリックブロンズ外観色調

取付方法 露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合

ｺｽﾓｼﾘｰｽﾞ ﾜｲﾄﾞ21 ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ(1連用)

埋込型(適合ﾎﾞｯｸｽ 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)形 状

適合プレート
WTC7101W(ﾗｳﾝﾄﾞ型),WT8101W(ｽｸｴｱ型)

非接触式電気錠システム用

電気錠操作釦（２線式）

ＪＥＭ－Ａ端子 ４Ｐコネクター
（ＨＡ端子）

ＪＥＭ－Ａケーブル
（全長約１．９ｍ， Φ３．２）

ホワイト

約55 g（ケーブルを含む）質 量

外観色調

電気錠操作ユニットテレビドアホン用アダプタ 電気錠BOX内

電気錠BOX

ﾄﾞｱﾎﾝ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｽﾍﾟｰｽ(H67・W40・D15.5) 1

1操作ﾕﾆｯﾄｽﾍﾟｰｽ(H210・W90・D42.9)

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式 露出直付型上部ﾀﾞｸﾄ500㎜共

機器寸法 W90・H167・D52

ﾄｲﾚ呼出表示器用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 盤内収納

機器寸法 W162・H120・D60

ﾄｲﾚ呼出表示器1窓 盤面取付
1

1

2露出ｺﾝ 2P15A-2ET
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第Ⅲ期工事
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校舎⑲

小動物舎
新設

テラス

テラス

ＡＭＰＦ

L-1A(1)

以降E2-11・15参照

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ電源・弱電設備

EM-EEF2.6-3C(1E) 天井コロガシ 新設 ELV保守用

EM-CE8-3C(1E) 天井コロガシ 新設 ELV電源用

EM-EEF2.6-3C 天井コロガシ 新設 ELV電灯用

EM-EBT0.65-2P 天井コロガシ 新設 ELV TEL用

EM-AE1.2-6C 天井コロガシ 新設 ELV ｲﾝﾀｰﾎﾝ用

EM-AE1.2-2C×2 天井コロガシ 新設 火報・火災接点用

EM-HP1.2-3C 天井コロガシ 新設 非常放送用

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

特記事項

機器本体建築工事・本工事取付結線ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ用ｲﾝﾀｰﾎﾝ

Ⅲ期工事 1階校舎③-1

既設受信機 予備回線有り

既設非常放送盤 予備回線有り

既設端子盤 交換機収納

ＡＭＰＦ

EM-AE1.2-6C 天井コロガシ 新設 ELV ｲﾝﾀｰﾎﾝ用

EM-HP1.2-3C 天井コロガシ 新設 非常放送用

EM-AE1.2-2C×2 天井コロガシ 新設 火報・火災接点用

機械はつり 壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設防火区画貫通処理 50Φ

EM-EBT0.65-2P×2 天井コロガシ 新設 TEL用

EM-AE1.2-6C (MM1B) ELV ｲﾝﾀｰﾎﾝ用

A

A

A

新設SS200*200*100WP-SUS

改修更新図

EM-AE1.2-4C (MM1A)

EM-AE1.2-2C (MM1A)

EM-AE1.2-4C (MM1A)

EM-AE1.2-2C (MM1A)

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

A

既設サッシアルミハ゜ネル貫通

導入線 (ZG22) ELV保守回線引込用

導入線 (PF22) 新設 ELV保守回線用

SS200*200*100 WP-SUS

Ｒ

Ｏ

Ｐ
Ｑ

Ｒ

Ｓ

防火区画貫通処理はE1-15記載「防火区画貫通処理参考図」同等仕様とする事
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会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1・2階校舎③-1 空調動力幹線分岐・電源・制御 更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

31.5㎡

PTA会議室

間仕切壁・棚新設

31.5㎡

94.5㎡

理科室

廊下

13
,5

00
13
,5

00

94.5㎡
家庭科室

防

防

室外機置場

9,300

Y1

廊下

5,
30

0

9,300

58
,8

00

4,
50
0

下足入れ

EXP.J

EXP.J

▲

DS

4,
00

0
4,

50
0

4,
50
0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00
0

9,
00

0
9,

00
0

X6

X5

X4

X3

X2

ピロティ

X6

X5

X4

X3

X2

X7

X8

X1

4,8004,500

1012 11

玄関

職員男子WC

UP

UP

ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0

家庭科準備室

理科準備室

職員女子WC

屋消

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

防 UP

１階改修更新図

14,600

10,955

76.685㎡

多目的室・会議室

Y1

1,000

5-1

5-2

防

防

防

4,500

X2

X1

X6

X5

X4

X3

X7

X8

UP

DN

通級教室（LD）

普通教室

少人数指導教室

廊下

バ
ル

コ
ニ

ー

普通教室

特別支援教室（情緒）

DS

9,300

5,
30

0

58
,8
00

4,
50

0

4,
00

0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

EXP.J

EXP.J

4,8004,500

1012 11

校舎③-1

校舎⑰-1

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

防
火

上
主

要
な

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

２階改修更新図

4P-M

CR300A

改修更新空調動力幹線・分岐電源

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

EM-CET14・IE5.5 (F 30) 新設

EM-CET14×2・IE5.5×2 ﾗｯｸ 新設

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET14・IE5.5×5 (ZG28×5) 分電盤接続部(F 30×5)

EM-CET14・IE5.5 (ZG28)

EM-CET150 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

SS600*600*600 WP-SUS

14 EM-CET14・IE5.5 ﾗｯｸ 新設

EM-CET150 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (F 83) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150 (F 83) 新設 CUB→4P-M

EM-CET14×2・IE5.5×2 (ZG28×2)

改修更新空調動力分岐電源

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

EM-CET14・IE5.5 (F 30) 新設

EM-CET14×2・IE5.5×2 (ZG28×2)

※1

※1

※1 床機械はつり 厚100～150 Φ50㎜×2

改修更新空調室内機制御設備

特記事項

空調室内機～室外機間電源・制御配線は機械設備工事

2個用 SWBOX 新設MM1A用ＡＣ

EM-CEES1.25-2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

EM-EEF2.0-3C ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ内 新設

EM-CEES1.25-2C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

新設天井点検口450角

ＡＣＢ

A

ＡＣＢ
ＡＣＢ

ＡＣＢ
ＡＣＢ

改修更新空調室内機制御設備

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

2個用 SWBOX 新設MM1A用ＡＣ

EM-CEES1.25-2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

EM-CEES1.25-2C×2 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

EM-EEF2.0-3C ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ内 新設

EM-CEES1.25-2C×2 (MM1A×2) ｺｰﾅｰBOX共 新設

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

新設天井点検口450角

Ｕ１

Ｕ１

Ｗ

Ｗ
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Ｕ１
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盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-15

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 3・R階校舎③-1 空調動力幹線・分岐電源・制御 更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

Y1

バ
ル

コ
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ー

救助袋

防

防

EXP.J

X2

X1
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X7
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0
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00
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50
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00

0
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0
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00
0

9,
00

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

4,8004,500

1012 11

EXP.J

6-2

6-1

普通教室

普通教室

特別支援教室（情緒）

DS

DN

RD

校舎③-1

屋上

多目的ホール

167.4㎡

DN

UP

PS

PS

女子WC

男子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

Y1

9,300

4,8004,500

9,
30

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

4,
50
0

58
,8

00

屋根

X1

X2

X6

X5

X4

X3

X7

X8

1012 11

EXP.J

耐
震

壁

DN

RD

RD

RD

RD

RD

校舎③-1

陸屋根

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

校舎⑰-2

Y2Y1

9,300

３階改修更新図 Ｒ階改修更新図

以降E2-13参照

3P-M

改修更新空調動力幹線・分岐電源

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

EM-CET14・IE5.5 (F 30) 新設

EM-CET14・IE5.5 (ZG28) 新設

EM-CET14・IE5.5 ﾗｯｸ 新設14

CR300A

改修更新空調動力幹線・分岐電源設備

Ｂ

Ｂ

Ｂ

D

Ｂ×４

Ｂ×４Ｂ×４

D

EM-CET150×2 ﾗｯｸ 新設 CUB→4P-M

EM-CET150×2 (F83) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 ﾗｯｸ 新設 CUB→3P-M

EM-CET150・IE22×2 (F83) 新設 CUB→3P-M

新設

L=150・H=50 新設ﾀｲﾔ再生基礎ﾌﾞﾛｯｸ

SS800*800*800 WP-SUS

L=450・H=50 新設ﾀｲﾔ再生基礎ﾌﾞﾛｯｸＢ

EM-CET150×2 (ZG82×2) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→3P-M

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

特記事項

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→3P-M

EM-CET150 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設

EM-CET150・IE22×2 (F 83) 新設

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→3P-M

EM-CET14・IE5.5×3 (ZG28×3) 分電盤接続部(F 30×3)

EM-CET14・IE5.5 (ZG28)

EM-CET150 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

新設SS800*800*800 WP-SUS

※2

※2 床機械はつり 厚100～150 Φ150㎜×2

CR300A
ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ製ｶﾊﾞｰ・ｸﾗﾝﾌﾟ共

A

ＡＣ
ＡＣ
ＡＣ

改修更新空調室内機電源・制御設備

特記事項

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

2個用 SWBOX 新設MM1A用ＡＣ

EM-CEES1.25-2C 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

EM-CEES1.25-2C×2 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

EM-CEES1.25-2C×3 (MM1A×3) ｺｰﾅｰBOX共 新設

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

EM-CEES1.25-2C×3 天井ｺﾛｶﾞｼ 新設

CEES

CE
ES

CE
ES

ｋ

ｌ

ｎ

ｌ

Ｔ
ｍ

Ｕ

Ｕ

Ｕ

Ｘ

EM-CET150 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→4P-M

EM-CET150・IE22×2 (ZG82) 新設 CUB→3P-M

3
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Ｒトイレ呼出表示器 1窓

162

1
2
0

16

呼出 1
2
0

70 10.5

形 状

材 質

備 考

トイレ呼出押しボタン ヒモ付き

形 状

材 質

ブザー付き廊下灯

116

1
2
0

21.5

電源アダプター ※端子盤に収納

備 考

70

1
2
0

8.5

復旧ボタン

樹脂

形 状

材 質

電 源

表示形式

形 状

材 質

適合ボックス

窓 数

出力電圧

入力容量

形 状

出力電流

材 質

電源電圧

90 52

1
6
7

７５ＶＡ

ＤＣ１２Ｖ

２．５Ａ

ＪＩＳ３個用スイッチボックス

ステンレスヘアライン仕上げ

ＤＣ１２Ｖ 電源アダプターより供給

呼出音（断続ブザー音）及び表示窓（ＬＥＤ）点灯

１窓

壁埋込型

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

引きひも式、押ボタン式両用

「気分の悪くなった方は、このボタンを押して下さい。」

樹脂

点字プレート付

壁埋込型（ＪＩＳ２個用スイッチボックス）

プレート：自己消火性樹脂

ランプカバー：ポリカーボネート

ブザー付

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

据置・壁取付（専用金具）両用

難燃性樹脂

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

承 認 製 図検 図審 査 工事名称

図面内容 縮尺 図面

図面

特 記 改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人 Ⅲ期工事 ﾄｲﾚ呼出設備機器参考姿図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（電気設備）工事

A1 NO SCALE
A3 NO SCALE E3-16

電気設備



ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

ＨＤＭＩケーブル

監視カメラ設備 システム系統図

撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

電源・消費電力・質量 ＤＣ１２Ｖ 約８．５Ｗ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約９．１Ｗ・約２．４ｋｇ

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．３）カラー：０．００９ｌｘ、白黒：０．００５ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ ＬＥＤ点灯時）

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

画像解像度（最大） 【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】２０４８×１５３６（１５ｆｐｓ）

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

レンズ部 ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

防水性・耐衝撃性 ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

機 能 アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、ＡＩアプリ搭載可能、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

1
3
4
.
5

138.5

1
3
3

φ
1
0
0

133

383

落下防止ワイヤー付
壁設置

ネットワークカメラ 屋外型
ＷＰ

電源 ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

ディスプレイパネル ２７．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

推奨解像度 ３８４０×２１６０（１６：９）

輝度・コントラスト比 ３５０ｃｄ/㎡(標準値） ・１３００：１ (標準値）

映像入力端子 ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ（ＨＤＣＰ対応）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ（ＨＤＣＰ対応）×２

音声出力端子・スピーカー ヘッドホン端子、１Ｗ＋１Ｗ

機 能 ４辺フレームレス、Ｐｉｃｔｕｒｅ ｂｙ Ｐｉｃｔｕｒｅ

611.4

3
5
6
.
3

3
6
7
.
3

～
5
4
5
.
2

50

230230

２７型ワイド液晶モニターＴＶ

録画圧縮方式

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ ２．７８Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・１５０Ｗ

カメラ接続台数・ＨＤＤ １６台・２ＴＢ（２ＴＢ×１）

Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

入出力 モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

カメラポート：８（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

モニター端子 解像度（最大） メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

特長（機能） ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

230340 4
4

ネットワークディスクレコーダー（２ＴＢ）ITV

機 能

レコーダーポート数（背面）

給電ポート数（背面）

給電規格

使用環境

伝送規格

入力電圧・入力電流・消費電力

付属品

給電能力

電源コード脱落防止クランプ、取付金具、他

ﾘｾｯﾄ機能、AutoMDI／MDI-X、ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ機能

２ポート（ＲＪ４５、カスケード接続・ＰＣ接続 可能）

（10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T）

ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ／ａｔ 準拠

IEEE802.3／IEEE802.3u／IEEE802.3ab 準拠

温度：＋５℃～＋４５℃、湿度：１０％～９０％（結露なきこと）

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ・１．４Ａ・７５Ｗ

４ポート（ＲＪ４５、過電流及び短絡保護回路 搭載）

合計 ６２Ｗ 以内

265

44

184

PoEｶﾒﾗ電源ﾕﾆｯﾄ（PoE／PoE+：4ﾎﾟｰﾄ）ＨＵＢ

電源制御部

各機器へ

カラーモニター

２７型液晶

ＡＣ１００Ｖ

ＴＶ

＜事務室内棚に据え置き＞

（４ポート）

電源ユニット

ＰｏＥカメラ

レコーダー

ディスク

ネットワーク

（２ＴＢ）

マウス

Ａ 2期工事

ネットワーク
カメラ

ＷＰ

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 NO SCALE

図面

図面

区分

番号
A3 NO SCALE E3-17

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 ITV設備機器参考姿図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

最低照度

電源・消費電力・質量 ＤＣ１２Ｖ 約８．６Ｗ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約８．７Ｗ・約４７０ｇ

撮像素子・有効画素数・走査方式 約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．３）カラー：０．０００６ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ ＬＥＤ点灯時）

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

画像解像度（最大） 【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

レンズ部 ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、

動作検知、妨害検知、音検知、ＡＩアプリ搭載可能、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

機 能

寸 法

質 量

仕上げ

使用温度範囲

飾りカバー

φ１８６ｍｍ 埋込深さ６０．５ｍｍ

飾りカバー：ＡＢＳ樹脂、セイルホワイト

－１０℃～＋５０℃

約３５０ｇ

本体 ：処理鋼板

高さ１５．７ｍｍ

φ
1
8
6

60.5

15.7

カメラ天井埋込金具 2期工事分
Ａ

φ129.5

1
0
1

ネットワークカメラ 2期工事分
Ａ

Ａ 2期工事

Ａ 2期工事

録画時間計算例

録画枚数(ｉｐｓ)

２．０

（ＴＢ）
ＨＤＤ容量

カメラ台数

４

解像度

ＦＨＤ ＦＱ

画質

１０ips 約３０日

録画保存日数

２４時間連続

１日当録画時間

1

ITV収納ワゴン本体 １ ＶＢ－Ｎ７００１

名 称 員数 備 考番号

〈構成〉

※1 棚板：段階調整可能。（ピッチ60mm）

扉：強化ガラス 鍵付

中 間 棚：2枚付（W482×D400）

ｷｬｽﾀｰ：Φ50双輪ｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2個)

質量：20.5㎏

本体：化粧合板(ダークグレー)

570

59
0

69
5.
5

595

65
.5

20

14
5

30
0（

P
：6

0）
※

1
14

5
20

1

ITV収納ワゴン



改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-18

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 弱電設備(1) 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

ポーチ

昇降口

書庫

校長室

ポーチ

倉庫

ホール

UP

職員男子WC

職員女子WC

玄関

1112 10

4,500 4,800

X8

X7

X5

X6

ピロティ

事務室

X5

X6

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
50

0
4,

50
0

4,
00

0

▲

EXP.J

EXP.J

下足入れ

9,300

5,
30

0

廊下

6,
30

0
2,

70
0

Y1

9,300

室外機置場

防

防

PS

PS

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

靴洗い

倉庫 UP
X1

X2

X3

X4

補
強

ブ
レ

ー
ス

X2

X3

X4
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

DS

白鳥ホール

58
,8
00

27
,0

00

DN

防

2,
20

0
2,

30
0

校舎③-1

防

（調べ学習室）

解体建物

31.5㎡
PTA会議室

31.5㎡

94.5㎡
理科室

廊下

13
,5

00
13
,5

00

94.5㎡
家庭科室

防

防

室外機置場

9,300

Y1

廊下

5,
30

0

9,300

58
,8

00

4,
50
0

下足入れ

EXP.J

EXP.J

▲

DS

4,
00

0
4,

50
0

4,
50
0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00
0

9,
00

0
9,

00
0

X6

X5

X4

X3

X2

ピロティ

X6

X5

X4

X3

X2

X7

X8

X1

4,8004,500

1012 11

玄関

職員男子WC

UP

UP

ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0 家庭科準備室

理科準備室

職員女子WC

屋消

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

防 UP

既設撤去電気時計・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備

AE1.2-2C 天井コロガシ 既設再使用

MM1A用 SWBOX1個用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共 撤去再使用しない

AE1.2-2C (MM1A) 撤去再使用しない

TB-12

MM1A用 SWBOX1個用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共 既設再使用

AE1.2-2C・4C (E 19) 撤去再使用しない 時計

AE0.9-15P (E 25) 撤去再使用しない ｲﾝﾀｰﾎﾝ

BTI

既設撤去交換設備

BTI0.65-2P (E 19) 撤去再使用しない

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 金属製 撤去再使用しない

EBT0.65-2P (E 19) 撤去再使用しない

BTI0.65-2P 天井コロガシ 撤去再使用しない

撤去再使用しないSS500*500*500

ＷＰ

ＨＵＢ
ＩＴＶ

ＴＶ

ＥＴ

L-1A(1)

改修更新LAN・ITV設備

EM-UTP-CAT6A-4P 天井コロガシ 新設

EM-EEF2.0-3C(1E) 天井コロガシ 新設

EM-EEF2.0-3C (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

EM-UTP-CAT5E-4P (ZG 22) 新設

EM-UTP-CAT6A-4P×3 天井コロガシ 新設

EM-UTP-CAT6A-4P×4 露出コロガシ 新設

EM-UTP-CAT5E-4P (F 24) 新設

EM-UTP-CAT5E-4P (MM1A) ｺｰﾅｰBOX共 新設

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

特記事項

機械はつり 壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設防火区画貫通処理 50Φ

1個用 SWBOX ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ角ﾌﾞﾗﾝｸ共 新設MM1A用A

1個用 SWBOX 新設MM1A用

ＥＴ 2P 15A-1EET 新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製

天井点検口450角 新設

A
A

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

EM-UTP-CAT6A-4P×2 (MM1B) ｺｰﾅｰBOX共 新設

EM-UTP-CAT6A-4P×2 (ZG28) 新設

新設SS200*200*100WP-SUS

以降E2-15参照

ｈ

ｉ

ｉ

ｉ

ｊ

ｊ

A

EM-UTP-CAT5E-4P (MM1A) 新設

EM-UTP-CAT5E-4P 天井コロガシ 新設

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ 移設再使用品(Ⅰ期工事2教室分)無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

ｉ

AE1.2-2C 天井コロガシ 既設再使用しない

※

※

A

既設端子盤へ

Ｙ

Ｚ

Ａ´

Ａ´

Ｂ´

防火区画貫通処理はE1-15記載「防火区画貫通処理参考図」同等仕様とする事

32

BTI

UTP

※

BT
I

32

UTP

A´

B´

Z

UT
P5

E

UTP

Y

UTP5E

j

BT
I

i

BTI

h

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP5E(ZG22)

UT
P5

E

UTP5E

UTP5E(ZG22)

UTP5E(F24)

UTP5E(F24)



改修更新図既設撤去図

Ｒ

ＣＰ

ＣＰ

Ｒ

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-19

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 弱電設備(2) 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記

ポーチ

昇降口

書庫

校長室

ポーチ

倉庫

ホール

UP

職員男子WC

職員女子WC

玄関

1112 10

4,500 4,800

X8

X7

X5

X6

ピロティ

事務室

X5

X6

9,
00

0
9,

00
0

9,
30

0

4,
50

0
4,

50
0

4,
00

0

▲

EXP.J

EXP.J

下足入れ

9,300

5,
30

0

廊下

6,
30

0
2,

70
0

Y1

9,300

室外機置場

防

防

PS

PS

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

靴洗い

倉庫 UP
X1

X2

X3

X4

補
強

ブ
レ

ー
ス

X2

X3

X4
9,

00
0

9,
00

0
9,

00
0

DS

白鳥ホール

58
,8
00

27
,0

00

DN

防

2,
20

0
2,

30
0

校舎③-1

（調べ学習室）

解体建物

31.5㎡
PTA会議室

間仕切壁・棚新設 31.5㎡

94.5㎡
理科室

廊下

13
,5

00
13
,5

00

94.5㎡
家庭科室

防

防

室外機置場

9,300

Y1

廊下

5,
30

0

9,300

58
,8

00

4,
50
0

下足入れ

EXP.J

EXP.J

▲

DS

4,
00

0
4,

50
0

4,
50
0

9,
30

0
9,

00
0

9,
00
0

9,
00

0
9,

00
0

X6

X5

X4

X3

X2

ピロティ

X6

X5

X4

X3

X2

X7

X8

X1

4,8004,500

1012 11

玄関

職員男子WC

UP

UP

ホール

倉庫

ポーチ

倉庫

9,
00

0

間仕切壁・棚新設

事務室

4,
50

0
4,

50
0

DN

校舎③-1

2,
25
0 家庭科準備室

理科準備室

職員女子WC

第Ⅱ期工事
（令和８年度）

第Ⅲ期工事
（令和９年度）

テラス

テラス

防 UP既設撤去音響・拡声設備

HP1.2-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

HP1.2-3C 天井コロガシ 既設再使用

3W L級 枠ABS樹脂・金属ﾈｯﾄ 撤去再使用しない天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

1W 撤去再使用しないｱｯﾃﾈｰﾀｰ

AE1.2-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-2C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

3個用SWBOX共 撤去再使用しない音響用ｺﾈｸﾀﾌﾟﾚｰﾄ

TB-12

撤去再使用しないﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

Ｒ

既設撤去ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

S5C-FB 天井コロガシ 撤去再使用しない

端末型 撤去再使用しない直列ﾕﾆｯﾄ

S5C-FB 天井コロガシ 既設再使用

中間型 既設再使用直列ﾕﾆｯﾄ

S7C-FB (E 25) 撤去再使用しない ﾃﾚﾋﾞ

HP1.2-10P (E 25) 撤去再使用しない 放送

TB-12

Ｒ

改修更新拡声設備

EM-HP1.2-3C 天井コロガシ 新設

HP1.2-3C 天井コロガシ 既設再使用

SC6Hi-3V0-M 新設天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

1W 新設ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

1個用 SWBOX 新設MM1A用

SC6Hi-3V3-M 新設天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

Ｒ

改修更新ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

EM-S5C-FB 天井コロガシ 新設

端末型 新設直列ﾕﾆｯﾄ SH-7F

1個用 SWBOX 新設MM1A用

EM-S5C-FB (MM1A) 新設

中間型 新設直列ﾕﾆｯﾄ

EM-HP1.2-3C (MM1A) 新設

ｋ

ｋ

ｋ

ＷＧＮ

ＷＧＮ 撤去再使用しない既設ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ

Ｃ´

Ｄ´

HP

5C

5C

D´

HP

HP

C´

HP

HP※

HP

HP
※

5C

HP

5C

5C

5C※

HP※

HP

HP

HP

HP

5C

5C※

k

HP
HP

HP

HP

HP

HP
※



改修更新図既設撤去図

ＥＲ
Ｄ

Ｓ Ｓ

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-20

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 1階校舎③-1 自動火災報知設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記
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テラス

テラス

防 UP

※

既設撤去自動火災報知設備

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 ２種 撤去再使用しない

AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

AE1.2-4C (E 19) 既設再使用

Ｓ

ＥＲ
Ｄ

３種，非蓄積型 撤去再使用しない

撤去再使用しない自動閉鎖装置 防火戸用

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

HP1.2-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

HP1.2-3P (E 19) 撤去再使用しない

HP

HP1.2-5P (E 25) 撤去再使用しない 防火戸

HP1.2-10P (E 25) 撤去再使用しない 火報

HP1.2-10P (E 25) 既設再使用 火報

HP1.2-10P (E 25) 既設再使用 防火戸

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

特記事項

HP1.2-15P (E 25) 既設再使用 防火戸

HP1.2-15P (E 25) 既設再使用 火報

ｌ

TB-12

ｌ

ｌｌ

TB-12

Ｓ

Ｓ

Ｅ
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Ｄ

Ｓ

ＥＲ
Ｄ

HP

H3P

改修更新自動火災報知設備

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 ２種 撤去再使用しない

HP1.2-10P (E 25) 既設再使用 火報

HP1.2-10P (E 25) 既設再使用 防火戸

HP1.2-15P (E 25) 既設再使用 防火戸

HP1.2-15P (E 25) 既設再使用 火報

EM-AE1.2-4C 天井コロガシ 新設

３種，非蓄積型 撤去再使用しない

撤去再使用しない自動閉鎖装置 防火戸用

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

EM-HP1.2-3C 天井コロガシ 新設

EM-HP1.2-3P 天井コロガシ 新設
Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ 機器本体(PBL共)撤去機械設備工事既設屋内消火栓BOX

Ｐ Ｂ 機器本体(PBL共)更新機械設備工事更新屋内消火栓BOX

※ AE1.2-4C (E 19) 既設再使用H3
P

AH3P
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改修更新図既設撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（電気設備）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E3-21

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

工事名称

図面内容

業務番号

23128

Ⅲ期工事 3階校舎③-1 弱電設備 撤去・更新図

改訂月日改訂番号 改訂内容特 記
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Ｓ Ｓ

ＥＲ
Ｄ

既設撤去拡声設備

HP1.2-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

3W L級 枠ABS樹脂・金属ﾈｯﾄ 撤去再使用しない天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

改修更新拡声設備

SC6Hi-3V0-M 新設天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ

※

Ｓ

ＥＲ
Ｄ

既設撤去自動火災報知設備

AE1.2-4C (E 19) 既設再使用

３種，非蓄積型 撤去再使用しない

撤去再使用しない自動閉鎖装置 防火戸用

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

HP1.2-3C (E 19) 既設再使用

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

特記事項

改修更新自動火災報知設備

HP1.2-2C 天井コロガシ 既設再使用

撤去困難箇所等があった場合は、監督員協議承諾後の施工とする事

躯体埋込配管・BOXは既設残置とする

特記事項

HP1.2-2C 天井コロガシ 既設再使用

Ｅ
Ｒ

Ｄ

※

HP1.2-3C (E 19) 既設再使用

AE1.2-4C (E 19) 既設再使用

HP
※

HP
※

Ｓ Ｓ

EM-HP1.2-3C 天井コロガシ 新設

ＥＲ
Ｄ

Ｓ ３種，非蓄積型 新設光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

新設自動閉鎖装置 防火戸用

Ｂ´

Ｈ
Ｕ
Ｂ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

以降E2-15参照

A
Ｈ
Ｕ
Ｂ

ＡＰ

ＨＵＢ

既設撤去LAN設備

EM-UTP-CAT6A-4P 天井コロガシ 既設再使用

EM-UTP-CAT6A-4P (MM1A) 撤去再使用しない

壁 用 1口 撤去再使用しないLANﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ(CAT6A)

再使用無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1個用

既設HUB盤 本工事対象外 残置

ＨＵＢ

改修更新LAN設備

EM-UTP-CAT6A-4P 天井コロガシ 新設

EM-UTP-CAT6A-4P×2 天井コロガシ 新設

壁立上り立下り配線は電線管にて保護の事

特記事項

天井点検口450角 新設

Wi-Fi用 機器本体別途工事O,BOXB

壁厚100～150 Φ50㎜ 共 新設機械はつりA

EM-UTP-CAT6A-4P×4 天井コロガシ 新設

本工事LAN配線HUB空回線へ接続(ｼｽﾃﾑ調整本工事)既設HUB盤

新設SS200*200*100WP-SUS

EM-UTP-CAT6A-4P×2 (ZG28) 新設
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改修済み
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