








岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎②・③-2 1階 幹線設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-001
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00

EXP.J

EXP.J
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00
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00
0

5,
00
0

EXP.J

校舎③-2校舎②

L-1E
管理・教室棟PBへ

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

既設 幹線設備 撤去凡例

撤去再使用しないSS600*600*600 WP-Z35

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

Ｂ

理科準備室

廊下

理科室

図画工作室

男子WC

女子WC

倉庫

UP 防
渡り廊下

ＡＣ

CVT38 (E 39) CUB→PL-CP 撤去再使用しない

CVT60・IV60 (E 75) CUB→L-1E 撤去再使用しない

CVT38 ﾀﾞｸﾄ内 CUB→PL-CP 撤去再使用しない

CVT38・IV8 ﾀﾞｸﾄ内 L-1E→L-2E 撤去再使用しない

CVT38 天井コロガシ CUB→PL-CP 撤去再使用しない

CVT60・IV60 天井コロガシ CUB→L-1E 撤去再使用しない

既設撤去図

A

撤去再使用しないSS1200*750*450 WP-Z35
A

撤去再使用しないSS 750*500*450 WP-Z35

L-1E
ELCB100AF/100AT×1

2P1E20A×18・2P2E20A×2・TM×1

ELCB100AF/60AT×1

既設電灯分電盤撤去再使用しない 露出型 本体寸法 W750・D180・H1300(鋼板製)

上部ﾀﾞｸﾄ寸法 W750・D160・H1300(鋼板製)

Ａ０

CVT60・IV60 (E 75) CUB→L-1E Ⅲ期工事にて撤去

CVT38 (E 39) CUB→PL-CP Ⅲ期工事にて撤去

B

C

A0

A



盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-002

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎② 2階 幹線設備 撤去図

1
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3

4

5

A B

校舎②
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コ
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0
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7,000 2,300

家庭科室

家庭科準備室

多目的ホール

L-2E

PL-CP

UP

既設 幹線設備 撤去凡例

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

CVT38 ﾀﾞｸﾄ内 CUB→PL-CP 撤去再使用しない

CVT38・IV8 ﾀﾞｸﾄ内 L-1E→L-2E 撤去再使用しない

CVT38 天井コロガシ CUB→PL-CP 撤去再使用しない

CVT38・IV8 天井コロガシ CUB→L-1E 撤去再使用しない

Ｂ

Ｄ

ELCB100AF/60AT×1 1Φ

2P1E20A×18・2P2E20A×2・TM×1

MCCB 50AF/50AT×1 1Φ

既設電灯分電盤撤去再使用しない

上部ﾀﾞｸﾄ寸法 W650・D160・H1150(鋼板製)

露出型 本体寸法 W650・D180・H1600(鋼板製)

L-2E

ELCB 50AF/50AT×1 3Φ

下部ﾀﾞｸﾄ寸法 W650・D160・H 650(鋼板製)

3P3E20A×8

露出型 本体寸法 W650・D180・H1600(鋼板製)既設電灯動力盤撤去再使用しない

MCCB 50AF/50AT×1 1Φ

ELCB 50AF/50AT×1 3Φ

PL-CP

既設撤去図

B

D



岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020
校舎②・③-2 1階 電灯設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-003

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128
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K1 H2

H2

D1

D1 D1

FF

EXP.J

EXP.J

D1

EXP.J

防

EXP.J

D1

L-1E

管理・教室棟PBへ
３ ３

A3

A2

A2

D1

D1

Ｌ

D1

Ｌ

既設 電灯設備 撤去凡例

VVF1.6-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C×2+3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C+3C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.6-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (MM1A)上部ｺｰﾅｰBOX共 撤去再使用しない

Ｌ

３

1PL15A-1 撤去再使用しない

3W 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製 2P 15A-1 撤去再使用しない

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

埋込ｽｲｯﾁ 金属製 1P 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｽｲｯﾁ 金属製

埋込ｽｲｯﾁ 金属製

撤去再使用しない

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1連

特記事項

破線換気設備本体は全て機械設備工事、本工事結線切放しのみ

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

校舎③-2校舎②

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

Ｅ Ｅ

既設撤去図

Ｈ９改修(照明器具)
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盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E4-004

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎② 2・R階 電灯設備 撤去図
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校舎②
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L-2E

３
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H2

３

既設 電灯設備 撤去凡例

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C+3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C×2+3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

3W 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 金属製 撤去再使用しない

埋込ｽｲｯﾁ 金属製 1P 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｽｲｯﾁ 金属製

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1連

特記事項

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

2.
6

VVF2.6-2C+3C×2 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (E 19) 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (E 25) 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (E 19) 撤去再使用しない

３

H2

３

既設 電灯設備 撤去凡例

3W 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｽｲｯﾁ 金属製 1P 15A-1 撤去再使用しない

埋込ｽｲｯﾁ 金属製

特記事項

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

VVF2.0-2C (E 19) 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (E 25) 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (E 19) 撤去再使用しない

既設撤去図 既設撤去図

Ｆ

Ｆ

Ｈ９改修(照明器具) Ｈ９改修(照明器具)
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岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎②・③-2 1階 ｺﾝｾﾝﾄ・電熱設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-005
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２ＥＴ
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校舎③-2校舎②

EH1

L-1E

TB-13

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

Ｇ

EH1

理科室

理科準備室

廊下

PS

図画工作室

DS
男子WC

女子WC

倉庫

UP 防
渡り廊下

既設撤去図

Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

２

２ＥＴ

Ｔ

既設 コンセント・電熱設備 撤去凡例

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (MM1A) 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (E 25)床埋込 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (MM1A) 撤去再使用しない

VVF2.6-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.6-3C×2 (E 25×2) 撤去再使用しない

2P15A-2 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 鋼板製 1Φ 200V 1000W 撤去再使用しないＥＨ１

埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製 2P15A-2EET 撤去再使用しない

電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用 ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去再使用しない

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ金属製 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

MM1A用 SWBOX1連 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ・角ﾌﾞﾗﾝｸ共 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

既設作業台付属品 本工事対象外埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

撤去再使用しないｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1連Ａ

Ｇ 自火報設備にて撤去ｶﾞｽ警報機
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盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E4-006

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎② 2・R階 ｺﾝｾﾝﾄ・電熱設備 撤去図
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家庭科室

家庭科準備室

多目的ホール
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DH10m

DH12m
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既設 電熱設備 撤去凡例

CV3.5-2C・IV2.0 (E 25) 撤去再使用しない

SS150*150*100 WP-Z35

排水路ﾋｰﾀｰ 単独型 12m

撤去再使用しない

1Φ 100V 240W 撤去再使用しないＤＨ１２ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ製基礎ﾌﾞﾛｯｸ L=150・H=70 撤去再使用しない

CV3.5-2C・IV2.0 (E 25) 撤去再使用しない

1Φ 100V 200W 撤去再使用しない排水路ﾋｰﾀｰ 単独型 10mＤＨ１０ｍ

２

２ＥＴ

既設 コンセント・電熱設備 撤去凡例

VVF2.0-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-2C (MM1A) 撤去再使用しない

VVF2.0-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

VVF2.0-3C (MM1A) 撤去再使用しない

VVF2.6-3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

2P15A-2 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製 2P15A-2EET 撤去再使用しない

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ金属製 撤去再使用しない

撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

MM1A用 SWBOX1連 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ・角ﾌﾞﾗﾝｸ共 撤去再使用しない

１
2P15A-1 撤去再使用しない埋込ｺﾝｾﾝﾄ金属製

VVF2.0-2C (E 19) 撤去再使用しない

VVF2.0-2C+3C (E 25) 撤去再使用しない

VVF2.0-2C+3C 天井コロガシ 撤去再使用しない

CV3.5-2C・IV2.0 (E 25) 既設撤去再使用しない

Ｇ

Ｇ

既設撤去図 既設撤去図

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ Ａ

撤去再使用しないMM1A用 SWBOX1連Ａ

CV3.5-2C・IV2.0 天井コロガシ 撤去再使用しない

１

Ｇ ｶﾞｽ警報機 自火報設備にて撤去

12

13 11

10

8

A

14

9

15

3.
5

3.
5

3.
5

G

3.5

2.6

12

13

3.
5

11

3.5

8

A

14

9

2.
6

3.
5

G

10

15

3.
5

3.5



Ｒ

ｔ

校舎②・③-2 1階 ﾃﾚﾋﾞ・電気時計・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-007

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

3

4

5

10
,0

00
11
,5

00
10
,0

00

40
,5

00

EXP.J

EXP.J

1

2

9,
00

0

4,
00

0
5,

00
0

EXP.J

EXP.J

校舎③-2校舎②

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

女子WC

男子WC

倉庫

UP 防
渡り廊下

図画工作室

廊下

理科準備室

PS

理科室

管理・教室棟PBへ

A

B

TB-13

既設撤去図

Ｈ

Ｒ

ｔ

既設 ﾃﾚﾋﾞ・電気時計・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 撤去凡例

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 壁掛形 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

AE0.9-15P 天井コロガシ 撤去再使用しない

S5C-FB 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

S7C-FB (E 39) 撤去再使用しない

AE0.9-15P 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

電気時計用 丸形 ﾌﾞﾗﾝｸ 撤去再使用しないﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ

端末型 撤去再使用しないTV直列ﾕﾆｯﾄ

中間型 撤去再使用しないTV直列ﾕﾆｯﾄ

AE0.9-15P (E 25) 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

S7C-FB (E 25) 撤去再使用しない

AE0.9-15P 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

S7C-FB 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 残置

AE0.9-15P 残置

S7C-FB (E 39) 残置

本体寸法 W600・D160・H700(鋼板製)

露出ｺﾝ 2P15A-1 1

TV増幅器 U・CS・BS

2分岐器

1

1

TB-10P 2

既設 TB-13 壁直付型 撤去再使用しない

5C

5C

15P

15
P

A

A

H

5C

B



盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-008

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎② 2階 ﾃﾚﾋﾞ・電気時計・ｲﾝﾀｰﾎﾝ 撤去図

Ｒ

Ｒ

A B

校舎②

廊下

UP

DN

DS

バ
ル

コ
ニ

ー

9,300

9,
00

0
10

,0
00

11
,5
00

10
,0
00

40
,5

00

4,
00

0
15

,0
00

3,
98

0
17
,5

20

7,000 2,300

家庭科室

家庭科準備室

多目的ホール

TB-23

1

2

3

4

5

ｔ

Ｒ

ｔ

既設 ﾃﾚﾋﾞ・電気時計・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 撤去凡例

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 壁掛形 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

AE0.9-15P 天井コロガシ 撤去再使用しない

S5C-FB 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

電気時計用 丸形 ﾌﾞﾗﾝｸ 撤去再使用しないﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ

端末型 撤去再使用しないTV直列ﾕﾆｯﾄ

AE0.9-15P (E 25) 撤去再使用しない

AE1.2-2C (E 19) 撤去再使用しない

S7C-FB (E 25) 撤去再使用しない

既設撤去図

下部ﾀﾞｸﾄ W150・D120・H1600(鋼板製)

2分配器 1

TB-10P 1

本体寸法 W600・D140・H600(鋼板製)

既設 TB-23 壁直付型 撤去再使用しない

Ｈ

H

5C

5C 15
P

5C

15P



岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎②・③-2 1・2階 拡声設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E4-009

3

4

5

7,000 2,300

10
,0

00
11

,5
00

10
,0

00

40
,5

00

EXP.J

EXP.J

1

2

9,
00

0

4,
00

0
5,

00
0

EXP.J

EXP.J

校舎③-2校舎②

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

女子WC

男子WC

倉庫

UP 防
渡り廊下

図画工作室

廊下

理科準備室

PS

理科室

管理・教室棟PBへ

金属ﾌﾟﾚｰﾄ 4段切替 撤去再使用しない

既設 拡声設備 撤去凡例

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

AE1.2-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-3C (E 19) 撤去再使用しない

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 3W L級 枠ABS樹脂・金属ﾈｯﾄ 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

H10P AE1.2-10P (E 39) 撤去再使用しない

AE1.2-10P 天井コロガシ 撤去再使用しない

A B

校舎②

廊下

UP

DN

DS

バ
ル
コ
ニ
ー

9,300

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
15

,0
00

3,
98

0
17

,5
20

7,000 2,300

家庭科室

家庭科準備室

多目的ホール

1

2

3

4

5

TB-23

HP1.2-5P (E 25) 撤去再使用しない

TB-13

金属ﾌﾟﾚｰﾄ 4段切替 撤去再使用しない

既設 拡声設備 撤去凡例

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

AE1.2-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

AE1.2-3C (E 19) 撤去再使用しない

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 3W L級 枠ABS樹脂・金属ﾈｯﾄ 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

HP1.2-5P (E 25) 撤去再使用しない

２階既設撤去図１階既設撤去図

Ｉ

Ｉ

既設ケーフ゛ル残置

H10P

H10P

I

H1
0P

I



岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎②・③-2 1階 自動火災報知設備 撤去図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:100

図面

図面

区分

番号
A3 1:200 E4-010

ＥＲ
Ｄ

ＳＳ

Ｐ
Ｂ

Ｇ

H10P

H1
0P

理科準備室

PS
3

4

5

10
,0

00
11
,5

00
10
,0

00

40
,5

00

理科室

DS

図画工作室

男子WC

廊下

倉庫

UP

EXP.J

EXP.J

防

女子WC

1

2

9,
00

0

4,
00

0
5,

00
0

渡り廊下

EXP.J

EXP.J

管理・教室棟感知器へ

校舎③-2校舎②

A B

9,300 14,000

32,600

Y1

管理・教室棟PBへ

Ｐ Ｂ

H3P

H10P

Ｓ

ＥＲ
Ｄ

既設 自動火災報知設備 撤去凡例

AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

HP1.2-3P (E 25) 撤去再使用しない

HP1.2-10P (E 31) 撤去再使用しない

HP1.2-5P (E 25) 撤去再使用しない

HP1.2-3P 天井コロガシ 撤去再使用しない

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

２種 撤去再使用しない差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

発振器・ベル・ランプ共 撤去再使用しない機器収納箱

１種，７５℃，防水型 撤去再使用しない

AE1.2-2C 天井コロガシ 撤去再使用しない

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 ３種 撤去再使用しない

防火戸用 撤去再使用しない自動閉鎖装置

Ｇ ｶﾞｽ警報機 撤去再使用しない

ＥＲ
Ｄ

ＳＳ

既設撤去図

Ｉ

H

H3P

H

H5P

H

I



盛岡市立厨川小学校校舎改修及び

厨川児童センター複合化（建築主体）工事

電気設備
縮尺

A1 1:150

図面

図面

区分

番号
A3 1:300 E4-011

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

承 認 製 図検 図審 査 特 記

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋

改訂月日改訂番号 改訂内容 工事名称

図面内容

業務番号

23128

校舎② 2・R階 自動火災報知設備 撤去図

Ｇ

Ｐ
Ｂ

Ｓ

Ｇ

A B

校舎②

廊下

UP

DN

DS

バ
ル
コ
ニ
ー

9,300

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
15

,0
00

3,
98

0
17

,5
20

7,000 2,300

家庭科室

家庭科準備室

多目的ホール

DN

1

2

3

4

5

A B

校舎②

陸屋根

RD

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

9,300

1

2

3

4

5

RD

RD

RD

既設 自動火災報知設備 撤去凡例

AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

EM-AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

２種 撤去再使用しない光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

既設撤去図 既設撤去図

Ｊ

Ｉ

Ｊ

Ｐ Ｂ

Ｇ

既設 自動火災報知設備 撤去凡例

AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

躯体埋込配管・BOXは撤去対象外とする

特記事項

AE1.2-4C (E 19) 撤去再使用しない

２種 撤去再使用しない差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

発振器・ベル・ランプ共 撤去再使用しない機器収納箱

ｶﾞｽ警報機 撤去再使用しない

HP1.2-5P (E 25) 撤去再使用しない

J
J

I



承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/100

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/200

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-001校舎② 撤去範囲平面図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

A B Y1

1

2

3

4

5

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

廊下

UP

DN

DS

バ
ル

コ
ニ

ー

家庭科準備室

家庭科室

多目的ホール

理科準備室

倉庫

倉庫

廊下

UP

理科室

耐
震

壁

A B Y1

DS

女子WC

男子WC

PS

1

2

3

4

5

渡り廊下

図画工作室

防防

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

(撤去)衛生設備器具・機器表

WHG-A

機器名称 機器仕様

タンク 便座 紙巻器 他付属品一式

紙巻器 他付属品一式

洋 風 大 便 器

和 風 大 便 器

小 便 器

掃 除 用 流 し

化 粧 鏡

単 水 栓

ガ ス 栓

他付属品一式

水栓 他付属品一式

1200 x 450

2口

(TOTO:RGH16BF1-D)ガ ス 給 湯 器

ガ ス 栓 1口

混 合 水 栓

2

8

6

2

2

45

9

合計

洗 濯 機 パ ン 800 x 640 1

5

9

1

校舎② 撤去範囲1階平面図 S:1/100 校舎② 撤去範囲2階平面図 S:1/100

詳細図参照

詳細図参照



承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/ 50

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/100

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-002校舎② 衛生設備撤去 平面詳細図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

廊下

UP DN

DS

バルコニー

家庭科準備室

家庭科室
COA-50

COA-50 COA-50

COA-50

COA-100

COA-50

COA-50

20
20

5050

5050

50
20 20

50 50

20

20 32 40 40 50

20

403025

25 25

2020

50 50

50

2020

20

20 20

5050
50

80 80

10
0

5050

5050

50

50

50
20

20

20

20

20

20 20

20

20

理科準備室

廊下

理科室

DS

女子WC

男子WC

PS

図画工作室

VC-S-50

50

50

4050

4032

SC-50

COA-50

COA-80

COA-100

COA-80 x 3

COA-100

MT20 x 600h(UM)

MT50 x 600h(UM) x 2

GV25(UM + 150V)

50 20 50 25

80

80 65 25

10
0

25
50

25
50

40 25

32
20

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10
0

10
0

10
0

2520 8080

50 50

25

25

20

40
20

50
32

25

25

25

50

20
25

32
50

40
40

50

20

50

50

50

50

20

20

20

20

50

50

25 50 80

50

80
80

50

50

50

80

65
50

VC-S-65

20

20 20

COA-50

COA-5050

20
20

502010
0

20 10
0

COA-100
50

SC-40

VC-S-50

20
20

40

20
20

25

20

25

20

50

50

20

8020 20

50

20

20

50

25 25 80

20

20

20
20

25

25

40 40

80

80
80

80
80

50

80 80

50

50

COA-80COA-80

40

COA-50

20

20

25 25

40

50

20

MT20 x 600h(UM)

MT40 x 600h(UM)

MT20 x 600h(UM)

50 20

プラスタ―トラップ

COA-50

MT20 x 600h(UM)

５０，４０，２０，１００

Ｇ

MT40 x 600h(UM)

MT20 x 600h(UM)

25 20

WHG-A

化粧鏡化粧鏡

※男子WC、女子WC、廊下水飲場(1・2階)の水栓レバーハンドルは取外し・施設引き渡しとする

洗濯機パン

校舎② 衛生設備撤去 2階平面詳細図 S:1/50

校舎② 衛生設備撤去 1階平面詳細図 S:1/50

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

５０，４０，２０，１００

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ
Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

５０

５０

Ｇ

５０，４０，２０，１００

８０，２０，６５，５０



承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/100

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/200

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-003校舎② 暖房設備撤去 平面詳細図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

理科準備室

倉庫

倉庫

廊下

UP

理科室

耐
震

壁

A B Y1

DS

女子WC

男子WC

PS

1

2

3

4

5

渡り廊下

図画工作室

防
防

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

A B Y1

1

2

3

4

5

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

廊下

UP

DN

DS

バ
ル

コ
ニ

ー

家庭科準備室

家庭科室

多目的ホール

給排気筒 撤去(本体撤去済み)

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-C

FF-E

FF-E

(撤去)冷暖房設備機器表

機器記号 機器名称 機器仕様(参考型番) 電源その他

F F - C 石油温風暖房機

石油温風暖房機F F - E

ポット式 強制対流形 暖房出力:9.94kw

圧力噴霧式 強制対流形 暖房出力:15.9kw

1Ф-100v-104w
10

合計

ベースタンク(14L) 給排気筒共 (FF-10000)

ベースタンク(14L) 給排気筒共 (FF-15G)

1Ф-100v-95w
2

校舎② 暖房設備撤去 2階平面詳細図 S:1/100校舎② 暖房設備撤去 1階平面詳細図 S:1/100



承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/100

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/200

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-004校舎② 換気設備撤去 平面詳細図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

A B Y1

1

2

3

4

5

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

廊下

UP

DN

DS

バ
ル

コ
ニ

ー

家庭科準備室

家庭科室

多目的ホール

理科準備室

倉庫

倉庫

廊下

UP

理科室

耐
震

壁

A B Y1

DS

PS

1

2

3

4

5

渡り廊下

図画工作室

防
防

校舎③-1校舎③-2校舎②

9,300 14,000

32,600

9,
00

0
10

,0
00

11
,5

00
10

,0
00

40
,5

00

4,
00

0
5,

00
0

100
女子WC

男子WC

10
0

DF-A

DF-A

EF-A

EF-A

EF-A

EF-AEF-B

EF-B

EF-B

EF-C

EF-CEF-A

(撤去)換気設備機器表

機器記号 機器名称 機器仕様

D F - A 天井埋込形 100φ 丸形フード共

壁付 窓枠据付タイプ 30cm ウェザーカバー共E F - A 5

2

E F - B

E F - C

壁付 窓枠据付タイプ 35cm ウェザーカバー共

壁付 窓枠据付タイプ 40cm ウェザーカバー共

ダクト用換気扇

標 準 換 気 扇

標 準 換 気 扇

標 準 換 気 扇

3

2

合計

校舎② 換気設備撤去 2階平面詳細図 S:1/100校舎② 換気設備撤去 1階平面詳細図 S:1/100



校庭

市道 北夕顔瀬町14号線

市
道

前
九

年
一

丁
目

2号
線

中庭

築山

プール

中庭

駐車場

校舎③-1

校舎①-1
校舎①-2 校舎①-3

校舎⑰-2

物置㉙-4

児童センター

校舎⑲

二宮像鐘

市道 前九年一丁目8号線

市
道

前
九

年
一

丁
目

1号
線

プール付属棟㉒

物置㉓

プール機械室㉔

物置

庇

道路境界線

道
路

境
界
線

道
路

境
界

線

道路境界線

駐車場 As砂利

物置㉙-1

物置㉙-2
物置㉙-3

受水槽

駐車場

CB

As

砂利

屋内運動場⑱

児童センター

校舎⑰-2

校舎⑰-1

石柱

第1種住居地域 近隣商業地域

県道220号氏子橋夕顔瀬橋線より30M

動物舎

M4-005

承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/300

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/600

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 (改修後)衛生(給水)設備配管撤去 配置図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

凡例

Ｍ

Ｍ

Ｇ
Ｍ

Ｍ

新設設備(給水管)を示す

既設設備(給水管)を示す

新設設備(ガス管)を示す

既設設備(ガス管)を示す

80

80

80
80

80

20

50

25

25

10
0,

65
,7

5,
80

40

40

20

20

40

50

25

80

25

25
8050

25 80

50 80
80

20,50,80

50

50
50

50

20

20

25

40 40

80
露出配管

50
50

50
25

50

25

25

25

80

30
80

50

50 40 30

50

50

20

80,50,50

40

80

50

50

20

25
80 20 8080 25 50 50 50

80

2520303025

25

(改修後)衛生(給水)設備配管撤去 配置図 S:1/300

80

２０

Ｄ

３２，２０

Ｇ

Ｇ

ＧＧＧ

Ｄ

３２，２０ ２０



M4-006

承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/300

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/600

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 (改修前)衛生(給水)設備配管撤去 配置図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

凡例

Ｍ

Ｍ

Ｇ
Ｍ

Ｍ

第1種住居地域

築山

物置㉙-4

校舎②

校舎③-2

校庭

市道 北夕顔瀬町14号線

市
道

前
九

年
一

丁
目

2号
線

中庭

プール

中庭

校舎③-1

校舎①-1
校舎①-2 校舎①-3

校舎⑰-2

児童センター

校舎⑲

市道 前九年一丁目8号線

プール付属棟㉒

物置㉓

プール機械室㉔

物置

道路境界線

道
路

境
界

線

道路境界線

動物舎

屋内運動場⑱

児童センター

校舎⑰-2

校舎⑰-1

駐車場

二宮像
鐘

石柱

県道220号氏子橋夕顔瀬橋線より30M

近隣商業地域

市
道

前
九

年
一

丁
目

1号
線

道
路

境
界

線

撤去設備(給水管)を示す

既設設備(給水管)を示す

撤去設備(ガス管)を示す

既設設備(ガス管)を示す

物置㉙-1

物置㉙-2

物置㉙-3

80

80

80
80

80

20

50

25

25

10
0,

65
,7

5,
80

40

40

20

20

40

50

25

80

25

25
8050

25 80

50 80
80

80 8080 80 80

20,50,80

50

50
50

50

20

20

25

40 40

80

80

露出配管

50
50

50
25

50

25

25

25

80

30
80

50

50 40 30

50

50

20

80,50,50

40

80

50

50

20

CB

GV40(B1-200VP) x 3

GV50(B1-200VP)

GV80(B1-200VP)

25
80 20 8080 25

50

50 50

40

50

80

2520303025

80

校舎③-2

25

80

(改修前)衛生(給水)設備配管撤去 配置図 S:1/300

２０

Ｄ

３２，２０

Ｇ

Ｇ

Ｇ Ｇ

Ｄ

３２，２０ ２０



M4-007

承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/300

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/600

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 衛生(排水)設備配管撤去 配置図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(Ⅳ期工事)

凡例

第1種住居地域

築山

物置㉙-4

校舎②

校舎③-2

校庭

市道 北夕顔瀬町14号線

市
道

前
九

年
一

丁
目

2号
線

中庭

プール

中庭

校舎③-1

校舎①-1
校舎①-2 校舎①-3

校舎⑰-2

児童センター

校舎⑲

市道 前九年一丁目8号線

プール付属棟㉒

物置㉓

プール機械室㉔

物置

道路境界線

道
路

境
界

線

道路境界線

動物舎

屋内運動場⑱

児童センター

校舎⑰-2

校舎⑰-1

駐車場

県道220号氏子橋夕顔瀬橋線より30M

近隣商業地域

市
道

前
九

年
一

丁
目

1号
線

道
路

境
界

線

撤去設備を示す

既設設備を示す

物置㉙-1

物置㉙-2

物置㉙-3

CB

10
0

10
0

10
0

125125

10
0

150

125

125

100

150

100

100 100 100 100

10
0

150 150 150

15
0

15
0

150

15
0

15
0

150
150150 150

150 150

100

15
0

150

100

10
0

100 150 150

150

150

15
0

15
0

15
0

15
0

100

12
5

150150150

150150

150

100 100

10
0

100 100

100

100

150

10
0

10
0

10
0

125

100100

100

10
0

10
0

100

15
0

150

撤去(Ⅳ期工事) 既設再使用

10
0

100

MS500φ(-650)

300φ(-900)

MS500φ(-950)
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承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 NON

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 NON

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-008(改修前)消火設備 系統図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(共通)

【 凡 例 】

１）HB-1A：埋込形

２) HB-1B：露出形

３)

４)

既設配管

撤去配管

【 改修内容 】

１）消火栓配管の撤去。

２) 露出形消火栓箱の撤去。(埋込形１号消火栓の函体は再使用とする。)

３) 埋込形消火栓箱の内部附属品（ホース、ノズル、消火弁、ホース掛け）の撤去。

４) 消火栓ポンプの更新。（Ⅳ期工事）

５) ＨＢ-1Ａ ＨＢ-1Ｂ 部分は撤去を示し、 ＨＢ-1Ａ 部分は函体再使用・内部附属品撤去を示す。

５) 既設配管の切り離し位置を示す。

ＨＢ-1Ａ

ＨＢ-1Ａ



承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/200

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/400

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-009(改修前)消火設備 1階平面図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(共通)
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1）図中の ※ 部分は、既設消火管撤去時切離し位置、

更新時は接続位置を示す。

補足事項

2）図中の 部分は、Ⅳ期工事にて撤去とする。

ポンプ室工事は、Ⅳ期工事

65

FJ65

凡例

屋内消火栓更新・撤去箇所の包含範囲を示す

内部付属品更新箇所の包含範囲を示す
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承 認 製 図検 図審 査 特 記

岩手県盛岡市紺屋町3番11号

ＫＵＪＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＳＴＵＤＩＯ

会社
株式

TEL019-624-2020

一級建築士事務所

岩手県す(2707)5号

工事名称

図面内容 機械
縮尺

A1 1/200

図面

図面

改訂月日改訂番号 改訂内容 業務番号

23128
区分

番号
A3 1/400

第３５９８３９号

一級建築士登録

福 山 登 洋 M4-010(改修前)消火設備 2階平面図

盛岡市立厨川小学校校舎改修及び
厨川児童センター複合化（建築主体）工事

第３１１８９８号

一級建築士登録

高橋 重人

(共通)
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凡例

屋内消火栓更新・撤去箇所の包含範囲を示す

内部付属品更新箇所の包含範囲を示す
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