
山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－00

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NONタイトル

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4



Ａ ００

 【 建築意匠 】

タイトル

Ａ ０１ 図面リスト

０２ 特記仕様書　№１

０３

０４

特記仕様書　№２

０５

特記仕様書　№３

０６

特記仕様書　№４

０７ 附近見取り図・配置図

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

1階室面積求積図

外部仕上表

内部仕上表 No.1

1階平面図

立面図

矩計図　№１

矩計図　№２

３６

３７

３８

３９

1階平面詳細図 No.1

展開図　№１

展開図　№２

展開図　№３

建具表No.1

サイン意匠図　№２

1階建具キープラン

矩計図　№３

矩計図　№４

外部サインキープラン

Ａ

部分詳細図 №１

部分詳細図 №２

外構平面図

平均地盤面算定図

仮設計画図内部壁リスト

縦断図

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

 【 構　　造 】

構造関係特記仕様書(1）

構造関係特記仕様書(2)

配筋標準図(1)

鉄骨標準図(1)

デッキ合成スラブ 標準仕様書

基礎伏図

R階床梁伏図

軸組図（1）

基礎リスト

鉄骨部材リスト

鉄骨詳細図(1)

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

スライディングウォール詳細図

配筋標準図(2)

配筋標準図(3)

配筋標準図(4)

配筋標準図(5)

鉄骨標準図(2)

鉄骨標準図(3)

鉄骨標準図(4)

鉄骨詳細図(2)

地盤改良 特記仕様書

Ａ

４０

屋内階段詳細図

1階天井伏図

R階平面図

展開図　№４

建具表No.2

サッシ詳細図 No.1

サッシ詳細図 No.2

サッシ詳細図 No.3

Ａ

４１

Ａ

４２

Ａ

４３

Ａ

４４

Ａ

４５

Ａ

４６

部分詳細図 №３

部分詳細図 №４

Ａ

４７

Ａ

４８

Ａ

４９

Ａ

５０

Ａ

５１

Ａ

５２

Ａ

５３

電気錠系統図

ボーリング柱状図

軸組図（2）

Ｓ ２１

Ｓ ２２

Ｓ ２３

Ａ

５４

Ａ

５５

自動ドア詳細図 №1

自動ドア詳細図 №2

Ａ

５６

工事区分表

特記仕様書　（共通）

敷地求積図

建物求積図

2階室面積求積図

3階室面積求積図

内部仕上表 No.2

内部仕上表 No.3

2階平面図

3階平面図

断面図

屋外階段詳細図

Ａ

2階天井伏図

3階天井伏図

2階建具キープラン

3階建具キープラン

建具表No.3

建具表No.4

建具表No.5

1階家具キープラン

2階家具キープラン

3階家具キープラン

家具図 No.1

家具図 No.2

家具図 No.3

家具図 No.4

家具図 NO.5

展開図　№５

展開図　№６

展開図　№７

展開図　№９

展開図　№10

1階平面詳細図 No.2

2階平面詳細図 No.1

2階平面詳細図 No.2

3階平面詳細図 No.1

3階平面詳細図 No.2

展開図　№11

展開図　№12

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５７

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

６５

６６

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３Ａ

Ａ ７４

Ａ ７５

Ａ ７６

Ａ ７７

Ａ ７８

Ａ ７９

Ａ ８０

Ａ ８１

Ａ ８２

Ａ ８３

Ａ ８４

Ａ ８５

Ａ ８６

Ａ ８７

Ａ

８９Ａ

９０Ａ

９１Ａ

９２Ａ

９３Ａ

９４Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

９５

９６

９７

９８

９９

１００

Ａ

Ａ

展開図　№13

１階サインキープラン

２階サインキープラン

サイン意匠図　№３

外部サイン意匠図　№１

ベースパック柱脚工法標準図（1）

ベースパック柱脚工法標準図（2）

柱はり接合工法設計標準図

1階床梁伏図

2階床梁伏図

3階床梁伏図

軸組図（3）

基礎梁リスト　床版リスト

部分配筋詳細図

鉄骨詳細図(3)

Ｓ ２４

Ｓ ２５

Ｓ ２６

Ｓ ２７

Ｓ ２８

Ｓ ２９

Ｓ ３０

Ｓ ３１

Ｓ ３２

横断図No.1

外構詳細図No.1

外構既設物撤去図

電気錠 1階、2階プロット図

電気錠機器仕様図 

電気錠操作表示器図

外部アルミパネル詳細図 №１

外部アルミパネル詳細図 №2

外部アルミパネル詳細図 №3

外部アルミパネル詳細図 №4

遊具詳細図No.1

Ａ

１０１Ａ

１０２Ａ

１０３Ａ

１０４Ａ

１０５Ａ

１０６Ａ

１０７Ａ

１０８Ａ

１０９Ａ

１１０

体育器具配置図・体育器具詳細図

遊具詳細図No.2

遊具詳細図No.3

遊具詳細図No.4

遊具詳細図No.5

Ａ

Ｇ

昇降機設備図 No.1

昇降機設備図 No.2

昇降機設備図 No.3

０１

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

 【 外　　構 】

サッシ詳細図 No.4

サッシ詳細図 No.5

横断図No.2

横断図No.3

外構詳細図No.2

外構詳細図No.3

外構詳細図No.4

外構詳細図No.5

外構詳細図No.6

物置・自転車置き場詳細図

外部基礎詳細図 No.1

外部基礎詳細図 No.2

法チェック表

1階法チェック図

2階、3階法チェック図

８８

展開図　№８

日影検討図

平均地盤面算定図(日影算定用）

３階サインキープラン

サイン意匠図　№１

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－01

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON図面リスト

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

　号番面　 図 番　面　面図 　 図　号番　 　　 　　　　 　 　　 　

図 面 リ ス ト

面　　　 内　　 面　　号 図 番　　図 　号容　　 図 番　面 　　　　 　　　　　　 　 　　　　号面　　　 内　　　　図 　 容　　　 面　　　 内

　

　　　　図 容　 面　　　 内　　　　　図 　 容　　　 面　　　 内　　　　　図 　 容　　　



備品の種類
数　　　量

１
　
　
　
　
　

一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

工事名 　　　　　　　　　　　　　特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　工事

Ⅰ．工　事　概　要

１．工事場所

２．敷地面積

３．工事規模

用途地域：　　　　　　　　　　　　　防火地域等：

４．工事範囲

５．その他

６　別 途 工 事

１
　
　
　
　
　

一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

１．一般事項
指示に従うこと。

・　施工体系図を現場に掲示すること。
・　工事着手前及び完成時に、以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、

督員に提出すること。
状況（地盤、擁壁、内外壁、床、建具等）を調査・記録し、報告書を監

調査範囲　　※　図示

３．実施工程表 週間、月間、工種別工程表等の作成、提出は監督員の指示による。 (1.2.1)

２．適用基準等
・　工事写真撮影ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　（最新版）
・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

処理等
発生材の処理
・引渡しを要するもの（
・特別管理産業廃棄物（

受入れ施設名・所在地(km)
・再生資源化を図るもの
種　　類

）
）

受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

・  建設汚泥

・　建設発生木材

・　アスファルト

・　セメント
コンクリート塊

・現場において再利用を図るもの（

・その他の廃棄物（安定型)(
受入れ施設名・所在地(km)

・その他の廃棄物（管理型)(
受入れ施設名・所在地(km)

）
）

）

上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

(1.3.11)４．発生材の

また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること。
ものではない。なお、上記によらない場合は、監督員と協議すること。

・　適用する ※　適用しない
(1.3.3)

技術者
５．電気保安

材料の品質等 (1.4.2)

）

(1.4.1)環境への配慮
　　※標準仕様書1.4.1による。

　　本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの

特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又は、これら

とし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督員の
承諾を受ける。

と同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を
受ける。

６．建築材料等

※　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

度の測定
の化学物質濃

(1.5.9)
　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　・ﾄﾙｴﾝ　　　・ｷｼﾚﾝ

・ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　　 ・ｽﾁﾚﾝ　　　・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
　　測定は，「官庁営繕部における平成15年度からのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等の室内空
　気中の化学物質の抑制に関する措置について」（平成15年４月１日付け）
　国営建第１号・国営設第１号）により行い、厚生労働省の指針値以下であ

７．室内の空気中

　ることを確認し、報告すること。

　　　測定する室名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　次の室について測定する。

測定箇所

・　上記によらない場合は監督員の指示による。
　　この場合、受注者は協議簿を作成し、監督員から指示を受けること。

　測定結果等報告書の提出
　　次の事項を記載した報告書を２部提出する。

　　ａ測定結果

　　　日射進入状況、測定年月日・時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事
　　ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内）、天候，風の状況、

　　　完成時から測定日までの日数）
　　ｃ試料採取方法、測定方法、使用した測定機器

　測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合、引渡は受けない。

    工法  法は、当該製品の指定工法とする。
 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工

 ※　図　示 ・　現状平均地盤高

仮設工事 ・とび（とび作業）

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配

・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事
鉄筋工事

以下の該当工事
　工　事　種　目

 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
    置する。

(1.5.2)

   士を配置する。

・建築大工（大工工事作業）木工事
・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事

石工事 ・石材施工（石張り作業）

防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

鉄骨工事 ・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）

コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

・建築板金（内外装板金作業）
屋根及びとい工事

・かわらぶき（かわらぶき作業）

                ・ボード仕上工事作業          ）

植栽工事 ・造園（造園工事作業）

排水工事
・表装（壁装作業）
・配管（建築配管作業）
・路面表示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
                ・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ作業     ）

舗装工事

・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）金属工事
・建築板金（内外装板金作業）

左官工事
建具工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・ガラス施工（ガラス工事作業）
・自動ドア施工（自動ドア施工作業）

・塗装（建築塗装作業）
・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業

・左官（左官作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

・木質系床仕上げ工事作業

（契　約　後）
・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届

・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書
（工　事　中） ・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）

・工事完成届　　　　・工事完成引渡書
（完　成　後）

共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類

（契　約　後）

（工　事　中）
・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図
・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書

（引渡図書目録添付）

・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等
・官公署認可及び検査済証
・取扱説明書（設備機器説明含む）

（完　成　後）

・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願
・施工体制台帳（写）

８．特別な材料の

９．設計G.L.

10．技　能　士

11．提出書類

　　　施工計画書 施工図及び施工計画書の提出について (1.2.2)(1.2.3)

（ａ）施工図及び施工計画書は、工事の着手に先立ち、各工種において作成

　　し提出する。

（ｂ）施工図の記載内容及び記載水準は、建設大臣官房官庁営繕部監修「建

（ｃ）本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物にお
ける使用に限り発注者に移譲するものとする。

（ｄ）提出部数は、監督員の指示による。

築・設備工事施工図の描き方（最新版）」に準ずるものとする。

12．施工図及び

 施工範囲　　各工事の区分表による。
　　取合い

　・自動閉鎖装置取付けの箇所の切り込み及び補強
　・他指示するところ

　・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強
　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強

 施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して

 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の加入又は保証金の供託の義務付け
　　責任 　・あり（新築住宅の場合）　　・なし（新築住宅以外の場合）

13．設備工事との

14．住宅瑕疵担保

 ・　下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

１.仮囲い
　　 仮囲いの位置及び延長は図示による。
 ※　設ける

 　　・シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

 ・　設けない

２.危害防止  ※　シート張り　　・　金網養生

 ※　設けない（受注者事務所に打合せ会議室を確保する）３.監督員事務所

 　　　　　監督員の承諾を受ける。

 ・　設ける　（規模　　　　㎡程度　受注者事務所と同棟　・可　・否）

数　　　量
備品の種類

備品の種類
数　　　量
備品の種類
数　　　量

机・椅子 書　棚 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 掛時計

温度計 ｺﾞﾑ長靴 雨がっぱ 保護帽

安全帯 上履き 衣類ﾛｯｶｰ 懐中電灯

軍　手

　　組 　　ケ 　　ケ 　　ケ

　　ケ 　　組 　　組 　　ケ

　　ケ 　　組 　　ケ 　　ケ

　　組

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

 ※　指定しない　　・　指定する（図示）

４.工事用水

５.工事用電力

６.工事用通路

７．足場等

(2.2.4)(2.2.4)

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 に関する基準」によること。

８．その他の仮設

　　盛土の種別
１．埋戻し及び３

　
　
　
土
　
　
　
工
　
　
　
事

２．建設発生土の
　　処理

 ・　構内指示の場所に敷きならす。
 ・　構内指示の場所にたい積する。

 種別　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　　　　　　 　　　　　　発生場所

(3.2.3)(表3.2.1)
 　　　　　Ｃ種の場合    建設発生土受入数量　　　　　　㎡

(3.2.5)

　　防止
４．騒音振動の 　低騒音型、低振動型建設機械指定要綱に基づき指定された建設機械を

　使用する。

３．山　留　め  ・　設置する　　　・設置しない
 ・　存置する　　　・存置しない (3.3.3)

(3.3.1)

４
　
　
地
　
　
　
業
　
　
　
工
　
　
　
事

(4.2.3)杭の載荷試験の種別１. 杭の載荷試験
・ 水平載荷試験・ 鉛直載荷試験

試験箇所及び試験位置
※ 図示試験位置
※ 図示試験本数
※ 図示載荷荷重

報告書の記載事項
監督員との協議による。

２. 地盤の
載荷試験

地盤の載荷試験の種別

試験箇所及び試験位置

(4.2.4)
※平板載荷試験

載荷荷重 ※ 図示
試験位置 ※ 図示

監督員との協議による。
報告書の記載事項

３. 既製コンクリ
　　ート杭・鋼杭
　　地業

(4.3.3)(4.4.3) 杭の種類
 ・　プレストレストコンクリート杭（JIS表示承認製品）
       ・Ａ種　　　　・Ｂ種　　　　・Ｃ種
 ・　鋼杭（JIS表示承認製品）

(4.3.3)

試験杭
記号 杭径（mm） 長さ(m)及び種別 設計支持力 セット数 備　　考

本　杭

 継　手 ※　アーク溶接継手又は建築基準法の
規定に基づき認定された無溶接継手

(4.3.6)(4.4.5)
　　　　・　

    ・鋼管ぐい　　　　　・H形鋼ぐい

 先端部形状　・閉塞平坦型　・開放型

(4.3.5)(4.4.4)
(4.3.4)

 杭の施工法
 ・　セメントミルク工法 

　　（旧建築基準法第３８条の規定に基づき認定された工法）
 ・　特定埋込杭工法

(4.3.3)(4.4.3)

 杭打機の種類
 　ハンマーの種別 ※　油圧パイルハンマー ・　ドロップハンマー
 　パイルドライバー ※  三点支持式クローラークレーン
 騒音・振動の測定 ・　行う ※　行わない 

 コンクリートの種別　・　Ａ種　　　　　　　・　Ｂ種 (4.5.4)(表4.5.1)４．場所打ちコン
 掘削工法　　　　　　・　アースドリル工法　※　安定液使用 (4.5.5)クリート杭

地業                      ・　リバース工法
                     ・　オールケーシング工法　
                         孔内の水張り　　　※　行う　　・　行わない

） 工　法（・　５．地盤改良

６．床下防湿層  ※　設ける 地中梁がある場合は、250㎜折り下がりとする。 (4.6.5)
 ・　設けない

   （土間コン）
    下断熱材

７．土間スラブ  ※　設ける

 ・　設けない

（図7-01-1）による。
仕様は図示により、施工範囲は建築工事標準詳細図

(4.6.2～3)８．砂利地業  ・　切込み砕石
 ・　再生切込み砕石
 ・　クラッシャラン
 ・　再生クラッシャラン
 　　　（敷均し範囲：　　　　　　　　　厚さ：　　　　　　　　）

４
　
　
地
　
　
　
業
　
　
　
工
　
　
　
事

５
　
　
　
鉄
　
　
　
筋
　
　
　
工
　
　
　
事

１．鉄筋の種別

鉄筋コンクリート用棒鋼
規　格　名　称 径　　(㎜)

※　Ｄ１９以上
※　Ｄ１６以下

※　ＳＤ３４５
※　ＳＤ２９５Ａ
種　類　の　記　号

(5.2.1)(表5.2.1)

　※　JIS G 3551のJIS表示認証製品

　使用箇所（
　線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100

）

２．溶接金網 (5.2.2)

(5.3.4)

※　ガス圧接

施　工　箇　所

はり　柱の主筋

径(㎜)

Ｄ１９以上
Ｄ１６以下※　重ね継手

接　合　方　法

表5.3.6の値に加える寸法(㎜)施　工　箇　所　等 (5.3.5)

 資料の｢各部配筋　参考図」による。
(5.3.7)

３．鉄筋の継手

４．耐久上不利な
    箇所の鉄筋の
    かぶり厚さ

５．各部配筋

(5.4.10) 試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張試験
　　圧接部の試験
６．圧接完了後の

   各部の配筋は図示による。図示がなければ、標準仕様書 末尾 

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

ストコンク
リート

(6.2.1)(表6.2.1)
   ・コンクリート用骨材の品質試験を実施する。(構造体コンクリートのみ）
      (アルカリシリカ反応試験(化学法)、密度試験、吸水率試験）

 種　別　　　※　Ⅰ類　　　　・　Ⅱ類

   ・コンクリート単位水量測定を実施する。

 普通コンクリート（JIS A 5308のJIS表示認証製品) (6.2.2)

適　　用　　箇　　所

・　１８
※　２１
・　２４
Ｆｃ　(Ｎ/mm２)

 基礎，基礎梁，土間スラブ　　※　１５cm　　・　１８cm
 柱，梁，スラブ，壁　　　　　※　１８cm

(6.2.4)(表6.2.2)

(6.2.5)(表6.2.4)
施　　工　　箇　　所種　　　別

・　Ｃ　種
※  Ｂ　種
・　Ａ　種

１．レディーミク

２．設計基準強度

３．スランプ

(6.3.1)

　適用箇所
※ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄA種、

・ 高炉ｾﾒﾝﾄB種
・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

　 ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種又はﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄA種
　建物躯体（下記以外）

基礎、地中梁
基礎、地中梁

   セメントの種類

６
　

コ
　
ン
　
ク
　
リ
　
ー
　
ト
　
工
　
事

    の種類
４．打放し仕上げ

　　種類
５. セメントの

６. 構造体強度
　　補正値(S)

(6.3.2)
適用地域

度を補正する。

・盛岡市（玉山地域除く）　　　　　・盛岡市玉山

岩手県生コンクリート協同組合の「気温によるコンクリートの構造体強度補
正表」を準用する。ただし、建設地の標高その他の立地条件、予想される気
象条件等により必要と認めるときは、適用期間外であってもコンクリート強

・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の
円滑な進捗をはかること。

・コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

・工事総合施工計画書

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様
１．共通仕様

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

仕様書」という。）による。　

「改修標準仕様書」という。）「公共建築木造工事標準仕様書（最新版）」（以下「木造

標準仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書 (最新版）」(以下「解体共通

「公共建築工事標準仕様書(最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。ただし、
標準仕様書に記載されていない事項は、「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）（以下

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準仕様書」、
「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

２．特記仕様
１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について
　は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。
２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適

用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。
　　なお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無い
　事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。

岩手県盛岡市住吉町112番14外

第一種住居地域 準防火地域

山王児童センター、山王老人福祉センター及びかつら荘建設（建築主体）

3,094.49㎡

本体　鉄骨造 3階建て　延床面積 1,761.52 ㎡ 、建築面積 857.09 ㎡ 　

物置1～3　ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ塗装鋼板製　各延床･建築面積 6.57㎡ 建物高さ 2.454ｍ 

駐輪場1～4　陽極酸化･塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材製 各延床･建築面積 9.78㎡ 建物高さ 2.523ｍ 

建築工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式　

電気設備工事一式、機械設備工事一式

有限会社
岩手ハツリ工業

盛岡市川目第8地割

（別紙）発生土等による

各階居室、廊下、ホール　計 33ヵ所

2

深層混合処理工法

基礎、土間ｺﾝ、ｽﾗﾌﾞ

捨てｺﾝ

外部巾木

2

　　　※構外搬出場所等は共通特記仕様書による
 ・　構外指示の場所に搬出する。

地盤改良（柱状改良）発生土
無機汚泥移動式中間処理

リテラ改良機BZ210-3、改良土ユニ・ソイル

、線径(㎜)　3.2　×　網目(㎜)　75

各階合成スラブ、屋内階段踏み面・踊り場

19-20

共同企業体
盛岡中央アスコン

盛岡市三ツ割
櫃石2-10

2

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－02

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON特記仕様書No.1

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0



※　被着体との組み合わせは（表9.7.1）による。　　　　　　　　(9.7.2)

　・　脱気装置（材質：ステンレス製又はアルミ製　　　・　　　　　　　）

・ Ｅ－１

　・　断熱材　※ Ａ種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材３種ｂＡ(スキン層付き)　

８ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル

    リート

　
　
押
出
成
型
セ
メ
ン
ト
板
工
事

６
　
　
　

コ
　
　
ン
　
　
ク
　
　
リ
　
　
ー
　
　
ト
　
　
工
　
　
事

７
　
　
　
　
鉄
　
　 

　
骨
　
　
　 

工
　
　 

　
事

(6.8.1)

(6.8.2)６．型枠

備　　　考適用箇所

・　適用する※　適用しないＭＣＲ工法用シート

※ １２　　・　
板　　厚(mm)

デッキプレート
・　床型枠用鋼製

せき板の種類
※　合　　板

８．寒中コンク

種　　別 所要気乾単位容積質量（ｔ／ｍ3）適　用　箇　所

７．軽量コンク (6.10.1)(表6.10.1)

　　リート

　　リート

 初期養生期間　コンクリート圧縮強度が５Ｎ/mm２に達するまで行うこと。
(6.11.4)

　　リート
９．無筋コンク (6.14.1)

適　　　用　　　範　　　囲コンクリートの種類
※普通コンクリート ※　(6.14.1)(4)(ア～カ)による
・ ・

(7.1.3)
※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を受けた下
記のグレード以上の工場

１．鉄骨の
　　製作工場

・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ

※　施工監理技術者（※配置する　・配置しない） (7.1.4)

・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400
・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490

材　　　　　質 規　　　　　格
(7.2.1)(表7.2.1)

JIS表示認証製品

(7.2.2)

・　溶融亜鉛めっき高力ボルト　 ・　

※　トルシア形高力ボルト　　　
・　ＪＩＳ形高力ボルト　 　　  ・　

 ・ 本物件と同等規模構造の施工実績を有し、監督職員の承諾する工場

 ・　ひび割れ誘発目地の位置，形状，寸法　　※　図示

・　断熱材兼用型枠

    タル
(7.2.9)(7.10.3)(表7.10.2)

※無収縮モルタル
柱底均しモルタル

※無収縮モルタル

適　用　箇　所種　　　別
※　Ａ　　種
・　Ｂ　　種

    めっき 適　用　箇　所
※　Ａ　　種
種　　　別

(14.2.3)(表14.2.2)(7.12.4)

１．補強コンク

    ブロック造

ブロックの種類 (8.2.2)
　※　空洞ブロック　C(１６）　　

２．コンクリート
    ブロック帳壁

(8.3.2)(表8.3.1)ブロックの種類
　※　空洞ブロック　C(１６）

    及び塀

２．鋼材の種別

３．高力ボルト

８．柱底均しモル

９．溶融亜鉛

３．ＡＬＣパネル

・外壁

パネル
種類

厚さ 幅 施工箇所

・間仕切壁

耐火性能
（時間）

・Ａ種
・Ｂ種

・Ｅ種
・Ｃ種　・Ｄ種

・ １

・ １

パネル構法 取付構法種別

パネル構法

パネル構法

(8.4.2)(8.4.3～5)(表8.4.2～4)

・屋根 ※Ｆ種 屋根 ・ 0.5

パネルの相互の接合部に挿入する耐火目地材

パネル構法

パネル構法
・床 ※Ｆ種 床 ・１ ・２

　・　

４．押出成形
　　セメント板

・外壁
パネル工法

パネル工法

パネル
種類

厚さ工　　法 幅

・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　・Ｂ種

施工箇所

・間仕切壁
施行令第107条
建築基準法

の規定に基づ
く技術基準

耐火性能

(8.5.2～4)(表8.5.1～2)

工法種別

１.アスファルト

種　　　別 施　工　箇　所 種　　　別
・ Ａ－
・ Ｂ－
・ Ｄ－

・ ＡI－
・ ＢI－
・ ＤI－

　 防水

　・　溶接金網　（規格　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・　伸縮調整目地　（※成形伸縮目地　　･　　　　　　　） 　(表9.2.1)

施　工　箇　所

(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3～9)

　 ルトシート防水 種　　　別 シートの厚さ施　工　箇　所

(表9.3.1～3)による

アスファルトの種類　JIS K2207のJIS表示認証製品　　　※　３種
　・　押さえ金物　(※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　　　　　）

改質アスファルトシートの種類　JIS A6013のJIS表示認証製品

　・　断熱材　※　Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板２種１号又は２号(透湿係数を

　・　脱気装置　（種類・数量：改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ製造所の指定とする）　

種　　別
※1.2 ・

※1.5
※1.5
※1.2

※2.0 ・
・
・
・

※カラー　・シルバー
保護塗料（露出）厚さ　(㎜) 施　工　箇　所

※カラー　・シルバー
・Ｓ－Ｆ２
・Ｓ－Ｍ１
・Ｓ－Ｍ２
・Ｓ－Ｍ３

　・　絶縁シート　（※発泡ポリエチレンシート　　　　　）
　・　その他の材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２.改質アスファ

３．合成高分子系
　　ルーフィング
　　シート防水

(9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)

(9.3.2)(9.3.3)(表9.3.1～3)

・Ｓ－Ｆ１

・ AS－T

・ ASI－T１
・ AS－J１

・ ASI－J１

ルーフィングシートの種類　JIS A6008のJIS表示認証製品
　・　脱気装置　　（種類・数量：ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ製造所の指定とする）

４. 塗膜防水

・Ｘ－１
・Ｘ－２
・Ｙ－１
・Ｙ－２

種　別
バルコニー
屋上アンテナ基礎
地下外壁
室内（便所・浴室）

施　工　箇　所
※カラー　・シルバー
※カラー　・シルバー

保護塗料（露出）
・ウレタン
　ゴム系

　ファルト系

　（設置数量：　　　　箇所）
５. ケイ酸質系
　　塗布防水 　種　　　別 施　工　箇　所

(表9.6.1)による

(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

(9.6.2)(9.6.3)(表9.6.2)

　※Ｃ－ＵＩ
　・Ｃ－ＵＰ

・ゴムアス

６．シーリング

７．防水保証

無釉施釉 標準注文なしあり
役物 色うわ薬

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・

・

施工箇所
JIS A 5209のJIS表示認証製品　　　　　 　　　  (11.2.2)(11.3.2)

　　タイルの品質
１．セラミック

タイルの見本焼き
タイルの試験張り

※　行わない
※　行わない

・　行う
・　行う

　　　　　　　　　除くJIS A9521規格に適合するもの）　

　
　
押
出
成
型
セ
メ
ン
ト
板
工
事

８ 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル

９
　
　
　
防
　
　
　
　
水
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事
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タ
　
イ
　
ル
　
工
　
事

・　行う（下記のいずれかとする） ・　行わない
あと張り工法の下地コンクリート素地面の処理　　　　　　(11.2.7)(11.3.7)２．タイル下地

　　コンクリート

ＭＣＲ工法はせき板面にＭＣＲ工法用シート張りとし（6.8.2(5)）による。
目荒し工法の高圧水洗は（15.3.4(3)）による。
ポリマーセメントモルタルの調合は（15.3.3(4)）による。

ＭＣＲ工法
ＭＣＲ工法

目荒し工法（高圧水洗）

ポリマーセメントモルタル

下地モルタル素地表面処理の工法 適　用　箇　所

目荒し工法（高圧水洗）
ポリマーセメントモルタル

（15.3.5(4)）による

（15.3.5(4)）による

11

タ
　
イ
　
ル
　
工
　
事

(11.1.3)

）

）
）

（11.2.7）(表11.2.3)３．セメントモル
    タルによる

内装タイルの工法

外装タイルの工法
　※　改良積上げ張り

　※　密着張り
　・　改良圧着張り 施工箇所（

施工箇所（

施工箇所（

ユニットタイルの工法
　※　マスク張り

施工箇所（ ）

４．接着剤による

　・　接着剤張り

（11.3.7）(表11.3.2)

接着剤はJIS A 5548のJIS表示認証製品 (11.3.3)

５．伸縮調整目地
　　及びひび割れ
　　誘発目地

(11.1.3)

６．接着力試験

※　(表11.1.1)による　　　・図示
※　(表9.7.3)による　　　・図示　目地寸法

　位置

　※　(表11.1.2)による (11.1.5)

内装タイルの工法

    タイル張り

　　タイル張り

12

木
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

下地材 ※　Ａ種　　・　Ｂ種
造作材 ※　Ａ種　　・　Ｂ種

(12.2.1)(表12.2.1)

表面仕上げの種別
・Ａ種
・Ｂ種
・Ｃ種

機械加工

適用箇所

・Ｈ－Ｃ種

・Ｈ－Ａ種
・Ｈ－Ｂ種

(12.1.4)(表12.1.1)

※　Ａ種　　・　Ｂ種 (12.2.1)(表12.2.2)

含水率

造作材の材面の品質

手加工

１．木　材　の
　　表面仕上げ

２．造作用集成材 (12.2.1)

単材の樹種
単材の厚さ(mm)

等　　　級
見 付 け 材 面

・　２等※　１等

１０～１５

ＪＡＳによる集成材
※　ＪＡＳ集成材１等同等

１０～１５

造作用集成材　12.2.1.(3)による

３．造作用単板
　　積層材

そ　の　他

(12.2.1)

ＪＡＳによる集成材

造作用単板積層材　12.2.1.(4)による

表面の化粧加工

単材の厚さ(mm)

・有（・天然木化粧加工

単材の樹種

・有（・天然木化粧加工
　　　・塗装加工）

そ　の　他

　　（ＣＬＴ）
(12.2.1)４．直行集成板 造作用集成材　12.2.1.(5)による

施　工　箇　所 種　　別 樹　　種

　　　・塗装加工）
・無（　　　　　　　　） ・無（　　　　　　　　　）

(12.3.1)

(12.3.2)

　　・防虫処理
薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を
　適用部位（　　　　　　）　保存処理性能区分　・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

　を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。
防虫処理
　ラワン材　保存処理性能区分　※Ｋ１

５．防腐・防蟻

13

屋
　
　
　
根
　
　
　
及
　
　
　
び
　
　
　
と
　
　
　
い
　
　
　
工
　
　
　
事

１.長尺金属板葺 (13.2.2)(表13.2.1)

AL55％

AL55％

備　考屋根葺形式

・

・

・

・

※瓦棒葺
（心木なし）

・

・
※0.4

・

・
※0.4

※0.4

厚さ(mm)

・ガルバリウム鋼板

・カラー亜鉛鉄板
(※片面塗装　　・両面塗装)

(※無塗装　　　　　　　　)

(※カラー　　　　　　　　)

規格材　　　　種

※カラーガルバリウム鋼板

JIS G
3312

JIS G
3321

JIS G
3322

工
事

14
金
属

１．あと施工
    アンカー

引抜き耐力の確認試験 ・　行う (14.1.3)・　行わない

14

金
　
　
　
　
属
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

（室名：　　　　　　　　　　　　　　）

２．ステンレス
表面処理

※　ＨＬ　　　・　 (14.2.1)

３．アルミニウム

　　表面処理
　　ニウム合金の
　　及びアルミ ・　　　－　　　種

・　　　－　　　種

種　　　　類 色　合施　　工　　箇　　所

(14.2.2)(表14.2.1)

４．鉄鋼の亜鉛
　　めっき

種　　　　類
・　　　　種
・　　　　種

施　　工　　箇　　所

(14.2.3)(表14.2.2)

溶融亜鉛めっきの付着量試験
電気亜鉛めっきの被膜厚さ及び塩水噴霧試験 ※　行わない

※　行わない ・　行う
・　行う

５．軽量鉄骨
　　天井下地

(14.4.2)(表14.4.1)野縁などの種類
　屋内
　屋外 ・　１９型

※　１９型 ・　２５型
※　２５型

耐震性を考慮した補強
※　行わない ・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

(14.4.3)(14.4.4)

※　行わない
耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）

・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

床版の断熱材打込部分は断熱用インサートを使用する。

６．軽量鉄骨
　　壁下地

(14.5.3)(表14.5.1)スタッド、ランナーなどの種類

出入口及びこれに準ずる開口部の補強
　　　※（表14.5.1）による　 　　　・　

　　　※（14.5.4(5)）による　　　　・　

15

左
　
　
　
　
官
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

１．モルタル塗り (15.3.2)
 モルタル　　・現場調合材料　　　・既調合材料

建
　
具
　
工
　
事

１．一般事項  防火戸の指定 (16.1.3)
 　・　適用する（適用範囲は図示及び建具表による）

 　　　又は認定を受けたもの(監督員の承認を受ける。)
 　※　適用しない

 　※　　建築基準法に基づく防火戸の指定

　・　押さえ金物　　※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　

16

10．特殊な
コンクリート

特殊な要求性能におけるコンクリート
　・適用なし　　　　・適用あり（以下により適用する）

適　用　範　囲種　　　別 措　　　置

(6.13.1)(6.13.2)(6.15.1)

     受入検査による

溶接部の外観試験
平12建告第1464号第二号に関する試験方法等
 ・「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」3.5.2　

(7.6.12)４．溶接部の試験

JASS 6 付則6［鉄骨精度検査基準］の付表3「溶接」に関する試験方法等
 ・JASS6 10.4［受入検査］e.溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。
　 ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の
 　試験箇所と同一とする。外観試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書
 　7.6.13による補修を行い、再試験する。
完全溶込溶接部の試験は超音波探傷試験とし、下表による。

工場溶接
溶接の区分

・2.5　　※4.0
AOQL(％)

※６　　・　
備　　　考検査水準

(7.6.12)

(7.8.2)(7.8.4)(表18.3.1)(表18.3.2)５．錆止め塗装

耐火被覆材の接着する面の塗装範囲
耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲

種　　　別 塗　　装　　範　　囲
耐火被覆材の接着する面

・耐火材巻付け 受けたもの

建築基準法に基づき定め

種　　　別
・ラス張モルタル
・耐火材吹付け
・耐火板張り られたもの又は認定を

・耐火塗料

材料及び工法製造所
標準仕様書15章3節による

(7.9.4～8)(7.9.2)
６．耐火被覆

適用箇所

所要性能
　・30分
　・１時間
　・２時間
　・３時間

　　・　柱・梁　　　・　天井　　　　・　外壁　　　　・　床
　　・　屋根　　　　・　外壁

　　・　屋根　　　　・　外壁
　　・　屋根　　　　・　外壁

７.アンカー
   ボルトの保持
   及び埋込み工法

種　　　別
・　Ａ　　種
※　Ｂ　　種

(7.2.4)(7.10.3) (表7.10.1)

適　用　箇　所

(10.2.1)(表10.1.1)(表10.2.1)(表10.2.2)１．石　　材

石
　
工
　
事

10

床のワックスかけ ・　行う２．清掃 (10.1.5)・　行わない

施工箇所 石材の種類 寸法(㎜) 厚さ(㎜)品　質

工　　法 表面仕上げ 備　　考

形状寸法
(mm) ありなし

耐凍害

・
・
・

・
・
・

２．折板葺 JIS A 6514のJIS表示認証製品

・

・無

・有

・無
耐火)
(30分

・有

材　　　　種

・カラー亜鉛鉄板

・カラーガルバリウム鋼板
　（屋根用規格品）

　（屋根用規格品）
・ポリ塩化ビニル被覆
（SGのA種規格品）

断熱材
耐火
性能

mm)
(　　　

(13.3.2)(表13.2.1)

※0.8

規格

3312
JIS G

JIS G
3322

JIS K
6744

厚さ
山高及び
ピッチの区分
・ 0920

・ 1525

・ 1730

・

　・形　　式　（・　重ね形　　　・　はぜ締め形　　）

３．粘土瓦葺 (13.4.2)JIS A 5208の表示認証製品
役物瓦の種類産　地大きさ種　　　類 凍害試験

・ 行う

４．と　　い

防　　　　露材　　　　種
・配管用鋼管（ＳＧＰ）
・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

といの材質 (13.5.2)(13.5.3)(表13.5.1)(表13.5.2)(表13.5.4)

※　（表13.5.3）により行う　　・　行わない

・SUS304
鋼管製といの防露巻き工法 　（※　(表13.5.4)による）

　※　第一桝まで接続 ・　樋受石（材質・規格　　　　　　　　　　　）
５．ルーフドレン (※　縦型　　　・　横型   ) (表13.5.1)

建築基準法による指定
　風速
　地表面粗度区分
　多雪区域の指定

　・軒先面戸　（・　適用する　　・　適用しない　　）

・　30　　　・　32　　　　・　34
・　Ⅰ　　　・　Ⅱ　　　　・　Ⅲ　　　　・　Ⅳ
・　有　　　・　無

６．保証書

※　鋳鉄製

※　提出する　　　　　　　　・　提出しない

※　提出する　　　　　　　　・　提出しない

10．体育館の ※　JIS A 6519のJIS表示認証製品
　　鋼製床下地材

９．手すり及び
　　タラップ

(14.8.2)(14.8.3)

手すり

タラップ
・　鋼　製

材 料 の 種 別

外部HL仕上程度，内部No.2B仕上程度

HL仕上程度
亜鉛めっきの場合表14.2.2のＣ種

表 面 処 理 の 種 別

亜鉛めっきの場合表14.2.2のＣ種・　鋼　製

※　ステンレスSUS304

※　ステンレスSUS304

７．金属成形板
　　張り

(14.6.2)(14.6.3)種　別
表面処理

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※　割付図を作成し監督職員の承諾を受ける。
伸縮調整継手 ・　設ける ・　設けない

８．アルミニウム
　　製笠木

(14.7.2)(表14.7.1)(表14.2.1)部材の種類
　・　275形　　　・　300形　　　・　350形
表面処理

※　ＢＢ-1種　　・　ＢＢ-2種　　・　その他（　　　　　　　）

コーナー部及び突当り部の役物の使用
※　使用する　　・　使用しない

 　　　　　　・ 設けない
 既製目地材　・ 設ける（施工箇所：　　　　形状：図示による） 　

 床目地　　　・ 設ける（押し目地工法） ・設けない　　　　　　　(15.3.5)

種類(呼び名) 仕上の形状

(15.6.2)(表15.6.1～2)
　　塗材仕上げ
３．塗り仕上げ

・薄付け

仕上げ塗材

・砂壁状

・ローラー

・吹付け・外装薄塗材　Si

・可とう形外装薄塗材　Si

・外装薄塗材　E

・ゆず肌状

・さざ波状

・凹凸状・可とう形外装薄塗材　E

・防水形外装薄塗材　E

　　　砂壁状
・着色骨材

・平たん状

・外装薄塗材　S

・内装薄塗材（　C　　L　）

・内装薄塗材（　Si　E　）

・内装薄塗材　W ・じゅらく

・外装薄塗材　S

仕上げ塗材

・厚付け

規格名称

・外装厚塗材　C

・外装厚塗材（　Si　E　）

・内装厚塗材　C

・内装厚塗材　L

・内装厚塗材　G

・内装厚塗材（　Si　E　）

・吹放し

・凸部処理

・平たん状

・凹凸状

・ひき起こし

・かき落とし

・こて

・こて

仕上げ塗材

・複層 ・複層塗材
（　CE 　Si 　E 　RE　）

・可とう形複層塗材　CE

・防水形複層塗材
（　CE 　E 　RE　）

・凸部処理

・凹凸状

・ゆず肌状

・ローラー

・吹付け

仕上げ塗材

・軽量骨材 ・吹付用軽量塗材

・こて塗用軽量塗材

・砂壁状 ・吹付け

・平たん状 ・こて塗り

工　　法 備考

 複装仕上塗材の耐候性　　　・　１種　　・　２種　　※　３種

・　石こう系 ・　セメント系２．セルフ  種別 (15.5.2～3)(表15.5.1)
　　レベリング材  塗厚 ※　10mm ・

４．ロックウール  吹付け厚さ（mm）　　　※　図示による　　　・　 (15.12.3)
　　吹付け
（耐火被覆は

７章による）

外部鉄骨顕し部

玄関上り框 花崗岩（黒御影石） 100 50
玄関巾木 花崗岩（黒御影石） 60～100 20

磁器質

玄関・風除室 床 300角

盛岡産 杉

下地材

・0.6

アルミパネルｔ2.0
フッ素樹脂焼付塗装

外部既存擁壁

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－03

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
特記仕様書No.2

管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4
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(16.1.3) 防火戸との連動

 　・　適用する(適用箇所は建具表及び図示による)

 　　　・　自動閉鎖機構 ・　ヒューズ装置 ・　熱感知器 ・　煙感知器

 　※　適用しない

 見本の作成等 (16.1.4)

・　行う（建具表による）※　行わない

※　行わない ・　行う（建具表による）

 　製　作

 　仮　組

 防犯建物部品 (16.1.6)※　使用しない ・　使用する（建具表による）

２．アルミニウム

　　製建具

(16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)

・　Ａ　種

耐風圧性

Ｓ－４

気密性

Ａ－３

水密性

Ｗ－４

性能が確保できない場合は、

１００）

・　Ｃ　種 Ｓ－６ Ａ－４ Ｗ－５

Ｓ－５・　Ｂ　種

枠の見込み寸法(mm)

で複層ガラスを使用する時で

１００

種　　　別

 ※　適用箇所は図示による

 　適用する場合の面内変形 ・　Ｄ－１ ・　Ｄ－２

追随性の等級

※　適用しない

耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法(mm)種　　　別

・　Ｄ　種

・　Ｅ　種

Ｓ－２

Ｓ－３

 ※　適用箇所は図示による

内 部 建 具

外部に面する建具表面処理 ・　ＢＢ－２種

・　ＢＣ－２種

※　ＢＢ－１種

※　ＢＣ－１種

・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)

・ステンカラー

・　適用する（適用範囲は図示による）

※　適用しない

・　Ｔ－１ ・　Ｔ－２ ・　Ｔ－３

・　適用する（適用範囲は図示による）

※　適用しない

・　Ｈ－２ ・　Ｈ－３

・　適用する（適用範囲は図示による）

Ａ－３ Ｗ－３ ※建具表による

 外部に面する建具性能等級等(木下地)

(表14.2.1)

(表16.2.2)

 　適用する場合の断熱性能等級

 　適用する場合の遮音性能等級

 使用方法による区分 ※外面納まりの可動式

・内部納まりの開き式

(16.2.3)

 ・防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）

 　・ガラス繊維入り合成樹脂 ※合成樹脂・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316)

３．網戸

 外部に面する建具性能等級等４．樹脂製建具

(16.3.2)(表16.3.1)(表16.3.2)

・　Ａ　種

枠の見込み寸法(mm)種　　　別 耐風圧性

Ｓ－４

気密性 水密性

Ｗ－４

・　Ｂ　種 Ｓ－５ Ａ－４ ※建具表による

・　Ｃ　種 Ｓ－６
Ｗ－５

 ※　適用箇所は図示による

枠の見込み寸法(mm)種　　　別 耐風圧性

Ｓ－４

気密性 水密性

Ｓ－５

 木下地

・　Ｄ　種

・　Ｅ　種
Ａ－４ ※建具表によるＷ－３

 ※　適用箇所は図示による

(表16.3.3)

 　・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない

(表16.3.4)

 　・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない

 表面色 (16.3.4)

 　・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）

 　適用する場合の遮音性能等級

 　適用する場合の断熱性能等級 ・　Ｈ－４　・　Ｈ－５　・Ｈ－６

　・　Ｔ－１　　・　Ｔ－２

 (コンクリート下地系及び鉄骨下地)

(16.4.2)(16.4.4)(表16.4.1)(表16.4.2)

(16.4.3～4)

 　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)

 鋼　　板

※　Ｓ－４   ・　Ｓ－５　 ・　Ｓ－６ 外部に面する建具の耐風圧性

 ・　使用しない

・

・

※　Ｗ－１ 　　水密性

 　　気密性 ※　Ａ－３

５．鋼製建具

 ※　使用する（適用箇所は図示とする）

 簡易気密型ドアセット

 標準型鋼製建具 (16.4.6)・　使用しない※　使用する

(表16.4.2)に同じ上記以外

2.3中骨戸

2.3一般部分枠類出入口

(表16.4.2)に同じ枠，方立，無目枠類窓

厚さ　(mm)使用箇所区　　分

 建具寸法が(16.4.4(1))を超える又は図示された建具に使用する鋼板類の厚さ

を提出する。

14．ガラス (16.14.2)(16.14.3)

 ※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を

 　　有すること。

 ※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。

 　　合わせガラスの特性

・　Ⅰ類 ・　Ⅱ－１類 ・　Ⅲ類・　Ⅱ－２類

強化ガラスの特性

・　Ⅰ類 ・　Ⅲ類

熱線吸収板ガラス

性能

色調 ・　ブルー ・　グレー ・　ブロンズ

複層ガラス

・　Ｔ１ ・　Ｔ３・　Ｔ２

・　Ｔ５・　Ｔ４

・　Ｇ　　・　Ｓ

封止の加速耐久性による区分 ※　Ⅲ類

 　複層ガラスの保証期間は引き渡し日から１０年間とし、メーカー保証書

・　１種 ・　２種

断熱性

日射取得性，日射遮蔽性

・　メタルカーテンウォール

・　ＰＣカーテンウォール
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１．カーテンウォ

　　ールの種別

　　ウォールの

　　性能等

材　　種

耐風圧性

耐 震 性

水 密 性

耐 火 性

気 密 性

耐温度差性

遮 音 性

断 熱 性

材質等性能の確認方法　適切な資料により、監督員の承諾を受ける

シーリング材

構造ガスケット

ガ ラ ス

表面仕上げ

断熱材

摩擦低減材・取付金物　カーテンウォール製作所の仕様による

層間変異追従性

(17.1.2～3)(17.2.2～3)(17.3.2～3)２．カーテン

18
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・防鳥網　 ※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm 

 外部に面する建具性能等級等(コンクリート系下地及び鉄骨下地)

 保護装置

 障害物感知装置 ※　設ける ・　設けない

収納形式開閉方式 耐風圧性能

・１２５

・１００

・　７５

・　５０

カル形

・　バーチ

リフト形

・　ハイ

ヘッド形

・　ロー

ダード形

※　スタン

・　電動式

・　チェーン式

※　バランス式

材　　　質

グラスタイプ

タイプ

タイプ

・ファイバー

・アルミニウム

※スチール

(JIS A4715

による強さ

の区分)

ガイドレール

(16.13.2)(16.13.3)

メッキ鋼板

※　溶融亜鉛

・　ステンレス

鋼板

13．オーバー

　　ヘッドドア

(16.12.3)

 　・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

 　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

 スラットの材質

(16.12.2～4)(表16.12.1)

※　手動式

・　上部電動式

(手動併用)

耐風圧

※　設ける

シャッター

ケース

・　設けない

※　インター

ロッキング型

※　オーバー

ラッピング型

障害物感知装置

※　設ける

・　設けない

(自動閉鎖型)

保護装置
形状

スラットの
開閉形式

強度

建具表

及び

による

図示

12．軽量

　　シャッター

 スラット及びシャッターケース用鋼板

 　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)

 　・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

(16.11.3)

(16.11.2)(表16.11.1)

※　上部電動式

・　設けない

※　設ける

(手動併用)

・　上部手動式

(手動併用)

※　上部電動式※　設ける

・

・　防火シャッター

・　防煙シャッター

障害物感知装置

※　設ける

・　設けない

障害物感知装置

(自動閉鎖型)

(自動閉鎖型)を

設ける。

種　　類
シャッター

ケース

耐風圧
開閉方式 保護装置

・　外壁用

・　屋内用

強度

建具表

及び

による

図示

・　管理用シャッター

11．重量

　　シャッター

・　タッチスイッチ

10．自動ドア

　　開閉装置

 引き戸用検出装置の種類 ・　光線（反射）センサー (16.9.3) (表16.9.4)

※補助センサ－を設置する(補助光電センサー)

 凍結防止装置 ・　要 ※　不要

※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）

・　設けない

 全半開装置

６．鋼製軽量建具 (16.5.2～4)(表16.5.1)

(16.8.2)(表16.8.1)

・　不要

・　要（市販品　フック数(本)・30　・40　・60　・100） 鍵　　箱

(16.8.4) マスターキーの製作

 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。

 シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。

 標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、

（表16.8.1）以外で建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。

材質は（表16.8.1）により、建具の形式に応じたものとする。

９．建具用金物

８. 木製建具 (16.7.2～4)

※　戸ぶすま　工法（・　在来型　・　チップ型）

※　新鳥の子程度又はビニル紙程度

かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度

 ふすまの種類

 ふすまの上張り

 かまち戸の樹種

 建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

・　かど出し曲げ

・

※　普通曲げ

※　ＨＬ

鋼板の曲げ加工

表面処理

※　Ｓ－４   ・　Ｓ－５　 ・　Ｓ－６外部に面する建具の耐風圧性

・

・※　Ａ－３

※　Ｗ－１

・　使用しない

水密性

気密性

 ※　使用する（適用箇所は図示とする）

 簡易気密型ドアセット    建具

７．ステンレス製 (16.6.2～5)

 標準型鋼製軽量建具 ※　使用する ・　使用しない (16.5.6)

 標準型鋼製軽量建具の小窓枠，がらり ※　鋼製 ・　アルミ製

 戸の鋼板

・　カラー鋼板

・　ビニル被覆鋼板

※　表面処理亜鉛めっき鋼板

・※　Ａ－３

 ・　使用しない

     気密性

 ※　使用する(適用箇所は図示による)

 簡易気密型ドアセット

ガラスの種別

・　カラーガラス

・　熱線反射ガラス

・　無

・　有

柄

・　白

・　グレー

・　アルミニウム製

（表面処理　　　）

・　ステンレス製

（表面仕上　　　）

金　属　枠

（　　　分間）
・　有

・　規定しない

耐火性能目地色

・　乳白ガラス

・　一般ガラス

 品質等

長方形

正方形

表面形状 モジュール呼び寸法

による区分（長さ×高さ）

・　　８０

・　　９５

・　１２５・　２５０×１２５ ・　３２０×１６０

・　３２０×３２０・　２００×２００

・　１６０×１６０

厚さによる区分

・　１２５×１２５

(JIS A5212)

(16.14.5)15．ガラスブロッ

　　ク(中空)

 ガラス溝の大きさ

・図示 ・建具の製造所の仕様による

防火戸のガラスの留め材は建築基準法の認定を受けたシーリング材とする。

（可動アルミ製建具及び樹脂製建具に限る）・　ガスケット

※　シーリング

 ガラスの留め材

熱線反射ガラス

日射遮へい性 ・　１種 ・　２種 ・　３種

耐久性 ・　Ａ類 ・　Ｂ類

色調 ・　ブルー ・　グレー ・　ブロンズ

・　シルバー

反射皮膜 ・　内側 ・　外側

映像調整 ・　行う ・　行わない

 木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

５．クリアラッカ

　　－塗り（ＣＬ）

(18.5.2)

 塗料の種別 ※１種　　・２種

 合成樹脂調合ペイント塗り

鉄鋼面 ・Ａ種　　　　　　　※Ｂ種

木部 ※Ａ種（屋外）　　　※Ｂ種（屋内）

４．合成調合樹脂

　　ペイント塗り

　　（ＳＯＰ）

(18.4.2)

(18.4.3～5)

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

※Ａ種（見え掛り）　※Ｂ種（見え隠れ）

※Ａ種（鋼製建具等）※Ｂ種(その他)　・Ｃ種

 錆止め塗料塗り (18.3.3)

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

※Ａ種　※Ｂ種（標準仕様書8節の場合）

※Ａ種　・Ｂ種　

 塗料の種別 (18.3.2)３．錆止め

　　塗料塗り

木　部

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

モルタル・プラスター面

コンクリート・ALC面

ボード面

・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

※Ａ種（不透明塗料塗）※Ｂ種（透明塗料塗）

※Ａ種（継目処理工法）※Ｂ種（その他）

 各部の素地ごしらえ２．素地ごしらえ (18.2.2～7)

 屋内の壁及び天井の塗装の仕上げは、建築基準法に基づき指定又は (18.1.3)１．一般事項

 認定を受けたものとする。

・Ａ種　　※Ｂ種 コンクリート・モルタル面

６．アクリル樹脂

   （ＮＡＤ）

　　非水分散形塗

　　料塗り(屋内)

(18.6.2)

　　塗り(屋外)

　　（ＤＰ）

７．耐候性塗料 (18.7.2～4)(表18.7.1～3)

 上塗りの等級

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

 コンクリート面及び押出成形セメント板面の種別

※１級　　・２級　　・３級

※１級　　・２級　　・３級

※Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

 木部(屋外) ・Ａ種　　※Ｂ種

13．木材保護塗料

　　塗り（ＷＰ）

(18.13.2)

・水性　　・油性 木部塗り （ＯＳ）

12.オイルステイン (18.12.2)

 木部 ・Ａ種　　※Ｂ種

11．ウレタン樹脂

ワニス塗り

（ＵＣ）

(18.11.2)

・Ａ種　　※Ｂ種

 コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他

 のボード面(屋内)

10．合成樹脂

エマルション

模様塗料塗り

（ＥＰ－Ｔ）

(18.10.2)

・Ａ種　　※Ｂ種

 コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他

 のボード面

９．合成樹脂

ペイント塗り

エマルション

（ＥＰ）

(18.9.2)

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

 コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他

 鉄鋼面（屋内）

 のボード面

（ＥＰ－Ｇ）

８.つや有合成樹脂

エマルション

ペイント塗り

(18.8.2～4)

８．合成樹脂塗床  材料の種類 (19.4.2)

　 ・　厚膜型塗床材

　　　 ・　弾性ウレタン樹脂系塗床材

　　　 ・　エポキシ樹脂系塗床材

　 ・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）

 仕上の種類 　(19.4.3)

・つや消し仕上げ　 ・　平滑仕上げ ・　防滑仕上げ

７．カーペット

敷き

 ・　タフテッドカーペット

施工箇所 パイル

形状

パイル

長さ(mm)

工　　法

※　全面接着工法

・　グリッパー工法

帯電性

による

品　質

(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.2)

(19.3.2)

品質は参考商品名である

・　タイルカーペット

仕様による

製造所の

帯電性パイル形状施工箇所 種　類

※第１種

・第２種 ・カットパイル

※ループパイル

総厚さ

※　6.5

・・

※500×500

寸　法

(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.2)

６．ビニル幅木 ・　軟質 ・　硬質

※　６０

※　１．５

・　７５

・　２.０

・　１００

(19.2.2) 材　種

 高　さ（mm）

 厚　さ（mm）

床タイル

(19.2.2)

材　　　　　　　　　質

・　塩化ビニル系 ・　せっ器質タイル系 ３００×３００

寸　法（mm）

５．視覚障害者用

 耐動荷重

強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の

JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離

試験後異常がないこと。

４．ビニル床

シート･ビニル

床タイルの

特殊機能

 帯電防止

 　・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度

 　・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度

 　・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上

　 又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下

   又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×100オーム未満

   又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10オーム未満

３．ビニル床

タイル

※　コンポジション

ビニル床タイル

※300×300

・300×300

・450×450

※　2.0

・　2.0

記号 寸法 暑さ(mm)

・帯電防止

・帯電防止

特殊機能

・

・

種　　　類

※ＫＴ

・ＦＴ

・耐動荷重

・耐動荷重

 JIS A5705のJIS表示認証製品 (19.2.2)(19.2.3)

ビニル床タイル

・　複層

２．化粧ビニル

床シート

 JIS Ａ5705のJIS表示認証製品で，表面は印刷シートに透明表層を有した木

 目又は石目調のもの

※熱溶接

・突付け

特殊機能

※　2.0

・　2.5

厚さ(mm)種類の記号

※　木目調

・　石目調

色 　柄

・帯電防止

工　　法

　　ＦＳ

・耐動荷重

 上記以外はすべてビニル床シートに同じ
 目地処理する場合の工法
　・　　　　　　・熱溶接工法

19 １．ビニル床

シート

 JIS A5705のJIS表示認証製品 (19.2.2)(19.2.3)

※熱溶接

記号

・突付け

※　2.0

・　2.5

厚さ(mm)

※無地

・マーブル

・ ・ ・ ・

工法

・帯電防止

特殊機能

・　発泡層の

あるもの

ないもの

※　発泡層の

色　柄種　　類

・ＨＳ

・ＴＳ

※ＦＳ

・ＫＳ

・耐動荷重

 目地処理する場合の工法 ・　　　　　　・熱溶接工法

内
　
　
　
装
　
　
　
工
　
　
　
事

・　要（　　　本）　　　　　・不要

・　不要（既存マスターキーで施解錠可能とする。）

７０（引違い、片引き、上げ下げ窓

 ＢＢ－２種、ＢＣ－２種の場合

 防音ドアセット、防音サッシ

 断熱ドアセット、断熱サッシ

耐震ドアセット、耐震サッシ

 防音ドアセット、防音サッシ

 断熱ドアセット、断熱サッシ

アルミ樹脂
　　複合建具

（Ａ1）

・　Ｈ－６

（ガラス性能含む）

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－04

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
特記仕様書No.3

管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4



19

内
　
　
　
　
　
装
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事

20

ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
　
及
　
び
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
工
　
事

９．フローリング
張り

(19.5.2～3) (表19.5.3～4)(19.5.5～6)

(19.6.2)(表19.6.1)

内
装
工
事

19

20

ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
　
及
　
び
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
工
　
事

23

植
　
　
栽
　
　
工
　
　
事

 上記以外に用いる断熱材

厚さ(mm)種　　　類 箇　所 備　　考

保温材

・Ａ種ビーズ法
※Ａ種押出法
２種ｂ

※Ａ種押出法
３種ｂ 屋根防水部分

ピット内部

接地部分及び

※　25

　　 あり)
(スキン層

下記以外
JIS表示認証製品

プラスチック
・　JIS A 発泡

 断熱材の打込み及び現場発泡工法

厚さ(mm)種　　　類 箇　所
・Ａ種ビーズ法

２種ｂ
※Ａ種押出法 JIS表示認証製品スチレンフォ

　　チレンフォー

・　ビーズ法ポリ

※　押出法ポリス

（Ａ種）

下記以外・２種ｂ
・３種ｂ 接地部分及び

屋根防水部分
ピット内部

※　25
・

・　25
・

ウレタン

・　フェノール
・

・

・
・

・

・

・・

JIS A 9526
による難燃性
・２級　※３級

JIS表示認証製品

・

・

・

(スキン層
　　 あり)

・

※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。

・　硬質ウレタン

　　ム断熱材

ーム断熱材

フォーム断熱材

フォーム断熱材
・　吹付け硬質

フォーム断熱材

※Ａ種１Ｈ
・
※　30

備　　考
JIS A 9521の

JIS A 9521の

・

・

14．断　熱　材 (19.9.2)(19.9.3)

品質は参考商品名である。

施　工　箇　所
・不燃

・その他
・その他

・その他
・その他

・準不燃
・準不燃

・準不燃
・準不燃・不燃

・不燃

品　　　質 防　火　種　別

・不燃

13．壁紙張り (19.8.2)

12．遮音シール材  ・　アクリル系シーリング材 ※　ジョイントコンパウンド (19.7.2)

・　19(不燃）
・　15(不燃）

JIS A 6301

(32K)
JIS A 6301

(タイプ2)
JIS A 5430

規格番号厚　　さ（mm）種別など

　　25(不燃）

※　 9(不燃）

・　12(不燃)
・　12(不燃)

・　12(不燃)
・　 6(不燃）
・　12(不燃)

・　 8(不燃）
・　10(不燃)

模様
立体

普通

天井

壁

EP18程度)
(JIS A 3414 

額縁張り品

・ 軒天用
※ 内部用

化粧吸音板
ロックウール

(吸音材料) ＤＲ

ガラスクロス
吸音ボード
グラスウール

(吸音材料) ＧＷ－Ｂ

0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ
(繊維強化セメント板)
けい酸カルシウム板

種類又は記号その他ボード
及び合板張り

(19.7.2～3)(表19.7.1)(表19.7.5)11．石こうボード

せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｒ

壁

天井

・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）
・　15(不燃）
・ 9.5(準不燃）

JIS A 6901

※12.5(不燃）

(せっこうボード製品)
せっこうボード

壁
天井

　12.5(準不燃）
・ 9.5(準不燃）
※12.5(準不燃）

JIS A 6901シージング

化粧せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｄ

木目模様

特殊模様

木目模様
（裏桟付き）

・黄
色　　※白

トラバー
チン模様

壁

天井

　 9.5(不燃）

・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）
・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）

JIS A 6901

JIS A 6901

JIS A 6901強化せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｆ

・ 12.5(不燃）
・ 　15(不燃）

ＧＢ－Ｓ

ＧＢ－ＮＣ
(せっこうボード製品)

不燃積層
せっこうボード

せっこうボードの目地処理 ※　継目処理工法　　・　突付けＶ目地工法
・　突付け工法　　　・　目透し工法

 ・単層フローリング

ワニス塗り
・オイルステン
塗りの上
ワックス

・生地のまま
ワックス

・既塗装品

種　別 樹種 厚さ(mm) 工法 塗装
※ウレタン樹脂

・

・接着工法

※１５
・

幅　７５
・接着工法
・釘止め工法

ボード１等
・　フローリング ※なら

※１５
・・

※なら
ブロック１等

・　フローリング

長さ400以上

(303×303)

塗装
・釘止め工法

ワニス塗り
・オイルステン

・生地のまま

・既塗装品

種　別 樹種 工法種別 防湿処理

・

・行う
※行わ
ない

・Ａ種
・Ｂ種
※Ｃ種

・接着工法
※ウレタン樹脂

・複合フローリング

・　複合
フローリング

※なら
・さくら
・ひのき

フローリング
・特殊張り
工法
(体育館床)

・行う

・

・
・行わ
ない

・　大型積層

塗りの上
ワックス塗り

ワックス塗り

・なら
・さくら

10．畳　敷　き  畳の種別 ・　Ａ種
※　Ｃ種 ・　Ｄ種（　　　　　　　）

・　Ｂ種

保温材
・　グラスウール ※　100

・
※24Ｋ品､16K品

※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)
※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート

JIS表示認証製品

16．点　検　口 施工箇所
※　アルミニウム製

※　アルミニウム製
・

・

材　　　　種
天　井

床

※　目地タイプ
・　額縁タイプ
※　一般形貼物用
・　一般形充填用

形　　式

15．アルミニウム
製カーテン
ボックス

(表14.2.1)
※　ＢＣ－１種表面処理 ・　ＢＣ－２種

レール
14．カーテン (20.2.14) 材　質

 形　状
・　アルミニウム製
・　Ｃ型

※　ステンレス製
※　角型

13．カーテン (20.2.14)(表20.2.1)

・電動

引分け装置
※手引　・ひも引　
・電動
※手引　・ひも引　

形　　式名称・品質
※箱ひだ、つまひだ
・
※箱ひだ、つまひだ
・

ひだの種類
・S
・W
・S
・W

・片引き
・引分け
・片引き
・引分け

12．ロール
スクリーン

(20.2.13)
 操作方式

無地で製造所仕様の標準タイプ
・　スプリング式 ※　チェーン式 ・電動式

 スクリーンの生地
 その他の材料 ・ ※製造所の仕様による

11．ブラインド (20.2.12)

形　　　　　式
スラット

開閉方式

※　アルミニウム合金
※　横型ブラインド ・　縦型ブラインド

・　クロススラット
・　アルミフラット・　アルミフラット
※　２本操作コード方式※　ギヤ式 ・コード式

・スラットの成形（mm）
・　操作棒式

10．煙突
ライニング材  煙突用成形ライニング材

(20.2.11)
安全使用温度　・400℃　　・600℃

※　25 ・　80 ・　100

９．表　示 (20.2.10)
 誘導標識
 衝突防止表示

市販品
 室名札 アクリル板

ＨＬ仕上げ　Φ30程度　市販品　ステンレス製　

(20.2.9) 耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き８．鏡

区分
種類
色

・
・

※焼き付け
※鋼製黒板 ・ほうろう黒板
※緑

 ・黒板

 ・ホワイトボード

４．トイレブース (20.2.5)
 ・図　　示（図面№　　　　　　　　　　　　）

５．階段滑り止め
（ノンスリップ）

(20.2.6)
 材　種

 取り付け方法 ※　接着工法
ビニールタイヤ入り（幅約35mm)
ステンレス（SUS304）

・　埋込み工法

６．床目地棒 (20.2.7)
 ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ12
 （床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。）

７．黒板及び
ホワイトボード

(20.2.8)

※　600×600
・　450×450
・　600×600

寸　　　　法
※　450×450

 パネルの操作方法による種類
 パネル表面材の材質及び仕上げ

規定しない
製造所仕様の化粧鋼板（標準色）

 パネル圧接装置の操作方法 ハンドル回転式又はプッシュ式
 遮音性
 防火性能
 取り付け用あと施工アンカー

不燃

仕様による

３．移動間仕切

グドア）
（スライディン

(20.2.4)

36dB/500Hz以上

ｔ＝0.5以上

構造形式による種類 スタッド式（内蔵）

不燃

パネル表面材
遮音性
防火性能

（パーテー
ション）

２．可動間仕切 (20.2.3)
構成基材 ・アルミニウム合金系　　・スチール系

36dB/500Hz以上
焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝0.5以上

１．フリー
アクセス
フロア

ボーダー部 ※　一般部分の仕様に準ずる ・　図示による
床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。
配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。
空調用吹き出し(吸い込み）パネル ※　なし

・　有り（※固定式　　・可変式）
施工箇所は図示

(20.2.2)

(mm)
・溝工法

・支柱一体型
パネル工法

（置敷工法）

（置敷工法）
・支柱分離型
パネル工法

工法 仕上り高 適用地震時
水平力(Ks)

耐荷重性能
（N)

施工場所

・　1.0G
※　0.6G

・　3,000
・　5,000
・

表面仕上げ

・帯電防止
床タイル

・タイル

（支柱調整式工法）

18．ステンレス
流し台

19．コンロ台

20．つり戸棚

21．水切棚

22．旗竿受金物

23．旗　竿

24．屋内掲示板

25．視覚障害者用
誘導ブロック

26．出隅面取材

ボックス

レール

27．消火器

28．ピクチャー

29．郵便受

）

 ・
）トラップ付

 ※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型
 ・

）バックガード（※有　・無）

 ※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型
 ・

 ※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型

・ ※　１段　　　・　２段

 ※　ステンレス製（SUS 304）既製品　彫り込みタイプ既製品

 形　式
 材　種
 操作方式

※　ハンドル式
※  アルミニウム合金
※　テーパー式

・　同一断面式
・
・　ロープ式

Ｈ＝
ｍ

 ※　既製品 アルミニウム製枠 表面発泡シート張り

 屋　外 ※　コンクリート製 ・　磁器質タイル

 材　種
 高　さ

※　アルミニウム合金製
※　天井まで

・

（※　100角　・　150角）

・　1.8ｍ程度

 鋼製　　既製品

 図示

・　硬質アルミニウム合金製
・　ステンレス製（SUS 304）

材　　　　　　種
※　ステンレス製（SUS 304）
・　硬質アルミニウム合金製

受　　　わ　　　く
※　塩化ビニル製又は塩化ゴム製

17．くつふき
マット

21

排
　
水
　
工
　
事

 ※　鋼製 ・　ステンレス製

 地業の材料　 ・

(21.2.1)

(21.2.1)

(21.3.2)※再生クラッシャラン

※Ｂ種

１．グレーチング

３．縁石及び側溝

４．埋戻し土

２．鋳鉄製マン
ホールふた

※　使用する ・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)１．再　生　材22

舗
　
　
　
装
　
　
　
工
　
　
　
事

２．盛土材料 路床の盛土材料 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種 (22.2.3)

凍上抑制層 ※　再生クラッシャラン ・　切込砂利又は切込砕石
(22.2.2)(22.2.3)３．フィルター層

及び凍上抑制
層用材料

フィルター層 ※　砂

４．路床安定処理 路床安定処理添加材料
※　普通ポルトランドセメント ・　高炉セメントＢ種
・　フライアッシュセメントＢ種
・　生石灰（・特号　・１号） ・　消石灰(・特号　・１号)

(22.2.2)(22.2.3)(表22.2.1)

※　行わない ・　行う (22.2.3)５．砂の粒度試験

支持力比
(22.2.5)※　行わない ・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土）６．路床土の

(ＣＢＲ)試験

度の試験
７．路床の締固め (22.2.5)・　行わない ※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部）

８．路盤材料
（透水性舗装の場合を除く）

(22.3.3)(表22.3.1)※　再生クラッシャラン　ＲＣ－40

・　クラッシャラン　Ｃ－40
・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－40

度の試験
９．路盤の締固め (22.3.5)※　行う

10．アスファルト
舗装

加熱アスファルト混合物の種類
表　層

・
基　層

・

舗装の厚さは
図示による

舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする

(22.5.3)11．コンクリート
舗装 溶接金網

・　使用する
※　あり

※　使用しない
・　なし

早強ポルトランドセメント

12．カラー舗装

(22.4.2)(22.4.4)(表22.4.4)
※　再生密粒度アスファルト混合物（13）
・　密粒度アスファルト混合物（13）
・　細粒度アスファルト混合物（13）

※　再生粗粒度アスファルト混合物（20）
・　粗粒度アスファルト混合物（20）

アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行う (22.4.6)

(22.6.3)着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(22.6.2)
部　　　位

・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部
・　車道部　・　歩道部

種　　　類
※　アスファルト混合物
・　石油樹脂系混合物

加熱系

常温系

図示による

厚　さ(mm)

・　ニート工法 ３～５
・　塗布工法 １程度以下

16．区　画　線 ※　JIS K 5665　３種１号

15．砂利敷き ※　Ａ種（通路） ※　Ｂ種（建物周囲その他） (22.9.2)・

・

舗装
14．ブロック系 ・　インターロッキングブロック舗装 (22.8.2)(22.8.4)(表22.8.1)

・　コンクリート平板舗装　　※砂目地　　　　　・モルタル目地

・　舗石舗装基層　　　　　　※コンクリート版　・アスファルト混合物

舗装の平たん性は著しい不陸がないものとする

(22.7.2)(22.7.6)

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　　　※行わない　　　・行う
構成　　　　・図示13．透水性アス

ファルト舗
装

(23.5.2)(23.5.3)
排水層工　　法 土壌層厚さ

・　屋上緑化システム ・　　６ｃｍ ・　適用する
・　15ｃｍ 材質（・　軽量骨材
・　30ｃｍ ・　板状成形品）

・　適用しない
・　屋上緑化軽量システム ※　システム製造所の仕様による

６．屋上緑化

種　別５．芝 ※　コウライシバ ・　ノシバ (23.4.2)

４．土壌改良材 (23.2.3)・　パーク堆肥(50L/㎡) ・　下水汚泥コンポスト(10L/㎡)　

３．植込み用土 ※　現場発生の良質土 ・　客土 (23.2.3)

２．植栽基盤 (23.2.2)(表23.2.2)

・　Ｃ種
・　Ｄ種

樹木
樹　　　種　　　等種　別

・　適用する
※　適用する

※　適用しない
・　適用しない

植栽基盤の適用
・　Ａ種
※　Ｂ種

(23.1.3)１．植栽地の
確認等

※排水性及び土壌硬度の確認
・水素イオン濃度指数（pH）・電気伝導度（EC）の試験

材質、寸法等は図示又は製造所の

 アルミ製　　既製品：ﾜｲﾔｰ、ﾌｯｸ等の吊り金物(4ｾｯﾄ／ｍ）共

 簡易密閉式とし、表面には用途別の標準文字付きとする。

芝、地被類木

盛岡市産杉

・スタイロ畳程度

仕上表による

30

50

50

断熱材（不燃）
ウレタンフォーム

・　吹付け硬質 50

図示

A-57

 ・図示（図面№　　　　　　　　）A-69～A76

ﾆｭｰﾃﾞﾗ
TOSO 程度

図示

図示

図示

再生密粒度アスファルトAS20F

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－05

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
特記仕様書No.4

管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4



情報共有システムを利用すること。

契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。

様式については、以下のホームページを準用すること。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。

　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市

　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

 〔建築関係(建築設備を含む。)〕

３　電子納品対象書類

　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

 (　)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。

 (○)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。

　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

２　電子納品対象書類

　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

　本工事は、電子納品の対象工事とする。

１　適用36 電子納品特記仕様書

　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip

OTHERS

MAINT

DRAWINGF

SALVAGE

INSPECT

PROCESS

MATERIAL

MEET

SCHEDULE

PLAN

工事写真

　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。

　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。

　　※４　参考フォルダ

４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。

５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると

　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。 

６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。 

その他の資料

完成写真

施工図

保全に関する資料

完成図

発生材関係資料

検査関係資料

施工関係資料

機材関係資料

打合簿

工程表

施工計画書

完成写真

施工図

備品リスト

官公署届出書類

保全に関する説明書

完成図

処理報告書

発生材調書

完成検査記録

出来高管理図

試験成績書

試験計画書

規格証明書

調合表

品質証明書

試験計画書

試験成績書

工事打合せ記録

月間工程表

マスター工程表

工種別施工計画書

総合施工計画書

JPEG形式(OTHRS.XML)

OTHRS.XML

OTHRS.XML

MAINT.XML

MAINT.XML

MAINT.XML

JWW形式、PDFの全て

SFC形式(DRAWINGF.XML)

SALVAGE.XML

SALVAGE.XML

INSPECT.XML

PROCESS.XML

PROCESS.XML

MATERIAL.XML

PROCESS.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

MATERIAL.XML

MEET.XML

SCHEDULE.XML

SCHEDULE.XML

PLAN.XML

PLAN.XML

JPEG形式

備　考フォルダー名 書類名

※ASP利用時

発注者

作成者

受注者 受注者

 ・ 週休２日工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事(受注者希望型) ・ 週休２日交替工事(発注者指定型) ・ 週休２日工事の対象ではない。

また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２

る。

監督員の指示によ

の状況

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所

の状況

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所

工程表に記載し提出すること。

なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施

こと。

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する

こと。

日前までに提出する

工事完成届提出の20１週休２日工事工程表(実施)

監督員の指示により作成する。

監督員の承諾を得て省略することができる。

 １（２）

 １（２）

Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票産業廃棄物管理票（写）

繕部整備課による。

「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営１工事写真

工事打合せ簿

雛形は盛岡市ホームページによる。毎月上旬１工事日報

毎週火曜日１工事週報

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。

　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)

　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)

日の確保を実施する旨を記載

すること。

なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付

監督員の指示によ

督員の指示により提出。

監督員の承諾を得て省略することができる。

監督員の承諾を受ける。

を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。

る。

 １（２）

 １（２）

 １（２）

 １（２）

 ２（３）

 １（２）

 ２（３）

 ２（３）

自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監

試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、

工事実施状況報告書

施工検査（立会）記録

施工報告書

工事材料検査記録

工事材料搬入報告書

事項

施工記録に関する

と。

前に適宜提出するこ総合図

一工程の施工の着手施工図（加工図）

適宜提出とする。２施工体制台帳の写し

質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等

仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品

基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、

盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に工種別施工計画書

宜提出すること。

の７日前を目途に適

一工程の施工の着手

盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む

要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）

監督員の指示により作成する。

監督員の承諾を受ける。

 ２（３）

 １（２）

 ２（３）

標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大

工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目に提出すること。

契約締結後30日以内総合施工計画書

工
　
程
　
表

工種別工程表

週間又は月間工程表

事項 変更実施工程表（全体） かに提出する。

契約締結後速や施工予定に関する 実施工程表（全体）

備　　考提出時期部数必要な図書等

※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。

　 の実績変更について

24 労働者確保に要する共通費

34 保全に関する資料

33 工事完成図書等

23 施工体制の掲示等

22 工事表示板の設置

受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。

共
通
費
の
実
績
変
更

工
事
完
成
時
に
提
出
す
る
図
書

施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版） １ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。

提示または写しの提出

（工事成績評定の

加点に係る書類）

安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育

仮設工事の点検・監理・記録等

建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録

品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承

諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

提出する図書等

責任施工部分保証書保証書

機器類の製造者保証書

建築物等の利用に

　　関する説明書 建物を使用するうえでの注意事項

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点

建物等の清掃の要点

機器取扱説明書 系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置

や運転方法、取り扱いに関する注意事項等

製造者の機器取扱説明書

現地試験成績表試験成績書

機器試験成績表

官公署届出書類

緊急連絡先

各署関係機関の届出や申請書類

建物の主要な構造部や外構について

建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要

装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表

総合試運転報告書

鍵箱

予備品・工具類

鍵番号一覧表

機器等に付属されたもの

※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

部数

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

－

－

建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。

原本、原本の写し

各種の建築、電気、機械に係る試験

工事部分に関する保証（例：屋根工事等）

備　　考

工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。

提出する図書等

工事完成図書 工事施工上必要な図書等 １

備　　考部数

主要機器一覧表 １ 機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、

数量等

黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、２

縮小完成図（Ａ３版）

図面の製本

完成写真

完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

写真帳 １

出荷証明書 １

機器完成図 １

３

受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること

ができる。

工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその

他の書類全てを提出とする。

　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」

※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に

　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。

　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具

　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用

　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。

※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に

　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、

※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し

　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　　通知するものとする。

※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。

　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費

電話　　　　　　現場代理人現場連絡先

令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日工　　　期

施　　　工

監　　　理

設　　　計

発　注　者

工　事　名

工事表示板（参考）

の
掲
示
物

現
場
事
務
所

施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、

さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。

ない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大き

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら

・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用計画書（搬入）

 ・ 

 ・ 
 ・ 

 ・ 

 ・ 

※国土交通省で定めている様式を準用すること。

合計

200 t以上

　建設発生木材

　　コンクリート塊

　アスファルト・　

・コンクリート塊

数量 対象

500m3以上

建設資材

・土砂

数量 対象

200 t以上

200 t以上

500m3以上

建設資材

・加熱アスファルト混合物

・砕石

・土砂

21 資源有効利用促進法の運用

ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。

類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ

発
生
材
の
処
理
等

総
合
評
価

20 冷媒の回収

19 特別管理産業廃棄物

18 ＰＣＢ分析調査

17 残土の処理

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい

16 産業廃棄物

　（建設資材調書）

15 総合評価落札方式

14 経年検査

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　）

施設内の場所へ適切に保管とする。

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

 ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

管理票（マニフェスト）で管理すること。

ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

備　　考受入場所

廃金属類

アスファルト殻

廃コンクリート殻（無筋）

コンクリート殻（有筋）

産業廃棄物受入施設等名廃棄物名

 ・ なし　・ あり 工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

 ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

 ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

　 費の実績変更について

24 労働者確保に要する共通

32 工事施工上必要な

31 事故報告

30 各種手続き

29 休業期間中の現場管

28 工事月間工程報告書

27 下請負契約対象の限定

26 工事関係担当者の通知

25 施工体制台帳の作成

工
事
期
間
中
の
書
類
等

共
通
費
の
実
績
変
更

電
子
納
品
事
項

※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。

※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算

　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実

※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により

※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算

　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。

※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。

　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html

　 図書等

　 理体制の報告

　 の作成

 （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。）

きる。

本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。

る費用はすべて受注者の負担とする。

工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係

受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで

受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。

績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。

詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。

発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、

雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。

監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。

社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。

工
期
等
関
連
事
項

　建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日交替制工事です。

　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。

　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。

　　発注者指定型において、４週８休が達成できない場合は、補正係数分を減額して設計変更を行う。

電　話：

受注者：

電　話：

受注者：

に取り組んでいます。

　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。

各
種
検
査
関
係
事
項

13 中間検査

 工事目的物の引渡し

12 指定部分検査及び指定部分

工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書11 工事の一時中止

備　　考工事段階建物または工種

 ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

10 週休２日工事

　　登録申請するものとする。

※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、

※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の

※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、

※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に

９ 余裕期間の設定等

実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　

８ 工　期

※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。

　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

　　行う準備は受注者の責により行うものとする。

※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

日間

日間

日間

398

0

398

うち実工期

うち余裕期間

全体工期

工
事
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負
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各種コード詳細

建築物識別コードの設定

施設識別コードの設定

電
子
納
品
事
項

建築物コード（５桁）：00024

施設コード（２桁）　：24

盛岡市コード（６桁）：032018

建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

</constdata>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**</施設情報>

****</建築物情報>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

****<建築物情報>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

**<施設情報>

**</受注者情報>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->

**<受注者情報>

**</発注者情報>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>

**<発注者情報>

**</工事情報>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->

**<工事情報>

**</ソフトウェア情報>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

**<ソフトウェア情報>

**</基礎情報>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア番号>1</メディア番号>

**<基礎情報>

<constdata DTD_version="02">

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工

　　　 処理方法等通知書

７ 建設資材廃棄物

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、

５ 建設リサイクル法の適用

６ 建設リサイクル法の通知等

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書

　　 及び常駐義務の緩和

４ 現場代理人の兼務

３ 保　険

請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登２ 工事実績情報の登録

１ 工事着手届の提出

 

事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。

を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

土木・電気・機械工事を含む請負代金額 500万円以上（税込み）

請負代金額：１億円以上（税込み）

床面積の合計：500平方メートル以上

床面積の合計：80平方メートル以上

建築物以外の工作物の解体・新築工事等

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）

建築物の新築・増築工事

建築物の解体工事

備　　考規模の基準工事の種類

・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。

工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。

工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更

工事着手時

概　要機関への登録期限

契約締結後１０日以内

変更契約締結後から１０日以内

工事完成後１０日以内工事完成時

登録内容の変更

工事受注時

「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。

録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には

受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

(※)週休２日工事　掲示の例 （※）週休２日交替制工事　掲示の例

 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　［　・ 完全週休２日　　・ 月単位の週休２日　　・ 通期の週休２日　］

　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。

35 情報共有システム 36 電子納品特記仕様書

 INDEX_C.XML

 工事管理ファイル

 ルート

 電子媒体

OTHERS

図　電子媒体の表記例(正副２部)

ORG
 ・完成写真等(JPGファイル)

 ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)（その他フォルダ）

ORG
 ・施工関係資料(オリジナルファイル)

PROCESS

 ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル)（施工関係資料フォルダ）

ORG
 ・保全資料(オリジナルファイル)

MAINT

 ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル)（保全フォルダ）

ORG
 ・完成図(オリジナルファイル)

DRAWINGF

 ・完成図(DTD+XML+PDFファイル)（完成図フォルダ）

ORG
 ・打合簿(オリジナルファイル)

MEET

 ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル)（打合簿フォルダ）

ORG
 ・工程表(オリジナルファイル)

SCHEDULE

 ・工程表(DTD+XML+PDFファイル)（工程表フォルダ）

ORG
 ・施工計画書(オリジナルファイル)

PLAN

 ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル)（施工計画書フォルダ）

 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。)

フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）

チェック年月日：〇年〇月〇日

ウィルス定義：〇年〇月〇日版

ウィルス対策ソフト名：□□

受注者：△△株式会社

発注者：盛岡市〇〇部××課

受注者署名欄発注者署名欄

工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事

ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇

工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数

　 （ASP）

項　　目 項　　目 項　　目 項　　目特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項 特　　記　　事　　項

・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）

国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、

有限会社岩手ハツリ工業 盛岡市川目第8地割19-20

株式会社佐藤興産 盛岡市手代森18-2-2

共同企業体 盛岡中央アスコン 盛岡市三ツ割櫃石2-10

 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による

有限会社岩手ハツリ工業 盛岡市川目第8地割19-20

R７.3.13施工

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－06

図面番号区　 分 縮尺

A1:NON
A3:NON特記仕様書(共通）

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4
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第一種住居地域

６０％

２００％

準防火地域

規制あり　3時間（10ｍ）、5時間（5ｍ）

－

市街地景観地域

岩手県盛岡市住吉町112番14外

3,094.49㎡

－

第２種市街地景観区域

建設場所

敷地面積

用途地域

建ペイ率

容積率

外壁の後退距離

高さ限度

高度地区

防火地区

日影規制

景観ゾーン区分

屋外広告物条例

（準防火地域内　耐火建築物７０％）

施設概要

附近見取り図

－

南側：盛岡市道予野路橋山王町線 幅員 7.2m～7.5m

－

－

計画地域

文化財保護法

宅地造成等規制法

開発許可

下水処理地域

前面道路幅員 西側：盛岡市道若園町5号線 道路幅員 5.4m～7.7m

Y7 Y7

Y6 Y6
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X1

X8
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ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ
Φ900

館名看板

※AM7:30～AM8:30までの間
　歩行者専用道路（土日祝を除く）

 法42条第1項第1号道路
盛岡市道若園町5号線 
道路幅員 5.4m～7.7m

 法42条第1項第1号道路
盛岡市道予野路橋山王町線 
幅員 7.2m～7.5m ※東から西への一方通行道路

真北
磁北

8°30'

39度42分11秒　　141度09分37秒
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設計 G L＝ K B M + 6 0 0

･･･延焼の恐れラインを示す。

･･･KBMからの外構計画高さを示す。数 値

※設計GL＝KBM+600
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550 600
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･･･敷地境界線を示す。
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数値 ･･･KBMからの現況地盤高さを示す。
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Φ900

敷地内通路

敷地内通路

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－07建築意匠

A1:1/150
A3:1/300

配置図
附近見取図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士

山王小学校

住吉神社

三ツ石神社
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KBM位置図　S:1/20
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汚
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支線
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KBM
H=-0.010

管底
-1399

管底
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+478

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標 倍面積 ㎡ 辺長 ｍ

X21 -33034.903 28131.027 1249335.485 59.220

513 -33042.023 28128.011 -400564.351 7.732

Y13 -33042.897 28127.643 -49167.442 0.948

Y14 -33044.012 28127.175 -62724.122 1.209

514 -33047.478 28125.717 -194972.524 3.760

515 -33067.519 28094.525 -1126709.870 37.075

516 -33069.516 28093.553 -112207.592 2.221

517 -33070.609 28096.289 -61415.497 2.946

X23 -33099.455 28168.817 -1623023.248 78.054

X22 -33057.087 28185.935 2387638.133 45.695

倍面積 ㎡ 6188.972

面積 ㎡ 3094.49

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－08

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/200
A3:1/400敷地求積図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0



①かつら荘・児童ｾﾝﾀｰ・老人福祉ｾﾝﾀｰ床面積計算表

符号 種別 計算式 面積(㎡)

□１階床面積

A1 容積率対象 48.000 ×16.000 768.000 

A2 容積率対象 34.200 ×1.000 34.200 

計 802.200 

a1 容積率不算入対象 3.165 ×2.100 6.646 

□２階床面積

A3 容積率対象 39.000 ×10.400 405.600 

A4 容積率対象 7.600 ×2.000 15.200 

A5 容積率対象 3.350 ×3.600 12.060 

計 432.860 

a2 容積率不算入対象 3.165 ×2.100 6.646 

□３階床面積

A6 容積率対象 48.000 ×10.400 499.200 

A7 容積率対象 7.600 ×2.000 15.200 

A8 容積率対象 3.350 ×3.600 12.060 

計 526.460 

a3 容積率不算入対象 3.165 ×2.100 6.646 

床面積計 1761.520 

容積率対象面積 1761.520 

容積率不算入対象面積（昇降路） 19.938 

②物置　床面積計算表（３棟）

符号 種別 計算式 面積(㎡)

B1 容積率対象 2.564×2.564 6.574 

B2 容積率対象 2.564×2.564 6.574 

B3 容積率対象 2.564×2.564 6.574 

床面積計 19.710

容積率対象面積

容積率不算入対象面積 0.000 

③駐輪場　床面積計算表（４棟）

符号 種別 計算式 計算式 面積(㎡)

C1 容積率不算入対象 4.878×2.005 9.780 

C2 容積率不算入対象 4.878×2.005 9.780 

C3 容積率不算入対象 4.878×2.005 9.780 

C4 容積率不算入対象 4.878×2.005 9.780 

床面積計 39.120 

容積率対象面積 0.000 

容積率不算入対象面積 39.120 

■延床面積

符号 種別 面積(㎡)

① かつら荘・児童ｾﾝﾀｰ・老人福祉ｾﾝﾀｰ 1761.52 

② 物置 19.71

③ 駐輪場 39.12 

合計 1820.35 

■容積率対象床面積

符号 種別 面積(㎡)

延床面積 1820.35

① 昇降路 ▲ 19.93

③ 駐輪場 ▲ 39.12

合計 1761.30

建築面積計算表

符号 種別 計算式 面積(㎡)

①かつら荘・児童ｾﾝﾀｰ・老人福祉ｾﾝﾀｰ

１階床面積 802.200 

A11 庇 1.000 ×2.000 2.000 

A12 庇 34.200 ×1.000 34.200 

A13 庇 1.000 ×2.000 2.000 

A14 ﾊﾞﾙｺﾆｰ 0.800 ×7.000 5.600 

A15 屋外階段 4.350 ×2.550 11.092 

合計 857.092 

②物置

床面積 19.710 

③駐輪場

床面積 39.120 

建築面積　合計 915.922

1F床面積求積図 1/200
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工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－09

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/200
A3:1/400建物求積図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0
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№ 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計 № 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計

1
玄関ホール・廊下 3.0000 3.1000 9.3000

28
PS5 1.3000 0.6500 0.8450

1.7500 2.5000 4.3750 0.8450 0.84

6.0000 11.0000 66.0000
29

PS6 1.5750 0.6500 1.0237

19.6000 1.8000 35.2800 1.0237 1.02

114.9550 114.95
30

PS7 0.8825 0.5850 0.5162

2
遊戯室 9.2500 16.0000 148.0000 0.5162 0.51

▲ 1.2150 0.5600 ▲ 0.6804
31

PS8 0.5000 0.5000 0.2500

147.3196 147.31 0.2500 0.25

3
事務室 4.7500 8.5000 40.3750

32
PS9 1.4000 0.7700 1.0780

40.3750 40.37 1.0780 1.07

4
集会室１ 5.5000 9.2000 50.6000

33
PS10 0.7650 0.5850 0.4475

(児童センター) 50.6000 50.60 0.4475 0.44

5
集会室２ 10.2000 9.2000 93.8400

34
PS11 0.8500 1.1000 0.9350

(老人福祉センター) ▲ 0.7650 0.5650 ▲ 0.4322 0.0500 0.1000 0.0050

93.4078 93.40 0.9400 0.94

6
図書室 11.7500 5.0000 58.7500

35
PS12 0.8000 0.5650 0.4520

▲ 1.1600 0.6250 ▲ 0.7250 0.4520 0.45

▲ 1.6500 0.4450 ▲ 0.7342
36

PS13 1.7000 0.7500 1.2750

57.2908 57.29 1.2750 1.27

7
調理室 5.9000 5.0000 29.5000

37
EPS1 1.6500 0.4450 0.7342

▲ 0.8000 0.5950 ▲ 0.4760 0.7342 0.73

▲ 1.3000 0.6500 ▲ 0.8450
38

EPS2 1.8000 0.7500 1.3500

28.1790 28.17 1.3500 1.35

8
相談室 4.1000 5.0000 20.5000

0.9000 2.3650 2.1285

▲ 1.5750 0.6500 ▲ 1.0237

21.6048 21.60

9
相談室　押入A 0.9000 1.8000 1.6200

1.6200 1.62

10
相談室　押入B 0.9000 0.8350 0.7515

0.7515 0.75

11
器具庫 3.0000 4.4000 13.2000

▲ 0.5000 0.5000 ▲ 0.2500

▲ 0.8825 0.5850 ▲ 0.5162

12.4338 12.43

12
倉庫１ 5.3000 3.2000 16.9600

16.9600 16.96

13
男性用トイレ(1) 2.7000 3.0000 8.1000

1.7000 2.0000 3.4000

11.5000 11.50

14
女性用トイレ(1) 3.4000 3.0000 10.2000

2.0000 2.0000 4.0000

▲ 1.4000 0.7700 ▲ 1.0780

13.1220 13.12

15
多目的トイレ 2.4000 2.0000 4.8000

4.8000 4.80

16
学習室 5.3000 4.9000 25.9700

4.4000 1.1000 4.8400

▲ 0.7650 0.5850 ▲ 0.4475

30.3625 30.36

17
母子相談室 3.5000 5.0000 17.5000

▲ 0.8000 0.5650 ▲ 0.4520

17.0480 17.04

18
倉庫２ 3.5000 4.2500 14.8750

5.6500 3.3500 18.9275

33.8025 33.80

19
風除室 2.2800 3.0000 6.8400

6.8400 6.84

20
ホール1 1.3500 1.5500 2.0925

3.8350 3.6500 13.9977

1.5550 3.0000 4.6650

1.4850 1.0000 1.4850

22.2402 22.24

21
踏込 2.7500 1.8000 4.9500

4.9500 4.95

22
ＥＶ 3.1650 2.1000 6.6465

6.6465 6.64

23
屋内階段 3.1650 5.5500 17.5657

17.5657 17.56

24
PS1 1.2150 0.5600 0.6804

0.6804 0.68

25
PS2 0.7650 0.5650 0.4322

0.4322 0.43

26
PS3 1.1600 0.6250 0.7250

0.7250 0.72

27
PS4 0.8000 0.5950 0.4760

0.4760 0.47

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－10

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/100
A3:1/2001階室面積求積図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0



2F部屋別面積図 1/100

収納 収納 収納 収納

洋室2洋室2洋室2

UBUBUB

押入

MB･PS
便所

洗面脱衣室

洋室1

緊急母子室A DK

押入

MB･PS
便所

洗面脱衣室

洋室1

母子室A DK

押入

MB･PS
便所

洗面脱衣室

洋室1

母子室A DK

UB

MB･PS
便所

洗面脱衣室

洋室2

押入

給湯室

幼児用トイレ

ホール２

母子室A DK

作業室

保育室

PS14

押入

洋室1

PS16 PS17 PS18 PS19 PS20EPS3 EPS4

前室

PS15

押入

女性用トイレ(2)

男性用トイレ(2)

UB脱衣室

倉庫３

廊下２

宿直室 静養室

事務室
相談室

屋内階段

EV

１

２

３ ４

５６

７

９

10

11

12 13

1427 15

1620

24

17

22

32 33 3437 38

39 21

35 36

18

23

19

８

33,600

2,400

4,700 4,435

3,350

5,
9
30

2,
4
20

56
0

1,
8
60

2,
1
00

3,
6
00

1,
9
50

1,
9
00

1,200 7,565

56
5

56
0

56
0

56
0

1,
3
35

1,
3
40

1,
3
40

1,
3
40

1,085 5,910 3,500

2,240 1,260

5,505 3,505

2,235 1,270

3,050 2,280

5,400

2,650 2,750

1,1101,640

1,
8
00

2,
6
00

90
0

3,
2
004,
1
00

1,
9
50

2,
0
00

3,
8
50

2,
7
00

2,960

710

2,200

2,250

5,160 1,740

4,830

9002,400

3,000 5,700

1,
3
50

3,
7
00

1,
8
00

1,
9
00

5,
0
50

3,
4
50

5,035

4,305

1,
0
20

1,
6
80

1,
8
00

1,
6
50

1,900 1,125

1,4009151,350

4,500

2,050 1,850 600

1,150 900 2,450

玄関

1,400 740 1,350 1,010

1,
6
00

2,
5
00

40
0

1,
4
00

90
0

90
0

25

26

28

29

30

31

6,
5
50

63
0

415

母子室A 母子室A 母子室A

56
0

1,
3
40

2,235 3,165

2,
0
00

10
0

№ 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計 № 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計

1
事務室 5.1600 3.8500 19.8660

29
屋内階段 3.1650 1.9500 6.1717

4.8300 1.9500 9.4185 3.3500 3.6000 12.0600

29.2845 29.28 18.2317 18.23

2
保育室 5.4000 5.9300 32.0220

30
PS14 1.1100 0.5600 0.6216

32.0220 32.02 0.6216 0.62

3
作業室 2.6500 2.4200 6.4130

31
PS15 0.4150 0.6300 0.2614

6.4130 6.41 0.2614 0.26

4
幼児用トイレ 2.7500 2.4200 6.6550

32
PS16 1.2000 0.5650 0.6780

▲ 1.1100 0.5600 ▲ 0.6216 0.6780 0.67

6.0334 6.03
33

PS17 1.0850 0.5600 0.6076

5
静養室 2.4000 3.7000 8.8800 0.6076 0.60

8.8800 8.88
34

PS18 1.2600 0.5600 0.7056

6
宿直室 2.4000 3.7000 8.8800 0.7056 0.70

8.8800 8.88
35

PS19 1.2700 0.5600 0.7112

7
押入(静養室) 0.9000 1.9000 1.7100 0.7112 0.71

1.7100 1.71
36

PS20 2.2800 0.5600 1.2768

8
押入(宿直室) 0.9000 1.8000 1.6200 1.2768 1.27

1.6200 1.62
37

EPS3 2.2400 0.5600 1.2544

9
相談室 3.0000 5.0500 15.1500 1.2544 1.25

15.1500 15.15
38

EPS4 2.2350 0.5600 1.2516

10
倉庫３ 5.0350 3.4500 17.3707 1.2516 1.25

17.3707 17.37
39

MB・PS 0.7400 0.4000 0.2960

11
男性用トイレ(2) 1.9000 1.6500 3.1350 0.2960 0.29

1.1250 1.0200 1.1475

4.2825 4.28

12
女性用トイレ(2) 0.7100 1.6800 1.1928

2.2500 2.7000 6.0750

7.2678 7.26

13
給湯室 2.2000 2.7000 5.9400

5.9400 5.94

14
脱衣室 0.9150 1.8000 1.6470

1.6470 1.64

15
ＵＢ 1.4000 1.8000 2.5200

2.5200 2.52

16
母子室Ａ 1.0100 1.8000 1.8180

玄関
1.8180 1.81

17
母子室A 4.5000 2.6000 11.7000

ＤＫ
11.7000 11.70

18
母子室A 0.9000 0.9000 0.8100

洋室１
2.0500 3.2000 6.5600

7.3700 7.37

19
母子室Ａ 2.4500 2.5000 6.1250

洋室２
1.8500 1.6000 2.9600

9.0850 9.08

20
母子室A 0.7400 1.4000 1.0360

洗面脱衣室
1.3500 0.9000 1.2150

2.2510 2.25

21
母子室A 1.3500 0.9000 1.2150

便所
1.2150 1.21

22
母子室A 1.4000 1.8000 2.5200

ユニットバス
2.5200 2.52

23
母子室A 1.1500 0.9000 1.0350

押入
1.0350 1.03

24
母子室A 0.6000 1.6000 0.9600

収納
0.9600 0.96

※緊急母子室Aも母子室Aと同様

25
ホール２ 2.2350 0.1000 0.2235

4.3050 1.9500 8.3947

4.4350 2.0000 8.8700

17.4882 17.48

26
廊下２ 1.2000 1.3350 1.6020

7.5650 1.9000 14.3735

1.0850 1.3400 1.4539

5.9100 1.9000 11.2290

3.5000 1.3400 4.6900

5.5050 1.9000 10.4595

3.5050 1.3400 4.6967

3.0500 1.9000 5.7950

2.2800 1.3400 3.0552

1.7400 6.5500 11.3970

68.7518 68.75

27
前室 1.3500 3.4500 4.6575

5.7000 1.3500 7.6950

12.3525 12.35

28
ＥＶ 3.1650 2.1000 6.6465

6.6465 6.64

工事名

特記検   印担   当製   図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

 図面内容
年 月 日

設計番号 建築意匠 Ａ－11

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/100
A3:1/2002階室面積求積図

管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4



3F部屋別面積図 1/100

収納収納収納収納収納収納収納収納収納

洋室2洋室2洋室2洋室2洋室2洋室2洋室2洋室2洋室2

押入

押入

UBUBUBUBUBUB
UB

UB

廊下３

MB

便所

UB

洗面脱衣室
洋室1

洋室2洋室3

母子室C DK

ホール３

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

洋室1

押入

母子室A DK

洗面脱衣室

便所
MB･PS

MB･PS

押入

洗面脱衣室

UB

便所

母子室B DK

洋室1

屋内階段

EV

5,900

900 5,000

3,150

565

1,850

1,2951,290

1,7803,0503,5056,5302,46521,3201,530

850 680

1,920

590 1,330

2,
7
50 1,
8
50

90
0

3,
6
50

97
0

3,
0
304,
0
00

86
0

1,
8
90

1,050

85
0

4,500

2,050 1,850 600

4,435

3,350

2,
8
00

3,
0
50

90
0

1,
2
50

2,
1
50

1,
2
50 2,

5
00

1,
9
50

3,
6
00

2,
1
00

１
５

７

18

８
17

９

２

41 ６10

35 15

42 38 39 40 37 36

11
20

21

22

31

32

23

26

27 28

29

30

19 24

25
14

16

12 ３ ４13

1,
8
00

2,
6
00

4,500

2,050 1,850 600

1,150 900 2,450

1,400 740 1,350 1,010

1,
6
00

1,
6
00

2,
5
00

2,
5
00

40
0

1,
4
00

90
0

90
0

玄関

玄関
玄関

1,150 900 2,450

1,
5
50

1,
5
00

2,400 900 2,600

2,
0
00

2,
0
50

4,335

1,
9
00

1,600

6,
4
50

母子室A 母子室A 母子室A 母子室A 母子室A 母子室A 母子室A

90
0

3,
2
00

4,
1
00

33

34

3,165

55
0

56
0

56
0

1,
3
50

1,
3
40

1,
3
40

1,
0
50

1,
4
50

押入A 押入B

PS21

PS22
PS23EPS5 EPS6

№ 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計 № 室名 Ｗ Ｈ 小計 室面積計

1
母子室A 1.0100 1.8000 1.8180

33
EV 3.1650 2.1000 6.6465

玄関
1.8180 1.81 6.6465 6.64

2
母子室A 4.5000 2.6000 11.7000

34
屋内階段 3.1650 1.9500 6.1717

ＤＫ
11.7000 11.70 3.3500 3.6000 12.0600

3
母子室A 0.9000 0.9000 0.8100 18.2317 18.23

洋室１
2.0500 3.2000 6.5600

35
PS21 0.5900 0.9000 0.5310

7.3700 7.37 0.5310 0.53

4
母子室Ａ 2.4500 2.5000 6.1250

36
PS22 0.5650 0.9000 0.5085

洋室２
1.8500 1.6000 2.9600 0.5085 0.50

9.0850 9.08
37

PS23 0.9000 0.5500 0.4950

5
母子室A 0.7400 1.4000 1.0360 0.4950 0.49

洗面脱衣室
1.3500 0.9000 1.2150

38
EPS5 2.4650 0.5600 1.3804

2.2510 2.25 1.3804 1.38

6
母子室A 1.3500 0.9000 1.2150

39
EPS6 3.5050 0.5600 1.9628

便所
1.2150 1.21 1.9628 1.96

7
母子室A 1.4000 1.8000 2.5200

40
MB 1.7800 0.5500 0.9790

ユニットバス
2.5200 2.52 0.9790 0.97

8
母子室A 1.1500 0.9000 1.0350

41
母子室A 0.7400 0.4000 0.2960

押入
1.0350 1.03

ＭＢ・ＰＳ
0.2960 0.29

9
母子室A 0.6000 1.6000 0.9600

42
母子室B 0.6800 0.8600 0.5848

収納
0.9600 0.96

ＭＢ・ＰＳ
0.5848 0.58

10
母子室Ｂ 1.0500 0.8500 0.8925

玄関
0.8925 0.89

11
母子室Ｂ 4.5000 3.6500 16.4250

ＤＫ
16.4250 16.42

12
母子室B 0.9000 0.9700 0.8730

洋室１
2.0500 3.0300 6.2115

7.0845 7.08

13
母子室Ｂ 2.4500 2.5000 6.1250

洋室２
1.8500 1.6000 2.9600

9.0850 9.08

14
母子室Ｂ 0.8500 0.8600 0.7310

洗面脱衣室
1.5300 1.8900 2.8917

3.6227 3.62

15
母子室Ｂ 1.3300 0.9000 1.1970

便所
1.1970 1.19

16
母子室Ｂ 1.9200 1.8500 3.5520

ユニットバス
3.5520 3.55

17
母子室Ｂ 1.1500 0.9700 1.1155

押入
1.1155 1.11

18
母子室Ｂ 0.6000 1.6000 0.9600

収納
0.9600 0.96

19
母子室Ｃ 0.9000 1.0500 0.9450

玄関
0.9450 0.94

20
母子室C 5.9000 2.8000 16.5200

ＤＫ
16.5200 16.52

21
母子室C 3.1500 2.1500 6.7725

洋室１
6.7725 6.77

22
母子室C 2.6000 2.5000 6.5000

洋室２
6.5000 6.50

23
母子室C 2.4000 2.5000 6.0000

洋室３
6.0000 6.00

24
母子室C 1.8500 1.5500 2.8675

洗面脱衣室
2.8675 2.86

25
母子室C 0.9000 1.4500 1.3050

便所
1.3050 1.30

26
母子室C 1.8500 1.5000 2.7750

ユニットバス
2.7750 2.77

27
母子室C 1.2900 0.9000 1.1610

押入A（洋室１）
1.1610 1.16

28
母子室C 1.2950 0.9000 1.1655

押入B（洋室1）
1.1655 1.16

29
母子室C 0.9000 1.2500 1.1250

押入（洋室２）
1.1250 1.12

30
母子室C 0.9000 1.2500 1.1250

押入（洋室３）
1.1250 1.12

31
ホール３ 4.3350 2.0500 8.8867

4.4350 2.0000 8.8700

17.7567 17.75

32
廊下３ 21.3200 1.9000 40.5080

2.4650 1.3400 3.3031

6.5300 1.9000 12.4070

3.5050 1.3400 4.6967

3.0500 1.9000 5.7950

1.7800 1.3500 2.4030

1.6000 6.4500 10.3200

79.4328 79.43

工事名

検   印担   当製   図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

 図面内容
年 月 日

設計番号 建築意匠 Ａ－12

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/100
A3:1/2003階室面積求積図

特記

管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌 2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4



鉄骨顕し部：溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸塩処理のうえDP

床：ﾓﾙﾀﾙ下地+磁器質ﾀｲﾙ300角張り

一般部：ﾋﾞﾙ用ｱﾙﾐｻｯｼ、住宅用ｱﾙﾐ樹脂複合ｻｯｼ（三協ｱﾙﾐ　ﾏﾃﾞｨｵＪ　同等品）

ｽﾁｰﾙ製特定防火設備（常時閉鎖）

手摺：支柱FB-t12×32、握り手 FB-t12×40 、手摺子：FB-t6×25 ＠100 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸塩処理のうえDP

軒裏：LGS下地+珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0(NM-8576)EP-G、隔て板：ｱﾙﾐ枠塗装ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品 W1600×H2000(高層用ｴｰｽｱﾙﾐ隔て板 杉田ｴｰｽ㈱同等品）

階段室東面･南面･西面:横胴縁C-100*50*20*2.3@600+現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付ｔ50+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(防水防ｶﾋﾞ性能)t15+t15+透湿防水ｼｰﾄ+窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18通気工法縦張

両面二重張り 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5+普通硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5

FP060BM-9408:吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25
FP060BM-0361(1):吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25 梁-外壁合成 横張
FP060BM-0585(1):吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25 梁-外壁合成 縦張

2階、3階 FP060FL-0079:合成ｽﾗﾌﾞ ﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80

FP060FL-9095:合成ｽﾗﾌﾞ ﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80

H12告示第1399号第6 四号より 鉄造

H12告示第1399号第6 四号より 鉄造

FP060CN-9445:繊維混入ｹｲｶﾙ板ﾀｲﾌﾟ3 1号  t=20
             (接着張り、釘打ち併用)
FP060CN-9460:吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25
FP060CN-0591(1):吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25 柱-外壁合成 横張
FP060CN-0825(1):吹付ﾛｯｸｳｰﾙ t=25 柱-外壁合成 縦張

母子室C床： ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修のうえ透湿撥水性塗装（ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000同等品）

一般部:縦胴縁C-100*50*20*2.3@600+現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付ｔ50+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(防水防ｶﾋﾞ性能)t15+t15+透湿防水ｼｰﾄ+窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18通気工法横張

(ｹｲﾐｭｰﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗｾﾗﾄﾋﾟｱ 同等品)

縦壁：胴縁C-100*50*20*2.3@600+現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付ｔ50+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(防水防カビ性能)t15+t15+透湿防水ｼｰﾄ+窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18　通気工法横張

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法、支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）、ｶﾞﾗｽ：ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺用ｶﾞﾗｽﾌﾞﾗｲﾄﾋﾞｭｰ 日本板硝子㈱同等品

鋳鉄製横引ﾄﾞﾚﾝ100φ、鋳鉄製ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ100φ

立上り：木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20+断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5(高反射防水ｼｰﾄ)機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

平場：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5（高反射防水ｼｰﾄ）機械的固定（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）「H12建告第1365第1-三」

平場：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5 機械的固定（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）「H12告示第1365第1-三」

外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ（継ぎ目）:超耐久･低汚染・骨材入りﾀｲﾌﾟ(ｹｲﾐｭｰ ｽｰﾊﾟｰKMEWｼｰﾙZ40 同等品）

玄関庇：Ｌ-40*40*3下地ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工　ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾘﾝｸﾞ

一般共通事項

● 仕 上

・　内部床のコンクリートの化粧打放しの打増しは、無しとする。

・　内部スラブ底のコンクリートの化粧打放しの打増しは、特記無き限り無しとする。

・　階段、段裏部分のコンクリートの化粧打放しの打増しは、２０㎜とする。

・　内部梁底面のコンクリートの化粧打放しの打増しは、２０㎜とする。

・　床モルタル塗は、金ゴテ仕上げとし、特記無き限り塗り厚は、２０㎜とする。

・　床モルタル塗仕上げ及びコンクリートコテ仕上げ面は、縦・横３,０００㎜間隔で目地を設けること。

・　外部に面する金属パネルは、（特記無き限り）全て現場発泡ウレタンｔ１５（不燃）を施す。

・　金属板が内部に面する部分には、現場発泡ウレタンｔ３０を施す。

・　軒天金属パネルには、全てφ６水抜き穴を設ける。

・　天井下地は、特記無き限り 軽量鉄骨製とし、天井ふところが１,５００㎜以上の場合、吊りボルト振止め補強を行う。

　（丸鋼φ９　縦・横＠１,８００）

・　天井仕上材ＤＲには、全てＧＢ-Ｒｔ９.５捨貼りを施す。（但し、システム天井を除く）

・　廻り縁は、特記無き限り 塩ビ製 天井見切型とし、天井見切縁は、アルミ製ジョイナーを使用する。

・　塗装及び壁紙仕上の柱・壁の出隅には、特記無き限り床から天井までコーナービートを施す。

・　床組下地・壁紙下地の木材には、防腐処理を施す。

・　コンクリートブロック露出仕上の部分は、全て化粧積みとする。

・　コンクリートブロック下地のモルタル塗の部分は、全てワイヤーラス下地とする。

・　軽量鉄骨間仕切壁の下地のチャンネルは、特記無き限り上階スラブまで立ち上げる。

　　スラット巾は、下記の通り。

　　Ｈ≦４.０ｍ：６５型、４.０ｍ＜Ｈ≦４.５ｍ：９０型、４.５ｍ＜Ｈ≦５.０ｍ：１００型

・　階段のノンスリップは、ステンレス製 40*18 中空ビニールタイヤとし 取付けは、ビス＋接着工法とする。

・　床面を仕上げる場合は、耐水系の接着剤を使用する。（エポキシ系接着剤）

● 断 熱

● 地 中

● その他

・　天井仕上の下地については、特記無き限り下記による。

　（１）外部は、ＬＧＳ２５型とする。

　（２）内部は、ＬＧＳ１９型とする。

・　外部鉄部：亜鉛メッキリン酸塩処理の上（鉄骨工場）＋ＤＰ塗りとする。

● 木　材

・　外壁の透湿防水シート施工時は、サッシ廻り、水切り部、設備配管・電気配線貫通部等に防水ﾃｰﾌﾟを張ること。

 耐 火 仕 様

外　部　仕　上 

部　　　　位

屋　　　　根

竪　　　　樋

外　　　　壁

仕　　　　上

外　部　巾　木

部　　位

外　 壁

耐力壁

構造

階　 段

避難階段部分

開口部

耐火性能

屋　 根

耐火仕様

非耐力壁
無し 30分耐火構造

１時間耐火構造

１時間耐火構造

１時間耐火構造

１時間耐火構造

30分耐火構造（1時間耐火構造）

30分耐火構造

30分耐火構造

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

Ｓ造

ＬＧＳ

横張り:FP060NE-0203（1）、縦張り：FP060NE-0247（1）

－

－

－

－

－

－

－

－有り

床

梁

柱

延焼の恐れのある部分

延焼のおそれ

その他階

間仕切壁

非耐力壁

耐力壁
その他階

防火上主要な
間仕切壁

屋 内 階 段

屋外避難階段

Ｓ　造　その他建築物

外　壁

延焼のおそれ

準不燃材料

 構造 耐火性能  耐火仕様

耐力壁

非耐力壁

 準耐火構造

 特定防火設備

３０分耐火構造

 防火設備

３０分耐火構造

屋内避難階段

屋外避難階段

　避難階段部分

　延焼の恐れのある部分

１階

－

－

・　内部柱型の出隅、壁出隅部はコーナー材を設置すること。仕様は平面詳細図による。

－

・　天井化粧石膏ボード寸法は特記なき限り900角を基本とする。

・　仕上はFLからの仕上高さを示す。

・　躯体高さはFLからの躯体高さを示す。

外　壁 防火構造

柱

床

梁

屋　 根

開口部

間仕切壁

防火上主要
な間仕切壁

・　ビニルクロスはメーカー1000番台品を基本とする。

Ｓ　造　耐火建築物

１～３階

１～３階

１～３階

１～３階

１～３階

・　使用木材は、盛岡市産材又は県産材の利用に務めること。また、仕上表等以外で図示する材料について、

　　盛岡市産材又は県産材を使用する場合は、監督員に協議すること。

・　使用する杉材は、上小節程度とする。

・　外部に面するコンクリート打放し仕上の打増しは、20mmとする。

屋　　　　根

バルコニー

開　口　部

屋　外　階　段

玄関ポーチ

（玄関庇・１階屋根・2階屋根）

郵便受け

AED BOX

旗竿金物

鍵　箱

消火器BOX

点検タラップ

金属葺き部

陸屋根部

階　 段

その他：ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ、支持ｶﾗｰﾊﾞﾝﾄﾞ＠1200、上部横引用掃除口付

・　基礎立上り、押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種B（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑFG同等品)ｔ30を打込みとする。

・　外部に接するスラブのインサート・天井吊りボルト当ての部分は、ウレタン発泡材を吹付ける。

・　ピット（配管ピット、各水槽）に有する部分のスラブ下面には、押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種B（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑFG同等品)

　　ｔ30を(ピット部分の点検口裏にはウレタン発泡材t30を吹付け)打込む。ただし､ピット底版下面は不要とする。

・　地下ピット部地中梁、ﾌｰﾁﾝｸﾞの打継ぎ箇所には、止水板（水膨張性ゴム弾性シール材）を打込みとする。

・　配管ﾋﾟｯﾄ内、EVﾋﾟｯﾄ内の床、壁は浸透性塗布防水とする。

・　特記無き限り、地下配管ピット内へは、通水管(硬質塩ビ管)φ150/2半割、通気管(硬質塩ビ管)φ100を設けること。

・　外周部地中部分における各スリーブは、鋼管ツバ付スリーブを使用し、

・　天井点検口は、アルミ製（600×600及び450×450規格品）とし、枠・蓋共に目地ﾀｲﾌﾟ、表面仕上材は、

　　天井と共材とする。

・　床点検口は、SUS製モルタル充填品（600×600規格品）鍵付とし、枠をスｽﾃﾝﾚｽﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ、表面を床仕上と共材とする。
　　（必要に応じ断熱処理をすること。）蓋下部には、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟW400を取付ける。

・　ﾀﾃ樋は、外部特記無き限りｱﾙﾐ製既製品とする。

・　床仕上げの異なる部分へはSUS見切り材を設置すること。仕様は部分詳細図による。

・　雨樋の横引き部分及び横引き２ｍ以上より立下り部分の曲げ部には、全て掃除口を設ける。

　　また、横引きの無いﾀﾃ樋においても20ｍごとに1ヶ所以上掃除口を設ける。

・　使用するｽﾃﾝﾚｽは、全てSUS-304とする。

・　樋受けには、PC板300×300×50を敷設する。

・　木部材の表記寸法は全て仕上り寸法とする。

・　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り部へ丸環を＠10,000程度で設置する。

　　スリーブ周囲はコーキング材にてシーリングを施す。

・　浴室の壁、天井にはｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材16kg/m３品 t=50充填、敷込みとする。

※地中梁､ﾋﾟｯﾄ内外周部･熱橋部:押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板t30(ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑFG同等品)t30を打ち込みとする。

・　直接土に接する床版の下面には、ｔ0.15ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｼｰﾄ(重ね巾300以上)敷き込みの上

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種B(ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑFG同等品)t30を敷き込みとする。

・　外気に面する壁(基礎立上り共）は、現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0同等品）ｔ50とする。

・　外気に面する壁(EVｼｬﾌﾄ）は、現場発泡ｳﾚﾀﾝ系不燃断熱材（ﾊﾟｯｸｽﾌﾚｲﾑ同等品）吹付ｔ50とする。

・　外気に面する屋根は、高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C(ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ同等品）ｔ50敷き込みとする。

・　外気に接するｽﾗﾌﾞ裏の熱橋部、屋上機械基礎裏は、現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0同等品）t50とする。

・　母子室居室乾式二重床：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種B（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑFG同等品)ｔ30

・　母子室床、立上り（熱橋範囲）:現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0同等品）ｔ50

・　母子室堺壁、2階遊戯室界壁は上階ｽﾗﾌﾞまで防音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材24kg品ｔ50充填する。

・　外部に面するサッシ廻りは、現場発泡ウレタンを充填する。

● 点検口

防火区画部

スパンドレル部

特定防火設備

防火設備

ＳＤ

ＡＷ、ＰＷ

母子室：ﾋﾞﾙ用樹脂ｻｯｼ（㈱ﾌﾟﾗﾝｽﾞ　同等品）

屋根：ｱﾙﾐ亜鉛合金めっきｶﾗｰ鋼板 折板t=0.6（山高：85程度）無機質高充填ﾌｫｰﾑ裏貼（ｻﾝｺｰﾙｰﾌﾃﾞｯｷ 同等品）

軒天：折板顕し

軒樋：塩ﾋﾞ製角型、ｶﾗｰVP管Φ100、丸型自在ﾄﾞﾚｲﾝ、樋受け金具
床、踏み板：C-PLｔ4.5、段裏 ﾃﾞｯｷ顕し　溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸塩処理のうえDP

点検用屋根ﾊｯﾁ：ｽﾃﾝﾚｽ製 600角（鍵付）

児童センター、老人福祉センター：ｽﾀﾝﾄﾞ付 戸建郵便受け箱（鍵付）　（Tierra＋ｽﾀﾝﾄﾞS-02 杉田ｴｰｽ同等品）

かつら荘：集合郵便受け：ｽﾃﾝﾚｽ製　前入後出　W360H120Ｄ333.2　3戸用×5（杉田ｴｰｽ　D-ALL　MB4102PY-2L-S 同等品）

昇降ﾀﾗｯﾌﾟ：ｱﾙﾐ既製品ｽﾃｯﾌﾟ＠350（ｱﾙﾐASﾀﾗｯﾌﾟ 同等品）

児童センター、老人福祉センター：ｽﾁｰﾙ製塗装品 30個用（ｴｰｽｷｰﾎﾞｯｸｽCI-30 同等品）

かつら荘：

 全埋込AED+消火器ﾎﾞｯｸｽ （㈱ﾕﾆｵﾝ UAB-203-PWH 同等品）
 全埋込消火器ﾎﾞｯｸｽ （㈱ﾕﾆｵﾝ UFB-1F-2204 同等品）
 床置き式消火器ﾎﾞｯｸｽ （㈱ﾕﾆｵﾝ UFB-3F-3010 同等品）

SUS304 16Φ（２組）（児童センター、老人福祉センター玄関外部 1ヶ所、かつら荘玄関外部 1ヶ所）

駐輪場①～④

設備基礎

雲梯　W3480×D927×H1795（ｺﾄﾌﾞｷ　CP-01237 同等品）　

３連鉄棒　W5400×H1300（ｺﾄﾌﾞｷ　CP-00615 同等品）　

滑り台　W5497×D700×H3055（ｺﾄﾌﾞｷ　CP-01370 同等品）

ｳｺﾞｳｺﾞ　W1500×D500×H873（ｺﾄﾌﾞｷ　CP-01470 同等品）

ちびっこｽﾗｲﾀﾞｰ　W2012×D1626×H916（ｺﾄﾌﾞｷ　CP-01619 同等品）

ｱﾙﾐ既製品（両脇・奥 腰ﾊﾟﾈﾙあり）　ｱﾙﾐ押出型材屋根 積雪荷重1500N/m2　W4878×D2005×H2423　（ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄV-Rｸﾛｰｽﾞﾀｲﾌﾟ 2連ﾀｲﾌﾟ 四国化成 同等品）

基礎　外構詳細図による

溶融亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ鋼板（既製品）　W2564×D2564×H2354　積雪荷重3000N/m2　3ヵ所設置

屋根：ｔ0.4、壁：ｔ0.5、扉：ｔ0.8　（開口部 建告第1360号による防火設備）
その他部材はﾒｰｶｰ仕様による（ﾖﾄﾞｺｳ　LMD(S)-2525H 同等品）
基礎　外構詳細図による

館庭遊具

基礎　外構詳細図による

土台水切り：塗装GLめっき鋼板水切りｔ0.35 D=70（既製品）土台水切り70 ㈱ｹｲﾐｭｰ同等品

・　特記無き限り造作材とステージ枠は、集成材とする。

立上り：断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5機械的固定（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえｼｰﾄ防水ｔ1.5機械的固定、端部：塩ビ被覆製防水押えＬ型金物（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

（室外機置場、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎） 外構詳細図による

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ仕上

物　置①～③

FP060NP-0390(1) FP060NP-0389(1)

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端：ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）

RC造 1階 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｔ150 「建告H12第1399 第3-ｲ

本　体

屋外階段 30分耐火構造
FP030RF-0552:折板葺き 山高85 ｱﾙﾐ亜鉛ﾒｯｷ鋼板ｔ0.6

・　遊戯室の天井には防音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材24kg/m３品 t=100+100充填、敷込みとする。

、ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ、面戸、軒先（鼻隠し）化粧ﾌﾚｰﾑ既製品W450（溶融亜鉛ﾒｯｷ取付金具）、雪止め：L-50×50×4（溶融亜鉛メッキ処理）L=2300

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）ｽｶｲｽｸﾘｰﾝAP型 同等品

間仕切壁
防火区画

非耐力壁 １時間耐火構造 ＬＧＳ

非耐力壁

強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5+普通硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5両面二重張り
FP060NP-0390(1) FP060NP-0389(1)

片面二重張り 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt21+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt21 FP060NP-0049

・　断熱材熱橋部の折り返し長さはL＝900を基本とする。

屋上丸環 SUS製 250（一般用自在丸環250ﾀｲﾌﾟ 杉田ｴｰｽ 同等品）

（三晃金属工業㈱ ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ 同等品）

Ｌ-40*40*3下地ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
外部見え掛かり
 柱・梁型

軒裏：LGS下地+ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）ｔ1.0

ｱﾙﾐ製既製品 D900L2000　3ヵ所、D900×L2350　1ヵ所、D900W3600　2ヵ所、D900×L8500　1ヵ所（RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品）   庇

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部：塩ビ被覆防水押えＬ型金物（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

母子室A･B床： ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

（無機質高充填ﾌｫｰﾑ裏貼り）

縦樋：樹脂製Φ60

(ﾊﾞﾙｺﾆｰ仕上共)

・　額縁は、特記無き限り 合成樹脂枠（㈱ｶｲﾀﾞｰ同等品）とする。

・　カーテン・ブラインドボックスは、特記無き限り、集成材ｔ２５（内寸法Ｗ１２０×Ｈ９５）ＵＣとする。

・　内部ボード仕上げの開口部は耐震目地を設けひび割れ対策をすること。

かつら荘：ｽﾁｰﾙ製塗装品 60個用（ｴｰｽｷｰﾎﾞｯｸｽCI-60 同等品）※2階事務室へ設置

※1階事務室へ設置

・　来客用ﾄｲﾚ廻り壁は天井高さまで防音用ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材24kg品ｔ50充填する。

※壁充填範囲：FW以外の壁の場合、グラスウール充填高さは天井までとする。

※GB-R-H:ﾀｲｶﾞｰﾊｲﾊﾟｰﾊｰﾄﾞC同等品

※GB-R-H:ﾀｲｶﾞｰﾊｲﾊﾟｰﾊｰﾄﾞC同等品

手摺立上り部：防水水抜き穴Φ50半割＠900

(ｹｲﾐｭｰﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗｾﾗﾄﾋﾟｱ 同等品)

(ｹｲﾐｭｰﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗｾﾗﾄﾋﾟｱ 同等品)

・　設備機器、手摺、タオル掛け等設置する壁へは、亜鉛鉄板ｔ0.8を取付下地として設置すること。

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－13建築意匠

A1:NON
A3:NON外部仕上表

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

南側： ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

構造形式・階数 鉄 骨 造

耐 火 種 別

地 上 ３ 階 、 地 下  な し

直 接 基 礎 工 法 （ 地 盤 改 良 ： 柱 状 改 良 ）

児 童 福 祉 施 設 等

施 設 概 要

基 礎 形 式

建 物 用 途

消 防 法 防 火 対 象 物

耐 火 建 築 物

山 王 児 童 セ ン タ ー 　 　 ：

山 王 老 人 福 祉 セ ン タ ー ：

か つ ら 荘 　 　 　 　 　 　 ： 児 童 福 祉 施 設 等

1 項 ロ  集 会 場 （ 特 定 用 途 ）

か つ ら 荘 　 　 　 　 　 　 ：

山 王 老 人 福 祉 セ ン タ ー ：

山 王 児 童 セ ン タ ー 　 　 ：

5 項 ロ  集 合 住 宅

1 6 項 イ   複 合 用 途 防 火 対 象 物 （ 特 定 用 途 部 分 を 含 む ）施 設 全 体 　 　 　 　 　 　 ：

1 項 ロ  集 会 場 （ 特 定 用 途 ）

児 童 福 祉 施 設 等

（ 法 2 7 条 、 令 1 3 6 条 の 2 　 準 防 火 地 域  1 5 0 0 ㎡ 超 ）



遊戯室 遊戯室

±0～

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

土足部：ﾓﾙﾀﾙ下地+磁器質ﾀｲﾙ300角張り
上足部：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用玄関ﾎｰﾙ・廊下1 玄関ﾎｰﾙ・廊下

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

一輪車用壁付け補助手：摺樹脂被覆手摺Φ34（ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900）H＝900

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄﾗｲﾝ・ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄﾗｲﾝ・

事務室 事務室収納棚、受付ｶｳﾝﾀｰ

書架棚、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

図書室 図書室

調理室 調理室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ1200

調理台(下部収納)、作業台、
配膳ｶｰﾄW911×D461×1072NHCU-2ｴﾚｸﾀｰ㈱同等品

収納棚・食器棚、下部収納付作業台、床下点検口（鍵付）

60
～110 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
GB-D t=9.5

GB-R t=9.5＋DR t=9.0
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100 24kg

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100 24kg
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ式ｽﾃｰｼﾞW2400×D1200×H200×4台
天井埋込ｽｸﾘｰﾝBOX、150ｲﾝﾁｽｸﾘｰﾝ（手動式）

汚垂石：ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ（薄型） t=6.0

器具庫 器具庫

倉庫１ 倉庫1

多目的トイレ

女性用トイレ(1)

男性用トイレ(1)

母子相談室 母子相談室

ｽﾁｰﾙ製一輪車収納ｽﾀﾝﾄﾞ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50　24kg

相談室 相談室

押入押入

畳寄せ（木材保護塗装）

学習室 学習室書架棚

集会室1
（児童センター）

集会室1
（児童センター）

集会室2
（老人福祉センター）

集会室2
（老人福祉センター）

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用ﾎﾟｰﾙ2本、ﾈｯﾄ、ﾎﾟｰﾙ用基礎2ヵ所、

収納棚、書架棚

長尺塩ビシート t2.0

木製塗装品（住宅用既製品）

EP-G

棚板、ｽﾁｰﾙ棚

木製棚

ｷｯﾁﾝｾｯﾄ取付部正面、両脇：SUSt0.8張りH2600（巾木上から天井まで）

防ｶﾋﾞ不燃天井材 t=9.5

中段棚、枕棚

黒御影石ｔ20 磨き仕上 受付ｶｳﾝﾀｰ、下足入れ、水飲み台、
AED･消火器ﾎﾞｯｸｽ（全埋込）、防護柵１Ｆ

１Ｆ

■法定不燃・準不燃・難燃認定番号リスト ■略記号 ■一般事項 ■シックハウス対応特記事項

■特記仕様材料表（同等品程度とする）

壁 【不燃】

■壁下地

ＳＯＰ　合成樹脂調合ペイント塗り
ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント塗り

ＭＰ 　 多彩模様塗料塗り

ＴＰ　　合成樹脂エマルション模様塗料塗り
ＮＡＤ　アクリル樹脂系非水分散形塗り

ＡＰ　　アクリル樹脂エナメル塗り

ＦＰ　　フタル酸樹脂エナメル塗り
ＣＬ　　自然保護塗装シオン同等品

ＯＳ　　油性ステイン塗り

ＵＶ　　２液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り

ＵＥ　　２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

CB　　コンクリートブロック
ALC　 軽量気泡コンクリート
S　 　スチール
SUS 　ステンレス
AL 　 アルミニウム
GB-R  せっこうボード

GB-S  防水せっこうボード
GB-F  強化せっこうボード
GB-D  化粧せっこうボード

LGS   軽量鉄骨下地
GW    グラスウール

JB    ジェットバーナー

不    不燃材料
準    準不燃材料
難    難燃材料

・床仕上げ面は特記なき限りFL±0とする。
・ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞは特記なき限り（塩ビ製）とする。

・天井見切り材は特記なき限り（塩ビ製）とする。

・仕上材料、接着材は全てF☆☆☆☆品とする。ＦＷ-1

壁記号 壁構成 耐・防火認定番号

ＳＷ-1

ＳＷ-2

GB-RH 普通硬質せっこうボード

ＤＰ　　耐候性塗料

ＳＷ-3

ＳＷ-4

ＳＷ-5

ＳＷ-6

ビニルクロス

珪酸カルシウム板 t=5.0

押入収納ボード t12.5
化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－０１２８

ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２

セメント中空押出成形板 t60 ＮＭ－９２５２

強化石膏ボード（GB-F）t21 ＮＭ－８６１５
普通硬質石膏ボード（GB-R-H）t9.5 ＮＭ－９６４５

ＮＭ－８６１９石膏ボード（GB-R）t=12.5
ＮＭ－２２８６

ＮＭ－８６１５強化石膏ボード（GB-F）t12.5

      木目抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 

防水ボード（GB-S）t12.5 ＮＭ－９６３９
ＮＭ－１４３１木目調シート貼り

化粧珪酸カルシウム板t=6 塗装品 ＮＭ－８５７９

ＥＰ ＮＭ－８５８５

【準不燃】

ＥＰ
ビニルクロス ＱＭ－９５０５

ＱＭ－９８１６

天井
化粧石膏ボード（GB-D）t=9.5 ＮＭ－１８６４

ＥＰ
化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－８５８５

ＮＭ－８５９９ロックウール化粧吸音板 t9
石膏ボード（GB-NC）t=9.5 ＮＭ－０４４１

【不燃】

化粧石膏吸音ボード t9.5 ＮＭ－０８７９
加飾けい酸カルシウム板t6.0 ＮＭ－４２１９

珪酸カルシウム板 t=6.0 ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２ビニルクロス

化粧吸音用石膏ボード t9.5 ＱＭ－９８２２

ＱＭ－９８２４化粧石膏ボード（GB-D）t9.5

石膏ボード（GB-R）t9.5 ＱＭ－９８２８
ＱＭ－９０３６バスリブ t9.5
ＱＭ－９８２４押入収納ボード t9.5

【準不燃】天井

ＥＰ

ビニルクロス

ＱＭ－９８１６

ＱＭ－９５０５

壁

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5
ＮＭ－２１８３

ＵＣ　　ウレタン樹脂ワニス塗り

ビニルクロス（ハードォール） ＮＭ－３９８４

DR    ロックウール化粧吸音板

室　　名

床

Ｈ床レベル

階数

下　地

巾　　木 天　　井

仕　　上 仕　　上 仕　　上 廻り縁 天井高

備　　考 室　　名

部屋

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ壁下地方向

排煙種別

壁

壁 仕 上腰 壁 仕 上下　地 下　地

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

木製

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

6,00060

60

60

60

60

ソフト巾木 2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,600
　～2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

ソフト巾木

ソフト巾木

木30×50

60

60

60

60

60

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

倉庫２ 倉庫２

風除室 風除室

ホール１ ホール１

踏込 踏込

Ｃ

Ｃ

Ｍ

60

60

60

ソフト巾木 2,700

2,700

2,700

木製棚

ｽﾃﾝﾚｽ製集合郵便受け（前入後出）

全埋込消火器ﾎﾞｯｸｽ、居住者用・職員用下足入
防護柵：ｽﾃﾝﾚｽ枠透明強化 t12(ﾅﾌﾞｺ　ｾﾌﾃｨｰｳｫｰﾙ)

児
童
セ
ン
タ
ー

・
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

か
つ
ら
荘

60

配管ピット 配管ピットＣ -1300 － － － － 床断熱材顕し － －
釜場 600角 H600、通気管VP100Φ、連通管VP150Φ半割

ﾀﾗｯﾌﾟ SUSΦ19 W400  3段

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ付ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ（機械設備工事）

化粧鏡、ｵﾑﾂ交換台、ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（機械設備工事）

C・BOX/ C
B・BOX/ B
S・BOX/ S

－

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
自然排煙

自然排煙

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0

GB-D t=9.5

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

「H12建告第1439第2-二-ｲ」

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)下地ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0(ｱｲｶ工業㈱ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等品)

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）

GB-NC 不燃積層せっこうボード
GB-R-HC 吸放湿せっこうボード

+100

+100

100

100

100

杉集成材巾木ｔ20 UC

見切：杉集成材t24×65UC

＋杉集成材羽目板貼（横貼）ｔ12 H=1050

木製塗装品（住宅用既製品）

(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

自然排煙

自然排煙

自然排煙

自然排煙

自然排煙

自然排煙

建告1436号
四-へ-(2)

四-へ-(2)
建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

－

自然排煙

自然排煙

四-へ-(2)
建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

 C

 B

 C

 C

 C

－

 B

－

－

－

－

－

－

－

 C

 B

－

－

－

－

端部留め金具:樹脂製見切

床シート巻上げ巾木

端部留め金具:樹脂製見切

床シート巻上げ巾木

端部留め金具:樹脂製見切

床シート巻上げ巾木

黒御影石ｔ20 磨き仕上

Ｍ

【 塗装 】 【 床・壁 】 【 その他 】

C　　 コンクリート金ゴテ下地
M　　 モルタル金ゴテ下地
S　　 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地

-50

磁器質ﾀｲﾙ300角張り

ソフト巾木

黒御影石ｔ20 磨き仕上

-50
±0～ 60

上り框：黒御影石ｔ50 W100磨き仕上

土足部：ﾓﾙﾀﾙ下地+磁器質ﾀｲﾙ300角張り

上足部：長尺塩ビシート t2.0

Ｍ

Ｃ
±0

ソフト巾木

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

木製塗装品（住宅用既製品）

 S

床点検口（鍵付）

床点検口（鍵付）

床点検口（鍵付）

床シート巻上げ巾木

端部留め金具:樹脂製見切
100

手摺：樹脂被覆手摺Φ34（ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900）

収納ﾍﾞｯﾄﾞ（ﾔｶﾞﾐSC-3TS）、天井直付けﾎｽﾋﾟﾀﾙｶｰﾃﾝ・ﾚｰﾙ

防カビ不燃天井材 カビテクト ＮＭ－５２９７（１）

（㈱ｱｲｶ工業ｶﾋﾞﾃｸﾄ ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 同等品）

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5 ＮＭ－２２８６

男性用トイレ(1)

女性用トイレ(1)

多目的トイレ

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

付け鴨居t20×45 H2025　木材保護塗装塗り
30×45
保護塗装塗り

2,700
　～2,750

折上げ部：
 3,000

2,700
　～2,750

折上げ部：
 3,000

折上げ部 GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

折上げ部 GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

認定番号 認定番号

ケイ酸質系塗布防水材（浸透性防水材） ケイ酸質系塗布防水材（浸透性防水材）H1300

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　

手洗いｶｳﾝﾀｰ

手洗いｶｳﾝﾀｰ、SK部：棚板、ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸 L=450

見切：杉集成材t24×65UC

見切：杉集成材t24×65UC

見切：杉集成材t24×65UC

杉集成材巾木ｔ20 UC

杉集成材巾木ｔ20 UC

杉集成材巾木ｔ20 UC

木製ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

（㈱TOTO 同等品）

梁型部壁 GB-RH t=9.5 EP-G

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

ＦＷ-2

ＦＷ-3

ＦＷ-4

ＦＷ-5

ＷＷ-1

ＷＷ-2

ＷＷ-3

ＷＷ-4

ＷＷ-5

ＷＷ-6

壁リストによる

壁リストによる

壁リストによる

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

＋杉集成材羽目板貼（横貼）ｔ12 H=1050

＋杉集成材羽目板貼（横貼）ｔ12 H=2225

＋杉集成材羽目板貼（横貼）ｔ12 H=1050

上り框：
黒御影石ｔ50 W100磨き仕上水飲み場部：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0端部SUS見切り留め

※暗幕

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

乾式
Ｃ

二重床
H=100

H=100
二重床
乾式
Ｃ

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H100 断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0

天然木複合縁甲板WPC加工品 t=15

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｽﾀｲﾛ畳ｔ50
床の間、板張り：天然木複合縁甲板WPC加工品 t=15
上り框、床框：ﾀﾓ集成材 H100×50 UC
踏込：長尺塩ビシート t=2.0

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H100

GB-D（吸音） t=9.5
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100+100 24kg
梁型部天井 GB-RH t=9.5 EP-G
※LGS下地：耐震天井 SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法

（㈱三洋工業同等品）

60

出隅：壁材専用見切R4 51×51（ｱｲｶ工業㈱ 同等品）､入墨：ｼｰﾙ押え

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50　24kg
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）
出隅：壁材専用見切R4 51×51（ｱｲｶ工業㈱ 同等品）､入墨：ｼｰﾙ押え

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)下地ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0(ｱｲｶ工業㈱ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等品)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50　24kg
入墨：ｼｰﾙ押え

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)下地
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0(ｱｲｶ工業㈱ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等品)

※掲示板、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの仕様、取付位置に関してはサイン図による。

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り（和室木目調）

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検  印担  当製  図

Ａ－14建築意匠

A1:NON
A3:NON内部仕上表 NO.1

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

（三洋工業㈱ Sanyo SPORTS 60 同等品

多目的弾性シートｔ6.0　直張り
Ｃ

ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ板(固定)×2(ﾘﾝｸﾞ折畳式）

紅白幕取付用ﾌｯｸ＠1800、児童用ｺｰﾄ掛け（首振りﾌｯｸ120か所）

紅白幕取付用ﾌｯｸ＠1800

ｷｯﾁﾝｾｯﾄL1800（ｶﾞｽ仕様住宅用既製品）×2、鋳物ｺﾝﾛ用台×1



保育室 保育室

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

+50

+200

事務室 事務室Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ、収納棚

洗濯機防水ﾊﾟﾝ(機械設備工事）、汚物流し(機械設備工事）
、沐浴ﾕﾆｯﾄ(機械設備工事）

作業室 作業室

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

ｷｯﾁﾝｾｯﾄL=1800(ｼｬﾜｰ水栓､ｶﾞｽ2口､吊戸棚､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ）
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板；ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20

宿直室 宿直室

押入 押入

相談室 相談室

倉庫３ 倉庫２

長尺塩ビｼｰﾄ t2.0、ｽﾃﾝﾚｽ見切りW55

中段棚、枕棚

木製棚

60 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

流し台前、横：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3.0（ｼﾞｮｲﾝﾄ目地部ｼｰﾘﾝｸﾞ押え）

流し台面：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3.0

GB-D t=9.5

給湯室 給湯室

脱衣室 脱衣室

ＤＫ ＤＫ

玄関 玄関

ユニットバス ユニットバス

洋室２ 洋室２

男性用トイレ(2)

洋室１ 洋室１

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ｽﾃﾝﾚｽ加工

幼児用トイレ 幼児用ﾄｲﾚ

静養室 静養室

ソフト巾木 受付ｶｳﾝﾀｰ２Ｆ

２.３Ｆ

か
つ
ら
荘

か
つ
ら
荘
　
母
子
室
共
通

室　　名

床

Ｈ床レベル

階数

下　地

巾　　木 天　　井

仕　　上 仕　　上 仕　　上 廻り縁 天井高

備　　考 室　　名

壁

壁 仕 上腰 壁 仕 上下　地 下　地

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

2,650

2,600
60

60

60

60

60

ソフト巾木 2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

～2,550

2,650

2,500

2,500

2,500

Ｃ

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｍ

乾式断熱
二重床
H=200

洋室３ 洋室３

洗面脱衣室 洗面脱衣室

便所 便所

60

60

60

2,500

2,500

2,500

棚板：ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

1216タイプ
からり床
サーモスタッド付きシャワー混合水栓(節水B1)

Ｃ

Ｃ

乾式断熱
二重床
H=200

乾式断熱
二重床
H=200

乾式
二重床
H=200

乾式断熱
二重床
H=200

乾式
二重床
H=200

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t=1.8

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

±0 60

±0 60

ＬＧＳ

ＬＧＳ

■法定不燃・準不燃・難燃認定番号リスト ■一般事項 ■シックハウス対応特記事項■壁下地

・床仕上げ面は特記なき限りFL±0とする。
・ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞは特記なき限り（塩ビ製）とする。

・天井見切り材は特記なき限り（塩ビ製）とする。

・仕上材料、接着材は全てF☆☆☆☆品とする。
壁記号 壁構成 耐・防火認定番号

部屋

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ壁下地方向

排煙種別

自然排煙

自然排煙

自然排煙

自然排煙

自然排煙

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

建告1436号
四-へ-(2)

四-へ-(2)
建告1436号

令126条の2
1項1号
ただし書き

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

ただし書き
1項1号
令126条の2

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

自然排煙

(ﾀﾞｲｹﾝ工業　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾀﾌDW 同等品)
(裏打断熱材t=3)盛岡市産杉材利用
天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

+200

+200

+200

+200

+200

+200

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

長尺塩ビシート t2.0

ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t=1.8

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40 H=1000
(ｸﾘﾔﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱同等品)ﾗﾝﾀﾞﾑ配色

ｱｸｾﾝﾄ壁：ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ壁紙張り（㈱ﾘﾘｶﾗ DigitalDECO同等品）

平場：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井吊吸音材取付

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

（大建工業㈱ KIN TONE同等品）

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)

－ － － －

 C

－

－

 C

 B

－

 B

－

－

－

－

－

－－ －
化粧鋼板複合パネル（不燃）

－

－

－

 C

 C

 C

－

－

－

TOTO ｻｻﾞﾅHTｼﾘｰｽﾞNﾀｲﾌﾟ（1216）

H=100
二重床
乾式 ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t=1.8

上り框：ﾀﾓ集成材 H100×50 UC

上り框：ﾀﾓ集成材 H100×50 UC +100

■略記号

ＳＯＰ　合成樹脂調合ペイント塗り

ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント塗り

ＭＰ 　 多彩模様塗料塗り

ＴＰ　　合成樹脂エマルション模様塗料塗り
ＮＡＤ　アクリル樹脂系非水分散形塗り

ＡＰ　　アクリル樹脂エナメル塗り

ＦＰ　　フタル酸樹脂エナメル塗り
ＣＬ　　自然保護塗装シオン同等品

ＯＳ　　油性ステイン塗り

ＵＶ　　２液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り

ＵＥ　　２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＤＰ　　耐候性塗料

ＵＣ　　ウレタン樹脂ワニス塗り

【 塗装 】

CB　　コンクリートブロック
ALC　 軽量気泡コンクリート
S　 　スチール
SUS 　ステンレス
AL 　 アルミニウム
GB-R  せっこうボード

GB-S  防水せっこうボード
GB-F  強化せっこうボード
GB-D  化粧せっこうボード

LGS   軽量鉄骨下地
GW    グラスウール

JB    ジェットバーナー

不    不燃材料
準    準不燃材料
難    難燃材料

GB-RH 普通硬質せっこうボード

DR    ロックウール化粧吸音板

GB-NC 不燃積層せっこうボード
GB-R-HC 吸放湿せっこうボード

【 床・壁 】 【 その他 】

C　　 コンクリート金ゴテ下地
M　　 モルタル金ゴテ下地
S　　 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地

S・BOX/ S
B・BOX/ B
C・BOX/ C

折上げ･折下げ部:ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

壁 【不燃】

ビニルクロス

珪酸カルシウム板 t=5.0

押入収納ボード t12.5

化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－０１２８

ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２

セメント中空押出成形板 t60 ＮＭ－９２５２

強化石膏ボード（GB-F）t21 ＮＭ－８６１５
普通硬質石膏ボード（GB-R-H）t9.5 ＮＭ－９６４５

ＮＭ－８６１９石膏ボード（GB-R）t=12.5
ＮＭ－２２８６

ＮＭ－８６１５強化石膏ボード（GB-F）t12.5

      木目抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 

防水ボード（GB-S）t12.5 ＮＭ－９６３９
ＮＭ－１４３１木目調シート貼り

化粧珪酸カルシウム板t=6 塗装品 ＮＭ－８５７９

ＥＰ ＮＭ－８５８５

【準不燃】

ＥＰ

ビニルクロス ＱＭ－９５０５

ＱＭ－９８１６

天井

化粧石膏ボード（GB-D）t=9.5 ＮＭ－１８６４

ＥＰ
化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－８５８５

ＮＭ－８５９９ロックウール化粧吸音板 t9
石膏ボード（GB-NC）t=9.5 ＮＭ－０４４１

【不燃】

化粧石膏吸音ボード t9.5 ＮＭ－０８７９
加飾けい酸カルシウム板t6.0 ＮＭ－４２１９

珪酸カルシウム板 t=6.0 ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２ビニルクロス

化粧吸音用石膏ボード t9.5 ＱＭ－９８２２

ＱＭ－９８２４化粧石膏ボード（GB-D）t9.5

石膏ボード（GB-R）t9.5 ＱＭ－９８２８
ＱＭ－９０３６バスリブ t9.5
ＱＭ－９８２４押入収納ボード t9.5

【準不燃】天井

ＥＰ

ビニルクロス

ＱＭ－９８１６

ＱＭ－９５０５

壁

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5
ＮＭ－２１８３

ビニルクロス（ハードォール） ＮＭ－３９８４

防カビ不燃天井材 カビテクト ＮＭ－５２９７（１）

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5 ＮＭ－２２８６

女性用トイレ(2)

男性用トイレ(2)

女性用トイレ(2)

2,650

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

乾式断熱

収納棚、幼児用手洗い（機械設備工事）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

小便器手摺り（TOTO U310GY 同等品）（機械設備工事）

幼児用大便器手摺り（TOTO YYB10P2S 同等品)（機械設備工事）

手洗いｶｳﾝﾀｰ

手洗いｶｳﾝﾀｰ、SK部：棚板、ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸 L=450

ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸 L=450

ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ：魔法瓶浴槽、らくかる風呂ふた（断熱仕様）

、浴槽部Ｌ型手摺600×800、

ｷｯﾁﾝｾｯﾄL=1800(ｼｬﾜｰ水栓､ｶﾞｽ2口､吊戸棚､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ）

ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸 L=450

ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ SC-040-XC 杉田ｴｰｽ同等品

棚板：ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付洗面化粧台（機械設備工事）、洗濯機ﾊﾟﾝ（機械設備工事）

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ付洗面化粧台（機械設備工事）

±0

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱCP H200

ﾌﾘｰﾌﾛｱCP H200

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

EP-G

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

汚垂石：ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ（薄型） t=6.0
（㈱TOTO 同等品）

汚垂石：ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ（薄型） t=6.0
（㈱TOTO 同等品）

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

GB-R t=9.5＋DR t=9.0

GB-D t=9.5

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5.0　目ｽｶｼ EP-G

ＳＷ-1

ＳＷ-2

ＳＷ-3

ＳＷ-4

ＳＷ-5

ＳＷ-6

ＦＷ-2

ＦＷ-3

ＦＷ-4

ＦＷ-5

ＷＷ-1

ＷＷ-2

ＷＷ-3

ＷＷ-4

ＷＷ-5

ＷＷ-6

壁リストによる

壁リストによる

ＦＷ-1

壁リストによる

木製塗装品（住宅用既製品）

木製塗装品（住宅用既製品）

±0長尺塩ビシート t2.0

ソフト巾木

GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

ｔ5.0 EP-G

 B

D面：

大臣認定 NM-2018

化粧鋼板複合パネル（不燃）

大臣認定 NM-3178

建告1436号
四-ヘ-(5)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50　24kg
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）
出隅：壁材専用見切R4 51×51（ｱｲｶ工業㈱ 同等品）､入墨：ｼｰﾙ押え

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)下地ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0(ｱｲｶ工業㈱ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等品)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50　24kg
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｯｸ：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）
出隅：壁材専用見切R4 51×51（ｱｲｶ工業㈱ 同等品）､入墨：ｼｰﾙ押え

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不燃)下地ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0(ｱｲｶ工業㈱ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等品)

※掲示板、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの仕様、取付位置に関してはサイン図による。

手洗いﾕﾆｯﾄ部：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0（ｱｲｶ工業㈱ ｾﾗｰﾙ 同等品）

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H100 断熱材 t30

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－15建築意匠

A1:NON
A3:NON内部仕上表 NO.2

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

～2,700

収納 二重床
H=200

60 ＬＧＳ ＬＧＳ 塩ビ既製品 2,500
衣装掛け用 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟΦ20

収納可変棚



Ｃユニットバス ユニットバス

押入 押入

1216タイプ
からり床
サーモスタッド付きシャワー混合水栓(節水B1)

乾式
二重床
H=200

廊下２・前室

±0

±0

±0

長尺塩ビシート t2.0

踏面、蹴上：長尺塩ビシート t2.0

ステンレス段鼻ノンスリップ　エンドなし

ホール３
Ｃ

Ｃ

Ｃ 全埋込消火器ボックス

屋内階段室

60 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ 鉄骨階段SOP

エレベーター
シャフト

ソフト巾木

ソフト巾木
共
通

室　　名

床

Ｈ床レベル

階数

下　地

巾　　木 天　　井

仕　　上 仕　　上 仕　　上 廻り縁 天井高

備　　考 室　　名

壁

壁 仕 上腰 壁 仕 上下　地 下　地

塩ビ既製品

塩ビ既製品

塩ビ既製品

2,550

2,55060

60ソフト巾木
ソフト巾木(ささら用) 2,550

東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｽﾍﾟｰｾﾙ住宅用9人乗りトランク付（車いす仕様）45m/s

乗場側：出入口枠・標準操作盤
かご内：標準操作盤・車いす用操作盤・壁付け手摺（両側）

階段室

か
つ
ら
荘
　
母
子
室
共
通

２.３Ｆ

■法定不燃・準不燃・難燃認定番号リスト ■一般事項 ■シックハウス対応特記事項■壁下地

・床仕上げ面は特記なき限りFL±0とする。
・ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞは特記なき限り（塩ビ製）とする。

・天井見切り材は特記なき限り（塩ビ製）とする。

・仕上材料、接着材は全てF☆☆☆☆品とする。ＷＷ-1

壁記号 壁構成 耐・防火認定番号

部屋

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ壁下地方向

排煙種別

－ － － － － － － － －

断熱材 t30+ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8 +200 木製塗装品（住宅用既製品） －
界壁部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t=50 24㎏(ｽﾗﾌﾞ底まで)
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り － 中段棚、枕棚四-へ-(2)

建告1436号

四-へ-(2)
建告1436号

長尺塩ビシート t2.0

ただし書き
1項3号
令126条の2

ただし書き
1項3号
令126条の2

Ｃ ケイ酸質系塗布防水材（浸透性防水材）H1200 -1200

その他法準拠仕様及び設備・乗場ドア：遮煙性能付き特定防火設備
　CAS-1072(2)　

※別途昇降機設備の確認申請（計画通知）を受ける。

■略記号

ＳＯＰ　合成樹脂調合ペイント塗り
ＥＰ　　合成樹脂エマルションペイント塗り

ＭＰ 　 多彩模様塗料塗り

ＴＰ　　合成樹脂エマルション模様塗料塗り
ＮＡＤ　アクリル樹脂系非水分散形塗り

ＡＰ　　アクリル樹脂エナメル塗り

ＦＰ　　フタル酸樹脂エナメル塗り
ＣＬ　　自然保護塗装シオン同等品

ＯＳ　　油性ステイン塗り

ＵＶ　　２液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り

ＵＥ　　２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＤＰ　　耐候性塗料

ＵＣ　　ウレタン樹脂ワニス塗り

【 塗装 】

CB　　コンクリートブロック
ALC　 軽量気泡コンクリート
S　 　スチール
SUS 　ステンレス
AL 　 アルミニウム
GB-R  せっこうボード

GB-S  防水せっこうボード
GB-F  強化せっこうボード
GB-D  化粧せっこうボード

LGS   軽量鉄骨下地
GW    グラスウール

JB    ジェットバーナー

不    不燃材料
準    準不燃材料
難    難燃材料

GB-RH 普通硬質せっこうボード

DR    ロックウール化粧吸音板

GB-NC 不燃積層せっこうボード
GB-R-HC 吸放湿せっこうボード

【 床・壁 】 【 その他 】

C　　 コンクリート金ゴテ下地
M　　 モルタル金ゴテ下地
S　　 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地

S・BOX/ S
B・BOX/ B
C・BOX/ C

自然排煙

自然排煙

エレベーター
シャフト

 B

 B

手摺：樹脂被覆手摺Φ34（ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900）
昇降ﾀﾗｯﾌﾟ：ｱﾙﾐ既製品ｽﾃｯﾌﾟ＠350（ｱﾙﾐASﾀﾗｯﾌﾟ 同等品）

ホール２

廊下３

壁 【不燃】

ビニルクロス

珪酸カルシウム板 t=5.0

押入収納ボード t12.5
化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－０１２８

ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２

セメント中空押出成形板 t60 ＮＭ－９２５２

強化石膏ボード（GB-F）t21 ＮＭ－８６１５
普通硬質石膏ボード（GB-R-H）t9.5 ＮＭ－９６４５

ＮＭ－８６１９石膏ボード（GB-R）t=12.5
ＮＭ－２２８６

ＮＭ－８６１５強化石膏ボード（GB-F）t12.5

      木目抗菌ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 

防水ボード（GB-S）t12.5 ＮＭ－９６３９
ＮＭ－１４３１木目調シート貼り

化粧珪酸カルシウム板t=6 塗装品 ＮＭ－８５７９

ＥＰ ＮＭ－８５８５

【準不燃】

ＥＰ
ビニルクロス ＱＭ－９５０５

ＱＭ－９８１６

天井
化粧石膏ボード（GB-D）t=9.5 ＮＭ－１８６４

ＥＰ
化粧グラスウール吸音ボード t50 ＮＭ－８６０６

ＮＭ－８５８５

ＮＭ－８５９９ロックウール化粧吸音板 t9
石膏ボード（GB-NC）t=9.5 ＮＭ－０４４１

【不燃】

化粧石膏吸音ボード t9.5 ＮＭ－０８７９
加飾けい酸カルシウム板t6.0 ＮＭ－４２１９

珪酸カルシウム板 t=6.0 ＮＭ－８５７６

ＮＭ－９８９２ビニルクロス

化粧吸音用石膏ボード t9.5 ＱＭ－９８２２

ＱＭ－９８２４化粧石膏ボード（GB-D）t9.5

石膏ボード（GB-R）t9.5 ＱＭ－９８２８
ＱＭ－９０３６バスリブ t9.5
ＱＭ－９８２４押入収納ボード t9.5

【準不燃】天井

ＥＰ

ビニルクロス

ＱＭ－９８１６

ＱＭ－９５０５

壁

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5
ＮＭ－２１８３

ビニルクロス（ハードォール） ＮＭ－３９８４

防カビ不燃天井材 カビテクト ＮＭ－５２９７（１）

ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5 ＮＭ－２２８６

（申請に係る設計図書等の作成費用はｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事費に含む）
計画通知に係る手数料は当該費用に含まない。
(手数料は発注者の手数料免除申請による)
※民間審査機関に申請する場合は受注者の責により､手数料を負担すること。

・姿見鏡・床壁保護ﾏｯﾄ

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

PS、EPS PS、EPS、MB
ただし書き

令126条の2
1項3号 Ｃ コンクリート金ゴテ仕上 ±0 ＬＧＳ

－

－

－

－ ＬＧＳ －

折上げ部：
 2,850

折上げ部 GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り ホール３

廊下３

ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ：魔法瓶浴槽、らくかる風呂ふた（断熱仕様）

TOTO ｻｻﾞﾅHTｼﾘｰｽﾞNﾀｲﾌﾟ（1216）

、浴槽部Ｌ型手摺600×800、

－ － －

MB
令126条の2
1項3号
ただし書き

Ｃ コンクリート金ゴテ仕上 ±0 ＬＧＳ － ＬＧＳ － － PS、EPS、MBソフト巾木 60 GB-Rt12.5 素地　H＝2500まで

ﾌﾘｰﾌﾛｱEP H200

廊下２・前室

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（不燃）下地

壁リストによる

壁リストによる

壁リストによる

ＦＷ-1

ＦＷ-2

ＦＷ-3

ＦＷ-4

ＦＷ-5

ＷＷ-1

ＷＷ-2

ＷＷ-3

ＷＷ-4

ＷＷ-5

ＷＷ-6

ＳＷ-1

ＳＷ-2

ＳＷ-3

ＳＷ-4

ＳＷ-5

ＳＷ-6

ホール２

－

大臣認定 NM-3178 大臣認定 NM-2018

化粧鋼板複合パネル（不燃） 化粧鋼板複合パネル（不燃）

1階踊り場下衝突防止：熱可塑性ｴｽﾄﾗﾏｰﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝL型35×35貼付
（ﾈｵｺｰﾅｰ　杉田ｴｰｽ㈱同等品）

※掲示板、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞの仕様、取付位置に関してはサイン図による。

(ゴムタイヤ入)

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－16建築意匠

A1:NON
A3:NON内部仕上表 NO.3

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

60 ＬＧＳ ＬＧＳ 塩ビ既製品 2,500



数字

EK

UP

PS PS PS

PS

EPS

EPSPS
PS

住宅用9人乗

可
動

間
仕

切
り

空調機盤 給湯器室外機置場

PSPS PSPS

PS

PS

X1

X1

X2

X2

X3

X3

X5

X5

X6

X6

X8

X8

X4

X4

X7

X7

Y1 Y1

Y4 Y4

Y6 Y6

Y2 Y2

Y3 Y3

Y7 Y7

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ
W6.1m×L13.4m

本棚

収納棚

Ａ
Ａ

Ｂ

Ｂ

防災盤-1
棚

DP

DP

DP

DP DP DP DPDPDP

DP DP DP DP

冷 冷

作業台

下足入

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ（4台）
W550×D1200×H1300

児童用コート掛けフック

出入口

※火気使用室

N
真
北

Y5 Y5

UP

DP

DP

70
0

2,000

85
0

2,000

85
0

85
0

2,000

AED+消

消2

消1 ･･･消火器BOX(全埋タイプ)を示す。

･･･消火器BOX(床置きタイプ)を示す。

･･･AED一体型消火器BOX(全埋込タイプ)を示す。

※消火器本体は機械設備工事とする。

325 4,025
4,350

棚

3,
60

0
3,

60
0

2,350

児童ｾﾝﾀｰ用郵便ﾎﾟｽﾄ

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－17建築意匠

A1:1/100
A3:1/200１階平面図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

・・・令114条区画位置を示す。

・・・防火区画位置を示す。

・・・設備貫通不可及び注意位置を示す。

凡 例凡 例

・・・電気錠を示す。

※母子室玄関は、通常のシリンダー錠。

・・・下部配管ピット範囲を示す。

・・・FLからの高さを示す。

※設計GL+200（KBM+800）

・・・床下点検口位置を示す。

スパンドレル

※屋外階段から2ｍ以内には、
　階段への出入口以外の開口設置
　その他設備配管等の貫通は不可

・・・壁点検口位置を示す。
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砂利敷
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数字

AED+消

消2

消1 ･･･消火器BOX(全埋タイプ)を示す。

･･･消火器BOX(床置きタイプ)を示す。

･･･AED一体型消火器BOX(全埋込タイプ)を示す。

※消火器本体は機械設備工事とする。

庇

庇 庇

庇

庇

庇

1,
87

5

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－18建築意匠

A1:1/100
A3:1/200２階平面図

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

スパンドレル

スパンドレル

・・・令114条区画位置を示す。

・・・防火区画位置を示す。

・・・設備貫通不可及び注意位置を示す。

凡 例凡 例

・・・FLからの高さを示す。

※屋外階段から2ｍ以内には、
　階段への出入口以外の開口設置
　その他設備配管等の貫通は不可
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数字

AED+消

消2

消1 ･･･消火器BOX(全埋タイプ)を示す。

･･･消火器BOX(床置きタイプ)を示す。

･･･AED一体型消火器BOX(全埋込タイプ)を示す。

※消火器本体は機械設備工事とする。

3,975330

7,600

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－19建築意匠

A1:1/100
A3:1/200３階平面図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

スパンドレル

スパンドレル

屋上点検用
タラップ

・・・令114条区画位置を示す。

・・・防火区画位置を示す。

・・・設備貫通不可及び注意位置を示す。

凡 例凡 例

・・・FLからの高さを示す。

※屋外階段から2ｍ以内には、
　階段への出入口以外の開口設置
　その他設備配管等の貫通は不可
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屋根：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえのうえ断熱材
　　　　+ｼｰﾄ防水　ｔ1.5（高反射防水ｼｰﾄ）
　　　　　機械的固定（住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

立上り：木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20+断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5(高反射防水ｼｰﾄ)機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品）

屋外階段屋根：ｱﾙﾐ亜鉛合金めっき鋼板 折板t=0.6（山高：85程度）
　　　　　　　　　　　　　（ｻﾝｺｰﾙｰﾌﾛｯｸ85 同等品）

雪止め：L-50×50×4
　（溶融亜鉛メッキ処理）L=2300

柱型・梁型：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工包み

小庇：ｱﾙﾐ製既製品 D1000×L8500
     （ｱﾙﾌｨﾝ　AD2T 同等品）

軒樋：塩ﾋﾞ製角型
縦樋：ｶﾗｰVP管Φ100

N
真
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Ａ
Ａ
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丸環：SUS製 250
　　　(一般用自在丸環250ﾀｲﾌﾟ 杉田ｴｰｽ 同等品）

丸環：SUS製 250
　　　(一般用自在丸環250ﾀｲﾌﾟ 杉田ｴｰｽ 同等品）

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275
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Ａ－20建築意匠

A1:1/100
A3:1/200Ｒ階平面図

及びかつら荘建設（建築主体）工事

山王児童センター、山王老人福祉センター

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0



▽1FL

山 王 児 童 セ ン タ ー
山 王 老 人 福 祉 セ ン タ ー か つ ら 荘

南側立面図 S:1/100

▽2F鉄骨天端

▽3F鉄骨天端

▽RF鉄骨天端（水下）
▽RF鉄骨天端（水上）
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東側立面図 S:1/100

北側立面図 S:1/100 西側立面図 S:1/100

X8 X1X2X3X5X6

X4

X7

1,800 48,000 2,550 16,000 3,000

3,350 4,050 4,600 9,000 9,000 8,750 9,250 7,080 8,920

9,250 8,750 9,000 9,000 4,600 4,050 3,350

48,000 1,800

▽RF鉄骨天端（水下）
▽RF鉄骨天端（水上）

▽2F鉄骨天端

△3F鉄骨天端

11
,4

77
23

▽1FL

Y1 Y2 Y3 Y4

Y5 Y6

Y7

8,920 7,080

3,000 16,000 2,550

Y7

Y6 Y5

Y4 Y3 Y2 Y1

2,
70

0

▽屋外階段軒高

▽建物高さ

▽建物高さ

△平均地盤面L(KBM+623)
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屋外階段屋根：

　　　折板葺き

屋外階段屋根：折板葺き
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図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－21建築意匠

A1:1/100
A3:1/200立面図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

窯業系サイデング（塗装品） t18（通気金具工法）横張り

窯業系サイデング（塗装品） t18（通気金具工法）縦張り

見え掛かり柱型・梁型部　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

庇　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

竪樋 硬質塩ビ管Φ100（カラーパイプ）

アルミ庇　RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品

アルミ製ガラス手摺H=1100 ソルーク同等品
土台水切り：塗装GLめっき鋼板水切りｔ0.35 D=70（既製品）

透湿撥水性塗装（ダイステンダー2000同等品）

竪樋 カラーアルミ製Φ100（バンドレス）

（土台水切り70 ㈱ｹｲﾐｭｰ同等品）

シーリング サッシ廻り 変性ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2） 10×10

シーリング 外壁+外壁 変性ｼﾘｺｰﾝ系（㈱ｹｲﾐｭｰｽｰﾊﾟｰKMEWｼｰﾙZ40同等品）
 10×10

シーリング ｶﾞﾗｽ手摺 変性ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2） 10×10

2,0002,000

※屋外階段から2ｍ以内には、
　階段への出入口以外の開口設置
　その他設備配管等の貫通は不可

集合計器盤（ＬＭ－１） ＬＥＤ投光器 ＬＥＤ投光器 ＬＥＤ投光器

ＴＶアンテナ
アンテナマスト(２．５ｍ) アンテナマスト(２．５ｍ)

ＴＶアンテナ

ＴＶアンテナ
アンテナマスト(２．５ｍ)

アンテナマスト(２．５ｍ)
ＴＶアンテナ

器具Ｍ

防犯カメラ
GPS

防犯カメラ

器具Ｎ 器具Ｎ 器具Ｎ 器具Ｎ

防犯カメラ

器具Ｎ

器具Ｍ 器具Ｍ

ホーンスピ－カー

38
0

32
0

3,
45

0
3,

55
0

3,
60

0
20

0
38

0
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0
3,

45
0

3,
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0
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60
0
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0
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0
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,0

97
23

38
0

11
,0

97
23

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

【 凡例  】

記号 仕　様

Ｇ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

記号 仕　様 記号 仕　様 項目 仕　様

Ａ
Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ Ｄ

Ｅ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｅ

ＥＥＥ

Ｅ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｅ
Ｆ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

ＧＧＧＧＧＧ

Ｇ

Ｈ

ＨＨ
Ｈ

Ｈ

Ｉ

Ｉ Ｉ Ｉ

ＪＪ

Ｊ Ｊ Ｊ

ＪＩ

Ａ Ａ

Ａ

部位

面積区画（水平部分）のスパンドレル区画範囲を示す（L＝９００）



廊下

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

ﾋﾟｯﾄ

室外機

母子室Ａ

室内機

Y1 Y2 Y4 Y5

▽RF鉄骨天端（水下）
▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端

38
0

32
0

3,
32

0
3,

55
0

3,
73

0
20

0

▽建物高さ

▽2FL

▽1FL

△設計GL(KBM+600)

3,600 2,000 3,320 5,180 1,900

3,000 16,000 2,550

集会室１ 男子便所

2,
70

0

廊 下

2,
70

0

2,
70

0

2,
55

0ＤＫ

2,
50

0
20

0

2,
00

0
55

0

2,
50

0

15
0

1,
95

0
40

0

1,
20

0
1,

26
0

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

洋室２

▽3FL

△2F鉄骨天端

洋室２
母子室Ａ

ＤＫ

70
0

1,
40

0
40

0

洗面脱衣

2,
00

0
55

0

廊下

2,
55

0

2,
50

0

2,
50

0

2,
50

0

PS

Y6

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

9,250 8,750 9,000 9,000 4,600 4,050 3,350

48,000 1,800

Y6

38
0

32
0

3,
32

0
3,

55
0

3,
73

0
20

0

▽1FL

▽RF鉄骨天端（水下）
▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端

▽建物高さ

▽2FL

▽3FL

△2F鉄骨天端

遊戯室

器具庫 図書室

多目的便所
調理室 相談室

母子相談室
倉庫２

倉庫２
脱衣室

UB

保育室緊急母子室A DK

母子室A DK

母子室A DK母子室A DK 廊下

廊下１

母子室C DK母子室A DK母子室A DK

母子室A DK

母子室A DK母子室A DK母子室A DK母子室A DK母子室A DK母子室B DK

2,
55

0
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0
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0
20

0
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0
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0
2,

50
0

2,
50

0
20

0

2,
50

0
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0
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0
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0
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0
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廊下
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0
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0
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0

2,
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0

湯沸し室

2,
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0

6,
00

0

2,
70

0

2,
70

0

2,
70

0

2,
70

0

2,
70

0

2,
70

0

2,
60

0

2,
70

0

2,
70

0押入

女性用
ﾄｲﾚ（1)

ﾋﾟｯﾄ

バルコニー

1,
20

0

Ｂ－Ｂ　断面図　S:1/100

Ａ－Ａ　断面図　S:1/100

20
0

3,
65

0
3,

42
0

2,
78

0

23
10

,0
27

▽RF鉄骨階段 軒高さ

13
0

13
0

21
0

80

▽3FL

▽2FL

▽1FL

≒1/50

男性用
ﾄｲﾚ（1)

女性用
ﾄｲﾚ（2)

▽平均地盤面L(KBM+623)

△設計GL(KBM+600)

▽平均地盤面L(KBM+623)

11
,4

77
23

11
,4

77
23

Y7

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－22建築意匠

A1:1/100
A3:1/200断面図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）
岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

屋外階段屋根：

　　　折板葺き

ﾋﾟｯﾄ

～
2,

70
0

ＴＶアンテナ

38
0

11
,0

97
23

38
0

11
,0

97
23



Y2 Y3

▽RF鉄骨天端（水下）

▽RF鉄骨天端（水上）

3,600 12,400

2,000 3,320 5,180 1,900

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50（※1時間耐火仕様）

床：合成ｽﾗﾌﾞ
    (ﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80）
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

2,
55

02,
80

0

2,
55

02,
50

0

2,
50

0

2,
50

0

△3F鉄骨天端

3
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3
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0

3
,3

2
0

3
,5

5
0

3
,9

3
0

4
0
0

1
5
0

1
1
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0
0

5
5
0

▽2FL

▽設計GL(KBM+600)

▽3FL

△2F鉄骨天端

3
,6

0
0

2
0
0

▽建物高さ

X1

X1

Y6 Y6

Y1 Y1

X8

X8

U
P

N

20
0

2,
70

0

＞
2,

76
0/

2＝
1,

38
0
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0

2,
76

0

2,
60

0
1,

12
0

1/75

12
5

1,
20

0
1,

45
0

2,
65

0
1,

05
0

＞
2,

65
0/

2＝
1,

32
5

2,850 4,950 1,350 1,850

250

1/100

30
0

900

900900

550 2,947

70
0

3,
06

8
70

0
2,

43
0

550

600

非歩行部
防水ｔ1.5

歩行部
防水ｔ3.0

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

1,
10

0
30

0

25
0

1/50

150

300

1/75

450 450

1,
10

0
25

0

150

35
0

1,
26

0
1,

50
0

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

2,000

125 1,875

2,000

125 1,875

3,000

1,200 2,
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1/100
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0

1/100 120
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70
0

令114条区画壁：両面GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5　2重張り
　　　　　　　 上階ｽﾗﾌﾞ下まで張上げ(四周処理） 

200 4,550 200

2,
00

0
50

0

50

2,
00

0

40
1,

31
0

1,
20

0
40

1,
31

0
1,

20
0

令114条区画壁：両面GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5　2重張り
　　　　　　　 上階ｽﾗﾌﾞ下まで張上げ(四周処理） 

浴室内部垂れ壁(防煙壁）建告1436号四-二-（2)
　　　：GB-Rt12.5張り

C･BOX:集成材ｔ25UC

Y1 Y4 Y5 Y6

LGS50

30
0

2,
70

0

2,
70

0

2,
70

0

▽1FL

サッシ前平場 200

2,
75

0

140

3,
00

0

3,
40

0

1002,150

1,
05

0
1,

61
0

40

2,
00

0
70

0

UB1087

1,
90

0
19

0
64

5
15

1,700

土台水切り：塗装GLめっき鋼板水切り
　　　　　　ｔ0.35 D=70（既製品）

15
0

C･BOX:集成材ｔ25UC

C･BOX:集成材ｔ25UC

600

600

50
0

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275 ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

10
0

16
0

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－23建築意匠

A1:1/30
A3:1/60矩計図 NO.1

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌
2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

15

玄関 図書室廊下1

廊下２

押入

UB

母子室A DK

母子室A 洋室1

廊下３

34
5

55
1,

90
0

20
0

20
0

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ：ｼｰﾄ防水用
　　　　　SUSﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（ﾀﾃ引き）Φ100

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

Ａ

Ａ

屋外避難階段

KEY PLAN

軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

樋受け石:既製ＰＣ

ｽﾗﾌﾞ裏断熱補強（熱橋）:
　現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ｽﾗﾌﾞ裏断熱補強（熱橋）:
　現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ3.0ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ（機械的固定）

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

母子室A DK
母子室A 洋室2

玄関軒天：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 
         t1.0(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

40
0

1,
90

0
20

0
20

0

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

天井（折上げ部）：GB-R t=9.5＋ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り

玄関庇：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2.0 曲げ加工

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

外部 柱・梁型：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2.0 曲げ加工

外部 柱・梁型：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2.0 曲げ加工

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り 天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

玄関

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0

上り框：ﾀﾓ集成材 H100×50 UC

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
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ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=50 16kg

床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り 床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
　　WPC加工品ｔ15直張り

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

163

上り框：
黒御影石ｔ30 磨き仕上

床：ﾓﾙﾀﾙ下地+磁器質ﾀｲﾙ300角張り
床：ﾓﾙﾀﾙ下地
　　+磁器質ﾀｲﾙ300角張り

床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
　　WPC加工品ｔ15直張り

砕石 t=150

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き
防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部：塩ビ被覆製防水押えＬ型金物

丸環：SUS製 250
(一般用自在丸環250ﾀｲﾌﾟ 杉田ｴｰｽ 同等品）

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

母子室床､立上り(熱橋範囲):現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1Hｔ50

母子室床､立上り(熱橋範囲):現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1Hｔ50

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

鋳鉄製横引ﾄﾞﾚﾝ100φ

手摺柱脚立上り部：
水抜き穴Φ50半割

外構工事
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装擦り付け

水切り金物：オーバーハング水切り
　　　　　　　カラーアルミ既製品
　　　　　　防虫網：GL鋼板製防虫網

水切り金物：オーバーハング水切り
　　　　　　　カラーアルミ既製品
　　　　　　防虫網：GL鋼板製防虫網



▽RF鉄骨天端（水下）

▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端
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▽建物高さ

▽2FL

▽1FL

▽設計GL(KBM+600)

▽3FL

△2F鉄骨天端
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LGS50

G39
H-390×300×10×16

3,600 12,400

2,000 3,320 5,180 1,900

X1

X1

Y6 Y6

Y1 Y1

X8

X8

U
P

N

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50（※1時間耐火仕様）

床：合成ｽﾗﾌﾞ（ﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80）
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5+化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板t6.0

天井：防カビ不燃天井材 t=9.5
　　　（㈱ｱｲｶ工業カビテクト 同等品）
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勾配 1/50
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小庇：ｱﾙﾐ製既製品 D900×L2350
　　RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品
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ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）
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床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

2,
65

0

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り
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令114条区画壁：両面GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5　2重張り
　　　　　　　 上階ｽﾗﾌﾞ下まで張上げ(四周処理） 

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り
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令114条区画壁：両面GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5　2重張り
　　　　　　　 上階ｽﾗﾌﾞ下まで張上げ(四周処理） 

土台水切り：塗装GLめっき鋼板水切り
　　　　　　ｔ0.35 D=70（既製品）
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床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り
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床下点検口600角ﾓﾙﾀﾙ充填鍵付
　　蓋裏ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ貼り

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修のうえ
      透湿撥水性塗装（ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ同等品）
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C･BOX:集成材ｔ25UC

60
0

600

10
0

10
0

40
0

15
0

80

13
0

13
0

32
0

屋根勾配　２ .５°

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

140
90 50

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

掃除口　φ100
90°Y管　φ100

縦樋：
ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

鋳鉄製横引ﾄﾞﾚﾝ100φ

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

浴室内部垂れ壁(防煙壁）建告1436号四-二-（2)
　　　：GB-Rt12.5張り

浴室内部垂れ壁(防煙壁）建告1436号四-二-（2)
　　　：GB-Rt12.5張り

非歩行部
防水ｔ1.5

歩行部
防水ｔ3.0

16
0

10
0

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－24建築意匠
A1:1/30
A3:1/60

矩計図 NO.2
山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌
2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

15

集会室２（老人福祉センター）

調理室

廊下1

Ｂ

廊下２

母子室A DK母子室A 洋室2

廊下３

屋外避難階段

KEY PLAN

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ8＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100 24kg

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

腰壁：ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0+杉集成材羽目板貼（横貼）H1050 壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

TVｱﾝﾃﾅ基礎（別紙詳細図参照）

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

Ｂ

玄関軒天：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 
         t1.0(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）

玄関庇：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2.0 曲げ加工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ：ｼｰﾄ防水用
　　　　　SUSﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（ﾀﾃ引き）Φ100

外部 柱・梁型：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t2.0 曲げ加工

ﾊﾞﾙｺﾆｰ（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ3.0ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ（機械的固定）

手摺柱脚立上り部：
水抜き穴Φ50半割＠900

軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

水切り金物：オーバーハング水切り
　　　　　　　カラーアルミ既製品
　　　　　　防虫網：GL鋼板製防虫網

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

34
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0

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

静養室

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

前室

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

UB 男性用ﾄｲﾚ(2)

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

EPS

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

洗面脱衣室 便所

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ5.0
　　　目ｽｶｼEP-G

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱCP H200

EPS

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=50 16kg

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

ピット

床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り 床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
　　WPC加工品ｔ15直張り

（基礎フーチング部共）

地中梁外周部：止水材 
　　水膨張性ゴム弾性シール材

ﾀﾗｯﾌﾟ:SUS φ19
     (200×400) @475

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）打込み

床：ｹｲ酸質系塗布防水材
　（浸透性防水材）

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 壁(躯体):ｹｲ酸質系塗布防水材
　　　　　（浸透性防水材）

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部：塩ビ被覆製防水押えＬ型金物

釜場：防水ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ仕上

釜場

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

樋受け石:既製ＰＣ

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

水切り金物：オーバーハング水切り
　　　　　　　カラーアルミ既製品
　　　　　　防虫網：GL鋼板製防虫網



▽RF鉄骨天端（水下）

▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端
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▽建物高さ

▽2FL

▽1FL

▽設計GL(KBM+600)

▽3FL

△2F鉄骨天端

85

135

LGS65

3,600 12,400

2,000 3,320 5,180 1,900
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X8

X8
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外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50（※1時間耐火仕様）
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15

900

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修のうえ
      透湿撥水性塗装（ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ同等品）

土台水切り：塗装GLめっき鋼板水切り
　　　　　　ｔ0.35 D=70（既製品）
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小庇：ｱﾙﾐ製既製品 D900×L2000
　　　RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品

▽遊戯室鉄骨天端
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柱パネル平面図

建物外側

建物側

令114条区画壁：両面GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5　2重張り
　　　　　　　 上階ｽﾗﾌﾞ下まで張上げ(四周処理） 

浴室内部壁建告1436号四-二-（2)
　　　：GB-Rt12.5張り

63

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

2,
50

0
20

0

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押さえ
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り
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C･BOX:集成材ｔ25UC

C･BOX:集成材ｔ25UC

C･BOX:集成材ｔ25UC
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屋根勾配　２ .５°

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）
耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

90

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275 ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

1,875

7575

歩行部
防水ｔ3.0

非歩行部
防水ｔ1.5

1,
55

0

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－25建築意匠

A1:1/30
A3:1/60矩計図 NO.3

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌
2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

15

Ｃ

Ｃ

遊戯室

押入

UB
母子室A DK母子室A 洋室1

廊下３

屋外避難階段

KEY PLAN

15
0

20
0

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100+100 24kg

壁：GB-RHt9.5+EP-G

床：多目的弾性シートｔ6.0　直張り

天井：GB-D（吸音） t=9.5

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用ﾎﾟｰﾙ基礎

柱型：ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0

梁型：ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0

ｽﾗﾌﾞ裏断熱補強（熱橋）:
　現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=50 16kg

梁型：GB-RHt9.5+EP-G

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ取付下地：SOP塗り

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50
              ＋山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材
　　　　　　　　（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5（機械的固定）

水切り金物：ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り
　　　　　　　ｶﾗｰｱﾙﾐ既製品 軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

8
0
0

6
0
0

1
,
2
0
0

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

2
,
0
0
0

6
0
0

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

490 490

腰壁：GB-Rt9.5+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0+杉集成材羽目板貼（横貼）H2225

砕石 t=150

遊戯室天井LGS下地：耐震天井 SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法（㈱三洋工業同等品）

母子室床､立上り(熱橋範囲):現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1Hｔ50

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

梁型：GB-RHt9.5+EP-G

下がり壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

吹抜け部：暗幕
　　　　　ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 中型ｱﾙﾐ 紐引き ﾃﾝｼｮﾝﾌﾘｰ　補助滑車付

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ折り畳み式：
使用制限機能付ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ（㈱ﾙｲ髙 同等品）

柱型水切り：ｶﾗｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt2.0曲げ加工

手摺柱脚立上り部：
水抜き穴Φ50半割＠900

壁：GB-RHt9.5+EP-G

流し部前横壁:ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3.0
　　　　　　（ｼﾞｮｲﾝﾄ目地部ｼｰﾘﾝｸﾞ押え）

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝﾈｯﾄ、支柱

上部ｶｰﾃﾝ操作ひも

梁型部：カーテンひも擦れ防止用丸環ｽｸﾘｭｰ2ヵ所



X2

9,250

2506001,8502,0506001,8502,050

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50（※1時間耐火仕様）

▽2FL

△2F鉄骨天端

▽遊戯室鉄骨天端

小庇：ｱﾙﾐ製既製品 D900×L3600
　　　RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

2,
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20

0

巾木：杉集成材 t20 UC

見切り材：杉集成材 t24 UC

母子室A
洋室1

巾木：杉集成材 t20 UC

杉集成材羽目板貼＋ﾗﾜﾝ合板t4.0

＋GB-Rt12.5

見切り材：杉集成材 t24 UC

3,
50

0

X2

柱型部LGS受：PL-6

　　C1
 350×350

　　C1
 350×350

（三洋工業㈱ Sanyo SPORTS 60 同等品

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえ+多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0　直張り
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廊下１

3,065

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50（※1時間耐火仕様）
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縦樋：ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ
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床：合成ｽﾗﾌﾞ(ﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄt=80）
    ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り 750 55
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下がり天井：ｶﾞﾗｽ繊維不織布入
　　　　　石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5.0 EP-G          
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41

40
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46
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20
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床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

C･BOX:集成材ｔ25UC

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ
＋長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り

30
0

2,
30

0

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+透湿防水ｼｰﾄ

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0張り
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3,000

腰壁：ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40 H=1000
　　　(ｸﾘﾔﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱同等品)

下がり壁：LGS50R加工＋
　　ｶﾞﾗｽ繊維不織布入石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ5.0 EP-G
          

C･BOX:集成材ｔ25UC

C･BOX:集成材ｔ25UC

C･BOX:集成材ｔ25UC
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▽設計GL(KBM+600)▽設計GL(KBM+600)

ランナ(R加工）
L-50×50

19型ﾊﾞｰ材

屋根勾配　２.５°
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耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙｔ25（1時間耐火）

コーナーガード
：集成材t25－50×50 UC

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0（ 二次電解着色）W275

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

7
0
0

3
,4

5
0

3
,5

5
0

3
,8

0
0

13
0

20
0

△2F鉄骨天端

▽2FL

▽3FL

△3F鉄骨天端

13
0

▽RF（水下）鉄骨天端 ▽RF（水下）鉄骨天端

75
0

3,
00

0

1,
55

0

屋根勾配　２.５°

小庇：ｱﾙﾐ製既製品 D900×L8500
　　　RS-KB2S（ﾀﾞｲｹﾝ工業㈱　同等品

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－26建築意匠

A1:1/30
A3:1/60矩計図 NO.4

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
2 0 2 3 - 0 5 0

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

母子室Ｂ　
洋室1

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き
防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

48
5

535

535

手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

遊戯室

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き t=100+100 24kg

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用ﾎﾟｰﾙ基礎

腰壁：GB-Rt9.5+ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0+杉集成材羽目板貼（横貼）H2225

壁：GB-Rt9.5+EP-G

梁型：GB-RHt9.5+EP-G

天井：GB-D（吸音） t=9.5

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

母子室Ｂ　
洋室2

収納

母子室Ａ　
洋室1

母子室Ａ　
洋室2

収納

母子室Ａ　
洋室1

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
　　WPC加工品ｔ15直張り

天井：GB-R t=9.5＋DR t=9.0

倉庫2

母子室Ｃ　ＤＫ

20
0

20
0

軒天：珪酸ｶﾙｼｳﾑ板ｔ6.0 ＥＰ

砕石 t=150
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き
防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

上り框：ﾀﾓ集成材 H100×50 UC

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0

廊下３
壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床：ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8+ﾗﾜﾝ合板t9.0
    ﾌﾘｰﾌﾛｱEP(断熱材 t30) H200

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

踏込

廊下２

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井：GB-D t=9.5

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ製W55

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下地 EP-G

天井：GB-D t=9.5天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

天井吊吸音材：
　　大建工業㈱ KIN TONE　同等品

Ｄ Ｄ

屋外避難階段

KEY PLAN

屋外避難階段

ＥＥ

KEY PLAN

490

490

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

天井：GB-Rt9.5+EP-G

天井：GB-Rt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
天井：GB-Rt9.5+EP-G

保育室

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：ｽﾁｰﾙ樹脂被覆製ﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ
（㈱ﾄｰｿｰ ﾈｸｽﾃｨｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ） 

遊戯室天井LGS下地：耐震天井 SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法（㈱三洋工業同等品）

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

層間塞ぎ：不燃材充填(ﾛｯｸｳｰﾙ)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ層間用1.6mm鋼板
（丸井産業㈱同等品）

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

ｽｷﾏﾌｪﾝｽ梁用(丸井産業㈱同等品)

50

50

50

50

EP-G色：緑 J35-70V程度

EP-G色：茶 J15-40H程度
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ柄：ｻﾝｹﾞﾂ TH32959 程度

色：ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝ 程度

水切り金物：ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り
　　　　　　　ｶﾗｰｱﾙﾐ既製品

吹抜け部：暗幕
　　　　　ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 中型ｱﾙﾐ 紐引き ﾃﾝｼｮﾝﾌﾘｰ　補助滑車付

壁：GB-Rt9.5+EP-G

ﾊﾞﾙｺﾆｰ：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　＋ｼｰﾄ防水ｔ3.0ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ（機械的固定）

※梁型部：ひも擦れ防止用丸環ｽｸﾘｭｰ2ヵ所

上部ｶｰﾃﾝ操作ひも



▽RF鉄骨天端（水下）

▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端

▽建物高さ

▽2FL

▽1FL

▽設計GL(KBM+600)

5,600

屋内階段室

▽3FL

△2F鉄骨天端

屋内階段断面詳細図　S:1/30
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踏面:モルタル t50金ゴテ仕上
　　　＋長尺塩ビシート t2.0
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40踊り場有効幅 1,250
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塞ぎ材：ロックウール充填
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450 150
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塞ぎ材：ロックウール充填

450400

400

400

(9人乗)

650

91
5

組合せ無目

組合せ無目

組合せ無目

組合せ無目

AL断熱パネルt18
（先付ビート）

AL断熱パネルt18
（先付ビート）

AL断熱パネルt18
（先付ビート）

結露排水部品を示す

AL断熱パネルt18
（先付ビート）
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SUSﾀﾗｯﾌﾟ

SUSﾀﾗｯﾌﾟ踏み棒
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5,600 3,320
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3,
16
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21
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踊り場:モルタル t50金ゴテ仕上
　　　　＋長尺塩ビシート t2.0

1,
15

0

1,968 2,250 1,333

1,718 2,500 1,333

1,718 2,500 1,333

階段必要寸法（令23条、令24条2項）

25
0

2,
20

0

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0
（ 二次電解着色）W275

ｶﾗｰｱﾙﾐ笠木t2.0
（ 二次電解着色）W275

ノンスリップ：ステンレス製段鼻ノンスリップ
　　　　　　　エンドなし(ゴムタイヤ入)

75
75

75
75

75

X7 X7

1,
20

0
3,

35
0

X7 X7

3,
35

0

X7 X7

3,
35

0

(9人乗)

(9人乗)

2,8502,700

2,8502,700

2,8502,700

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－27建築意匠

A1:1/30
A3:1/60屋内階段詳細図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌
2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

400
40

0
40

0
400

40
0

400

外壁縦張り 外壁横張り

外
壁

縦
張

り

外壁縦張り

外
壁

縦
張

り

外壁縦張り 外壁横張り

外壁縦張り

外壁縦張り 外壁横張り

外
壁

縦
張

り

踏み面 240以上

蹴
上

げ
 2

00
以

下

踊り場幅・階段幅 有効1,200

(出幅が壁面等から100以内の手摺はないものとみなす）　　

壁部手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

屋根（平場）：合成ｽﾗﾌﾞﾃﾞｯｷt=50+山上ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80
　　　　　　　＋断熱材（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　        ＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5 （機械的固定）

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt18横張（通気工法）
　　　+透湿防水ｼｰﾄ+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt15+t15

ノンスリップ：ステンレス製段鼻ノンスリップ　エンドなし(ゴムタイヤ入)

支柱：FB-t12×32 ＠800 SOP

手摺：□-40×40×1.6 SOP

横上桟：FB-t9×32 SOP

手摺子：FB-t6×25 ＠100 SOP

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎｰﾑ板ｔ30（B3種）

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ
ｸｯｼｮﾝ砂ｔ30敷き
砕石 t=150

天井：GB-D t=9.5

段板：PL-6.0 SOP

ササラ桁：PL-t12×300 SOP

横下桟：FB-t9×32 SOP

下
足
入

踏面：モルタル t50金ゴテ仕上

LGS受下地：PL-6

EV

屋根（立上り）：鉄骨胴縁下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20＋断熱材ｔ50（高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　+ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

段裏顕しSOP

天井：GB-D t=9.5

手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

天井：GB-D t=9.5

壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

RB-φ21.7×1.5 SUS304 HL

φ34.0x1.5 SUS304 HL

屋上ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊｯﾁ：
   ｽﾃﾝﾚｽ製 600角（鍵付）

点検ﾊｯﾁ立上り：鉄骨下地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ20
　　　　　　　＋断熱材ｔ50
　　　　　　　　(高性能ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種2号C）
　　　　　　　＋ｼｰﾄ防水ｔ1.5　機械的固定

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0
壁：ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り

踊り場塞ぎ：PL-12 SOP

踊り場塞ぎ：PL-12 SOP

踊り場下がり壁：
           GB-Dｔ9.5

支柱：FB-t12×32 ＠800 SOP

手摺：□-40×40×1.6 SOP
横上桟：FB-t9×32 SOP

手摺子：FB-t6×25 ＠100 SOP

1階踊り場下衝突防止：
熱可塑性ｴｽﾄﾗﾏｰﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝL型35×35貼付
（ﾈｵｺｰﾅｰ　杉田ｴｰｽ㈱同等品）

踊り場下がり壁：
           GB-Dｔ9.5

踊り場下がり壁：
           GB-Dｔ9.5

取付部壁下地：亜鉛鉄板ｔ0.8

溶接金網 φ3.2－75×75
φ10鉄筋 下端鉄板に溶接＠100

溶接金網 φ3.2－75×75
φ10鉄筋 下端鉄板に溶接＠100

取付部壁下地：亜鉛鉄板ｔ0.8

取付部壁下地：亜鉛鉄板ｔ0.8
壁部手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

壁部手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

壁部手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

取付部壁下地：亜鉛鉄板ｔ0.8

壁部手摺：木目調軟質合成樹脂Φ34

取付部壁下地：亜鉛鉄板ｔ0.8

EV

EV



▽RF鉄骨天端（水下）

▽RF鉄骨天端（水上）

△3F鉄骨天端
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図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－28建築意匠

A1:1/30
A3:1/60屋外階段詳細図

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事

１級建築士事務所

株式会社
大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
岩手県知事登録　　　第２５９号

鈴  木 　 浩  昌
2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4

2,000 2,000

2,000 2,000

800

800

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

屋根：ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷｶﾗｰ鋼板 
　　　折板t=0.6（山高：85程度）

段板・床材：CPL t=4.5

丸型自在ドレイン
竪樋：カラーVP管Φ100

軒樋：塩ビ製角どい

雪止め：L-50×50×4（溶融亜鉛ﾒｯｷ処理）

20

21

12

300

手摺：FB-t12×40 

横上桟：FB-t9×32

支柱：FB-t12×32 ＠800

手摺子：FB-t6×25 ＠100

※鉄部見え掛かり部は
　亜鉛メッキリン酸塩処理のうえ D P塗装

ササラ桁：PL-t12×300

コンクリート金ゴテ仕上

屋外避難階段 1階平面図　S:1/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18192021

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101112131415

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

10987654321

屋外避難階段 2階平面図　S:1/30

屋外避難階段 3階平面図　S:1/30

92
5

92
5

鼻隠し取付金具：溶融亜鉛めっき製

鼻隠し：既製品W450

踊場：CPL t=4.5
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Y4 Y4

Y6 Y6
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Y7 Y7

防災盤-1

DP DPDPDP

DP DP

下足入

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ折り畳み式

靴洗い

AED

Y5 Y5

UP

DP

DP
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2030

3501,0007003,500
350
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0

400 235
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22
5

95
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22
5

1,075

1,
27

5
1,
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5

縁石：歩車道ﾌﾞﾛｯｸ（A種）

犬走り：玉砂利敷き

186

186

15
5

17
1

300
100 100

ｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ折り畳み式：
使用制限機能付ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾘﾝｸﾞ（㈱ﾙｲ髙 同等品）

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－29

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
1階平面詳細図 No.1

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

-50

±0～-50

FL-50
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/S1K1壁仕上：

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝﾈｯﾄﾎﾟｰﾙ柱

ｺｰﾄﾗｲﾝ：ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ（W6.1m×L13.4m）

一輪車用壁付け補助手：
　　摺樹脂被覆手摺Φ34（ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900）H＝900

F
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,
1
6
 
棚

板
･
一

輪
車

ﾌ
ｯ
ｸ

F-17 ｽﾁｰﾙ棚

F-8a 収納棚

F
-
9
a
 
書

架
棚

F-9b 書架棚

F-8b 収納棚

F
-
8
c
 
収

納
棚

F-9c 書架棚

F
-
5
 
収

納
棚

F-21 収納ﾍﾞｯﾄﾞ

F
-
4
 
ﾐ
ﾆ
ｷ
ｯ
ﾁ
ﾝ

F
-
1
a
 
下

足
棚

F
-
2
 
下

足
棚

S1壁仕上：

壁仕上：

壁仕上：S2

S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

上り框：黒御影石ｔ50 W100磨き仕上

建具前平場（FL-50）W200

F-23 コート掛けフック

F-23 コート掛けフック

F-6　水飲み台
F-7　掃除用具入

○Ａ

○Ａ

○Ａ○
Ａ

○Ａ

○Ａ ○Ａ ○Ａ

○Ａ ○
Ａ

○
Ｂ

○○

○
Ｂ

Ｂ Ｂ

○
Ｂ

○
Ｂ

○
Ｂ

壁仕上： /S2K1 壁仕上： /S2K1

水飲み場前：長尺塩ビシートt2.0張り

F
-
2
0
a
 
本

棚

F-20b 本棚

壁仕上：S4

壁仕上：
壁仕上：S4

壁仕上：S2

壁仕上：S2

F
-
1
b
 
下

足
棚

御垂れ石：
ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)t=6.0

85
0

1,300 2,000

85
0

85
0

1,300 2,000 2,645 2,000

186

18
6

250 6,000 50

6,300

○Ｂ ○Ｂ
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W
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,
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H
9
0
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ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900
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H
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掲
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,
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×

H
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,
6
5
0

掲
示

板
W
1
,
8
0
0
×

H
9
0
0

掲示板
W1,800×H900

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900

床下点検口:
ﾓﾙﾀﾙ充填用600角（鍵付）

床下点検口:
ﾓﾙﾀﾙ充填用600角（鍵付）

掲
示

板
W
1
,
8
0
0
×

H
9
0
0

9,300

5,900

空調機置き場床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

11,920

8,065

各戸水道ﾒｰﾀｰ 各戸水道ﾒｰﾀｰ

250 580

靴洗い：機械設備工事

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ製W55

○Ａ

○
Ａ

○
Ａ

１階平面詳細図  N O . 1

掲示板
W1,800×H900

I型手摺：樹脂被覆手摺φ34
　　　　　L=600

防護柵：ｾｰﾌﾃｨｰｳｫｰﾙ同等品防護柵：ｾｰﾌﾃｨｰｳｫｰﾙ同等品

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ
(
行

事
予

定
入

）
W
1
,
8
0
0
×

H
9
0
0

※棚移設位置

1,600

I型手摺：樹脂被覆手摺φ34
　　　　　L=600

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

折り畳み縦格子防球片引き戸（アルミ上下枠）
（㈱ ﾄｰｺｰ　うららぎ同等品）

SK

400
ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸

児童ｾﾝﾀｰ用郵便ﾎﾟｽﾄ：Tierra+ｽﾀﾝﾄﾞS-02 杉田ｴｰｽ同等品

消1

WW
4
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4

FW4

玄関ホール

多目的ﾄｲﾚ

男性用
ﾄｲﾚ(1)

器具庫

事務室

集会室２（老人福祉センター）
集会室１（児童センター）
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空調機盤 給湯器

室外機置場
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下足入

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ(4台)
W550×D1200×H1300
棚下収納

出入口

※火気使用室

靴洗い
犬走り：玉砂利敷き

3501,000700
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縁石：歩車道ﾌﾞﾛｯｸ（A種）

300

工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－30

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
1階平面詳細図 No.2

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

スパンドレル

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

+100

+100
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+100

+200

+100
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±0

FL-50
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F-8a 収納棚

F
-
9
a
 
書

架
棚

F-9b 書架棚

F
-
2
 
下

足
棚

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

上り框：黒御影石ｔ50 W100磨き仕上

建具前平場（FL-50）W200

○Ａ ○Ａ

○Ａ ○
Ａ

○
Ｂ

○
Ｂ

○
Ｂ

Ｂ○ ○Ｂ

○
Ｂ

○Ｂ

壁仕上： /S2K1 壁仕上： /S2K1

F
-
2
0
a
 
本

棚

F-20b 本棚

壁仕上： /S2K1

S1壁仕上：

壁仕上：S1

建具前平場（FL-50）W200

建具前平場（FL-50）W200

壁仕上：S1

上り框：黒御影石ｔ50 W100磨き仕上

89
5

1,
03

0
75

壁仕上：S1

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

1,950 100 2,050

+100

床框：ﾀﾓ集成材H100UC

50

S3壁仕上：ｷｯﾁﾝ取付部：SUSｔ0.5貼

壁仕上：S4

壁仕上：S4

壁仕上：S4

上框：ﾀﾓ集成材H100UC

壁仕上：S1

壁仕上：S1

F
-
1
2
 
収

納
棚

・
食

器
棚

F
-
1
1
 
ｷ
ｯ
ﾁ
ﾝ
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F-14 作業台

壁仕上：S2
壁仕上：S2

±0
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受
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F
-
1
b
 
下

足
棚

御垂れ石：
ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)t=6.0

空調機置き場床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上
電気設備集合計器盤基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

F-13 調理作業台
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板
W
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×

H
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0
0

掲示板
W1,800×H900

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900
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ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,200×H900

床下点検口:ﾓﾙﾀﾙ充填用600角（鍵付）

床下点検口:
ﾓﾙﾀﾙ充填用600角（鍵付）床下点検口:

ﾓﾙﾀﾙ充填用600角（鍵付）

配膳用ｶｰﾄ:W911×D461×1072
　　　　　　NHCU-2ｴﾚｸﾀｰ㈱同等品
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500 900

435580

250 580

靴洗い：機械設備工事

１階平面詳細図  N O . 2

掲示板
W1,800×H900

防護柵：ｾｰﾌﾃｨｰｳｫｰﾙ同等品

防護柵：ｾｰﾌﾃｨｰｳｫｰﾙ同等品

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ
W1,800×H900

※棚移設位置

1,600

I型手摺：樹脂被覆手摺φ34
　　　　　L=600

【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

SK

400

一口鋳物ｺﾝﾛ：二重羽根あり火種付
　　　　　　　五徳ｾｯﾄTS-220PS同等品

ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸
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玄関ホール

押入

多目的ﾄｲﾚ

男性用
ﾄｲﾚ(1)

屋内階段室

倉庫２

倉庫１

踏込

ホール１

風除室

母子相談室
相談室

調理室

学習室

集会室２（老人福祉センター）
集会室１（児童センター）

図書室

床の間

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ式ｽﾃｰｼﾞ
W2400D1200H200×4台
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押入

緊急母子室A DK

押入

洗面脱衣室 倉庫３

母子室A DK

相談室

吹抜け

給湯器給湯器給湯器給湯器

室外機

室外機 室外機 室外機 室外機
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押入
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工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－31

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
2階平面詳細図 No.1

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

±0

+50+50+50+50

+200

+200+200

+200

+200

+200

+200

+200

+200+200

+200

+200

+200+200

+200

+200

+200+200

+200

±0

±0

±0

+200 +200

+200 +200 +200

1,215

53
5

535

285

壁仕上：S2

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

壁仕上：S2壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

S2壁仕上：

F
-
2
4
 
ｷ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｾ
ｯ
ﾄ

壁仕上：S2

壁仕上：S2S2壁仕上：

S2壁仕上：

壁仕上：S2

壁仕上：S2S2壁仕上：

S2壁仕上：

壁仕上：S2

壁仕上：S2S2壁仕上：

S2壁仕上：

S2壁仕上：

壁仕上：

壁仕上：S2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

隔て板：ｱﾙﾐ枠ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品（W1600×H2000）

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）
物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

隔て板：ｱﾙﾐ枠ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品（W1600×H2000）

壁仕上：S1

○○○○○
ＢＢＢＢＢ

柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

玄関庇:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2
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屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

玄関庇:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

1,
87

5
3,

72
5

3,
00

0
12

5

1,
87

5
3,

72
5

3,
00

0
12

5

２階平面詳細図  N O . 1
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樋受け石：中 W305×140×115

【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

樋受け石：中 W305×140×115

手摺柱脚立上り部：水抜き穴Φ50半割＠900手摺柱脚立上り部：水抜き穴Φ50半割＠900

壁仕上： 壁仕上：S2 S2 壁仕上：S2

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼
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工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－32

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
2階平面詳細図 No.2

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩  昌
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壁仕上：

壁仕上：S2

壁仕上：S2S2壁仕上：

S2壁仕上：

壁仕上：S2

壁仕上：S2S2壁仕上：

S2壁仕上：

S2壁仕上：

壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S1

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

壁仕上：S4

壁仕上：S4

壁仕上：S1

壁仕上：K2 /S2

水飲み場前：長尺塩ビシートt2.0張り

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ製W55

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ製W55

○Ａ

Ａ○

○
Ｂ

○
Ｂ

○
Ｂ

Ｂ
○

○
Ｂ

○
Ｂ

○
Ｂ

○ ○
Ｂ Ｂ

50
0

御垂れ石：
ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)t=6.0

御垂れ石：
ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)t=6.0

壁仕上：S3

壁仕上：S3

壁仕上：S4

壁仕上：S4

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

隔て板：ｱﾙﾐ枠ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品（W1600×H2000）

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

壁仕上：S1

○○ ○○○○
Ｂ Ｂ ＢＢＢＢ

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
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玄関庇:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)
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樋受け石：中 W305×140×115

樋受け石：中 W305×140×115

【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

手摺柱脚立上り部：水抜き穴Φ50半割＠900 手摺柱脚立上り部：水抜き穴Φ50半割＠900

400

SK

ﾃﾞｻﾞｲﾝ壁紙：ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ壁紙
　　　　　　㈱ﾘﾘｶﾗ DigitalDECO 同等品

S2 壁仕上：S2

ﾀｵﾙﾊﾞｰ19丸

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼
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※外壁＋区画壁取合い

　A-104 壁取合い図参照

相談室

倉庫3

LGS65 
GB-R t12.5(両面）
GB-R-H ｔ9.5(両面）

【令114条区画部】

※小屋裏まで

FW1

※端部 四周処理
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 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－33

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
3階平面詳細図 No.1

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴  木 　 浩 昌
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ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

隔て板：ｱﾙﾐ枠ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品（W1600×H2000）

物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

屋根（非歩行部）･手摺立上り基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ1.5
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
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梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
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防水押え鋼板：端末用塩ビ被覆鋼板 120*50*10、t1.3

防水押え鋼板：端末用塩ビ被覆鋼板 120*50*10、t1.3
鼻先用塩ビ被覆鋼板 180*50*10、t1.3
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【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

手摺柱脚立上り部：水抜き穴Φ50半割＠900

壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼
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工事名

 図面内容
年 月 日

設計番号

特記検   印担   当製   図

建築意匠 Ａ－34

図面番号区　 分 縮尺

A1:1/50
3階平面詳細図 No.2

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事 A3:1/100
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

株式会社

岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

武 田 菱 設 計
大臣登録　第３２９５４１号

鈴 木　浩 昌

2 0 2 5 . 0 4

2 0 2 3 - 0 5 0

スパンドレル

スパンドレル

屋上点検用
タラップ
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S2

S2壁仕上：

壁仕上：S2
壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2 壁仕上：

壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

壁仕上：S4

壁仕上：S2 S2壁仕上：

S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

壁仕上：S2

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床（歩行部）：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押さえのうえ断熱材+ｼｰﾄ防水ｔ3.0（防滑ﾊﾟﾀｰﾝ）
　　　　　　　　　　機械的固定(住ﾍﾞｼｰﾄ防水㈱ｻﾝﾛｲﾄﾞDN 同等品)

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗｽ手摺：H1100（三協ｱﾙﾐ ｿﾙｰｸ後付ﾂｰﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ工法
　　　　　　　､支柱部ｽﾁｰﾙ補強仕様 同等品）
物干し金物：ｱﾙﾐ製上下移動式ﾎﾟｰﾙ+ｱｰﾑL550（40度可動）

隔て板：ｱﾙﾐ枠ﾌﾚｷ板ｔ5.0既製品（W1600×H2000）

壁仕上：S2

壁仕上：S4
柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工

柱型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
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梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工梁型:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素焼付塗装ｔ2.0曲げ加工
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３階平面詳細図  N O . 2
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※ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ高さ2,500

掲示板
W1,500×H900
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1,
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15
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防水押え鋼板：鼻先用塩ビ被覆鋼板 180*50*10、t1.3 防水押え鋼板：鼻先用塩ビ被覆鋼板 180*50*10、t1.3

【 凡 例 】

外壁面：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付A種1H

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 24kg/m3品 ｔ50充填

DP ：　竪樋 → ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ（硬質塩ﾋﾞ）100φ

：　ＡＥＤ一体型消火器ＢＯＸ（全埋込タイプ）を示す。

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H200

EP-G塗装S1
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張りS2

S3
S4
S5

化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑｔ6.0

S6

ｾｰﾌﾃｨｰｸｯｼｮﾝﾊﾟﾈﾙｔ40貼り

：　コーナーガード 集成材t25－50×50  UC○Ａ

○Ｂ

長尺ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0

※　壁仕上表記が無いものは仕上表及び部分詳細図による。

■　ＬＧＳ壁

■　外壁:鉄骨造 C-100×50×20×2.3＠600

：　FLからの床仕上面高さ-XXX

：　床下点検口（600×600）を示す。

消1 ：　消火器ＢＯＸ（全埋タイプ）を示す。

/ S ←上部壁仕上）/ S添字例 K1 (K1←腰壁仕上

モルタル下地磁器質タイル300角貼

※　床仕上は下記による。その他は図示による。

多目的弾性ｼｰﾄｔ6.0直張り

■　断熱材

※　内部建具戸袋等にボード下地が必要な場合はメーカー仕様に
　　より増し張りすること。

LGS顕し

50型、65型、90型

天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞWPC加工品ｔ15直張り

K1

K2

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3.0 Rｴｯｼﾞ貼り

ﾗﾜﾝ合板ｔ4.0
杉集成材羽目板張りｔ12 H=900、2225　UC塗装

石膏ボード素地

：　木目調樹脂手摺りΦ34 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ＠900

WW1

SW1

SW2

LGS65 GB-Rt12.5＋GB-Rt9.5 両面2重張り

LGS50 GB-R t12.5

WW2

FW1 LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

FW2

WW3

LGS65 GB-R t12.5

SW3

SW4

SW5

FW3

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Rt12.5（片面）

LGS65 GB-Ft21＋GB-Ft21 片面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）

LGS65 GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 両面2重張り（直上階床ｽﾗﾌﾞまで）
グラスウール24kg品 ｔ50充填

グラスウール24kg品 ｔ50充填

LGS65 GB-Rt12.5+GB-Rt9.5（片面2重張り）、GB-Rt12.5(片面張り）

（ｴｱﾛﾝFR-F0）ｔ50

ﾗﾜﾝ合板t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ﾌﾘｰﾌﾛｱ CP　H200
ﾗﾜﾝ合板（特類）t9.0+ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ t1.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)(片面張り)､GB-Rt12.5(片面張り) 

WW4 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

LGS65 GB-R-Ht9.5(腰板部：GB-Rt9.5)

WW5 LGS65 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面) ※LGS下地天井まで

：　コーナーガード 硬質樹脂製 t7－50×50

天然木複合縁甲板WPC加工品ｔ15直張り

ﾌﾘｰﾌﾛｱ EP（断熱ｔ30）　H100
ﾗﾜﾝ合板t9.0+畳敷き

LGS65 GB-R-Ht9.5

WW6 LGS90 GB-R-t12.5(片面)､GB-Rｔ12.5(片面)

FW4 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20(接着張り、釘打ち併用)

■　耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付　厚25　1時間耐火仕様（柱・梁 共）

南側 ｶﾗｰｱﾙﾐ製Φ100（ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ）

防火区画位置を示す。

令114条区画位置を示す。■　防火区画等

：防火設備を示す。

：特定防火設備を示す。

EK ：電気錠を示す。

消2 ：　消火器ＢＯＸ（床置きタイプ）を示す。

AED+消

※一部柱 繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

展開
表示

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｎ

外壁（1時間耐火）＋防火区画壁・令114条区画壁取合い部
※A-104 外壁＋耐火・令114条区画壁取合い部納まり参照

：　壁点検口（600×600）を示す。(WE60J同等品 杉田ｴｰｽ）

壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2 壁仕上：S2

ﾄｲﾚﾀ ｵﾙﾘ ﾝｸﾞ

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼

ｷｯﾁﾝ取付部：
　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板ｔ3.0貼
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LGS:65型

GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5

LGS

１時間耐火（FP060NP-0389(1)）

内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20)ＦＷ１ ＦＷ２ 内部間仕切壁標準断面 ＦＷ３

ＦＷ４ ＦＷ５

1/10 (A3 1/20)

ＦＷ６

開口部補強材

ランナ－

ランナ－

振れ止め @1,200

50形

65形

75形

90形

100形

種類
準じる開口部の補強材

出入口およびこれに 補強材

取付け用金物
スタッド ランナ 振れ止め

スタッドの区分

H(m)による適用

［間仕切下地材の形状・寸法］

部　　　材

100×45×0.8

90×45×0.8

75×45×0.8

65×45×0.8

50×45×0.8 52×40×0.8

67×40×0.8

77×40×0.8

92×40×0.8

102×40×0.8

19×10×1.2

25×10×1.2

□-50×50×1.6

C-60×30×10×2.3

C-75×45×15×2.3

C-75×45×15×2.3

L-30×30×3

L-30×30×3

L-40×40×3

L-50×50×4

H ≦ 2.7

2.7 ＜ H ≦ 4.0

3.0 ＜ H ≦ 4.0

4.0 ＜ H ≦ 4.5

4.5 ＜ H ≦ 5.0

取付用金物

天井内開口の補強

補強材取付用金物

ランナ

補強材取付用金物

ランナ

スタッド

振れ止め @1,200

開口部補強材

備考：１．ダクト類の小規模な開口部の補強材は、それぞれ使用した種類のスタッド又はランナーとする。

２．スタッドの高さに高低が有る場合は、高い方を適用する。

４．スタッドの高さが５．０ｍを超える場合は特記による。

３．５０型は、ボード片面張りの場合に適用する。

建具開口の補強

ランナ

５．スタッドの間隔は、下地張りのある場合は４５０㎜程度、仕上材料を直張りするか、壁紙または

６．開口部補強材及び補強材取付け用金物は、防錆処理を行うこと、又溶接または、溶断箇所は、

　　塗装下地の類を直接張付ける場合は、３００㎜程度とする。

　　さび止めの塗料を塗布すること。2C-75×45×15×2.3

H
≦

5
,
0
0
0

ＷＷ１ 内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20) ＷＷ２ 内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20) ＷＷ３ 内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20) ＷＷ４ 内部間仕切壁標準断面

ＳＷ１

9.5 65

内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20)

12.5 50

内部間仕切壁標準断面ＳＷ２ 1/10 (A3 1/20) ＳＷ３ 内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20) ＳＷ４ 内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20)

62.5 77.5

LGS
GB-RHt9.5

床スラブ

LGS

GB-Rt12.5

1/10 (A3 1/20)

LGS:65型LGS:50型

１時間耐火（FP060NP-0390(1)）

22 65 22

109

床スラブ

直上階床スラブ

LGS:65型

GB-R-Ht9.5＋GB-Ft12.5 GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5

LGS

１時間耐火（FP060NP-0389(1)）

グラスウールt50　24㎏

１時間耐火（FP060NP-0390(1)）

22 65 22

109

直上階床スラブ

LGS:65型

GB-Rt12.5+GB-Rt9.5 GB-Rt9.5+GB-Rt12.5

LGS

22 65 22

109

直上階床スラブ

LGS:65型

GB-Rt12.5

LGS

22 65 12.5

109

直上階床スラブ

※仕上材は仕上表による。 ※仕上材は仕上表による。

床スラブ

床スラブ 床スラブ

床スラブ

12.5 65

LGS

GB-Rt12.5

LGS:65型

床スラブ

65

見切り材：杉集成材 t24 UC

60

巾木：杉集成材 t20 UC

杉集成材羽目板ｔ12.0貼＋ﾗﾜﾝ合板t4.0

＋GB-Rt9.5

77.5

※仕上材は仕上表による。 ※仕上材は仕上表による。

※仕上材は仕上表による。 ※仕上材は仕上表による。 ※仕上材は仕上表による。

仕　様

LGS:65型

GB-Ft21＋GB-Ft21

LGS

１時間耐火（FP060NP-0049）

21 21 65

107

直上階床スラブ

※仕上材は仕上表による。

床スラブ
※端部はメーカー認定の
　四周処理とする。

※梁・母屋等鉄骨下地と直行する
　場合もボード切り欠きのうえ
　隙間なく耐火処理すること。

※仕上材は仕上表による。

             (接着張り、釘打ち併用)
FP060CN-9445:繊維混入ｹｲｶﾙ板ﾀｲﾌﾟ3 1号  t=20

グラスウールt50　24㎏

直上階床スラブ

LGS:65型

GB-Rt12.5

LGS

床スラブ

※仕上材は仕上表による。

見切り材：杉集成材 t24 UC

65

杉集成材羽目板ｔ12.0貼＋ﾗﾜﾝ合板t4.0

＋GB-Rt9.5

巾木：杉集成材 t20 UC

60

GB-RHt9.5
9.5 65 12.5

GB-Rt12.5+GB-Rt9.5

直上階床スラブ

LGS:65型

GB-Rt12.5

LGS

12.5 65 12.5

90

床スラブ

※仕上材は仕上表による。

GB-Rt12.5

内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20)

LGS:65型

GB-Rt12.5

LGS

12.5 65 12.5

90

床スラブ

※仕上材は仕上表による。

GB-Rt12.5

内部間仕切壁標準断面ＷＷ５ 1/10 (A3 1/20)

※遊戯室部鉄骨梁

9.5 65

LGS

LGS:65型

下階梁

※仕上材は仕上表による。

75

直上階梁

GB-RHt9.5

直上階床スラブ

LGS:90型

GB-Rt12.5

LGS

12.5 90 12.5

90

床スラブ

※仕上材は仕上表による。

GB-Rt12.5

内部間仕切壁標準断面ＷＷ６ 1/10 (A3 1/20)

内部間仕切壁標準断面 1/10 (A3 1/20)

20 350 20

20
35

0
20

　C1
350×350

　　繊維混入ケイカル耐火被覆板　厚20

平面図

※梁接合部まで張上げ

※GB-R-H :ﾀｲｶﾞｰﾊｲﾊﾟｰﾊｰﾄ ﾞC同等品

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+通気金具 ｔ15.0
　　　+透湿防水ｼｰﾄ
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+鉄骨胴縁 C-100×50×20×2.3@600
　

現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50

外部

内部
内壁：LGS50
　　　+GB-Rt12.5
　

一般部 遊戯室部

現場発泡ｳﾚﾀﾝｔ50

外部

内部 内壁：LGS60
　　　GB-Rt9.5+ﾗﾜﾝ合板t4.0+杉板t12
　

外壁：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ18（通気工法）
　　　+通気金具 ｔ15.0
　　　+透湿防水ｼｰﾄ
　　　+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（防水防カビ性能）t15+t15
　　　+鉄骨胴縁 C-100×50×20×2.3@600
　

外壁廻り壁納まり平面詳細図 1/10 (A3 1/20)

▽通り芯 ▽通り芯

※仕上材は仕上表による。

図面番号区　 分 縮尺 図面内容
年 月 日

設計番号

特記

工事名

検   印担   当製   図

Ａ－35建築意匠

A1:1/30
A3:1/60内部壁リスト

山王児童センター、山王老人福祉センター

及びかつら荘建設（建築主体）工事
株式会社

大臣登録　第３２９５４１号
管理建築士 ＴＥＬ　(019) 653-6311（代表）

岩手県盛岡市志家町４－11

武 田 菱 設 計
鈴  木 　 浩  昌

2 0 2 3 - 0 5 0

2 0 2 5 . 0 4
岩手県知事登録　　　第２５９号１級建築士事務所

四周処理（メーカー認定による）

四周処理（メーカー認定による） 四周処理（メーカー認定による）

四周処理（メーカー認定による） 四周処理（メーカー認定による）

四周処理（メーカー認定による）
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