
管理ID 町内 設置柱種別 支柱形式 設置柱損傷 柱損傷度 灯具損傷 灯具損傷度 電源状況 架空線距離 光源 W数 灯数 灯具高
96 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W×2 2 10.0
97 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W×2 2 10.0
1069 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W 1 12.0
1070 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W 1 12.0
1071 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W 1 12.0
1341 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W＋250W 2 12.0
1342 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W 1 12.0
1343 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W＋250W 2 12.0
1344 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W＋250W 2 12.0
1349 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W 1 12.0
3230 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 400W×2 2 10.0
3327 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3328 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3329 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3330 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3331 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3332 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3333 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3334 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3335 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3336 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3337 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3338 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3339 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3340 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3341 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3342 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3343 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3344 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3345 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3346 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3397 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3398 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3399 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3400 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3401 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3402 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3403 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W×2 2 10.0
3404 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W 1 10.0
3405 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W 1 10.0
3406 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W 1 10.0
3407 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 250W 1 10.0
3408 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3409 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 水銀灯 200W 1
3412 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3413 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3414 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3415 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3417 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3418 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3419 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3420 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3421 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3422 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3423 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3424 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3425 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3426 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0
3427 盛岡駅西通二丁目 単独柱 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾎﾟｰﾙ 異常なし Ⅰ 異常なし Ⅰ 地中 0 29KVA 2 10.0


